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Vorwort 

Im Frühj ahr 1976 hatte der Bundesminister für Forschung und 

Technologie (BMFT) die "Deutsche Risikostudie - Kernkraftwerke" 

bei der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) mbH in Auftrag 

gegeben. Unter der wissenschaftlichen Leitung ihres Geschäfts

führers, Prof. Dr. A. Birkhofer, wurden die zugehörigen Arbeiten 

zusammen mit weiteren technisch-wissenschaftlichen Organisatio

nen durchgeführt und die Ergebnisse im August 1979 vorgelegt. 

Ziel dieser studie war es, das durch Störfälle in Kernkraftwer

ken verursachte Risiko unter Berücksichtigung deutscher Verhält

nisse in Anlehnung an die amerikanische Reaktorsicherheitsstudie 

WASH-1400 zu ermitteln. 

Die Studie gliedert sich in zwei Arbeitsphasen. Die erste Phase 

ist abgeschlos s en . Die Ergebnisse sind in einer allgemein ver

ständlichen Kurzfassung, herausgegeben vom BMFT, vom 15. August 

1979 und in einem Hauptband, erschienen im Verlag TÜV Rheinland, 

ebenfalls 1979, dokumentiert. Ergänzend zu diesen Veröffentli

chungen werden die für die Studie im einzelnen durchgeführten 

Untersuchungen und ihre Ergebnisse in einer Reihe von Fachbän

den zusammengestellt, die im Laufe des Jahres 1980 erscheinen: 

F1 - Ereignisablaufanalyse, F2 - Zuverlässigkeitsanalyse, F3 -

Zuverlässigkeitsdaten und Betriebserfahrungen, F4 - Einwirkungen 

von außen (einschließlich anlageninterner Brände), F5 - Untersu

chung von Kernschmelzunfällen, F6 - Ermittlung der Spaltprodukt

freisetzung, F7 - Ergebnisse der anlagentechnischen Untersuchun

gen, F8 - Unfallfolgenrechnungen und Risikoergebnisse. 

Der hier vorliegende Fachband 1 bezieht sich auf die Abschnitte 

4.2 bis 4.5, 5.1, 5.2, 6.3 und 6.6 des Hauptbandes, wobei die 

Ergebnisse der im Fachband 2 dargestellten Zuverlässigkeitsana

lyse verwendet werden. Behandelt werden die Methode der Ereig

nisablaufanalyse und die auslösenden Ereignisse anlageninterner 

Störfälle. Dabei wird zwischen Kühlmittelverluststörfällen und 

Transienten, die zu Transientenstörfällen führen können, unter

schieden . Die zur Beherrschung dieser Störfälle notwendigen Maß

nahmen werden erläutert, die entsprechenden Systemfunktionen 

der sicherheitstechnisch wichtigen Systeme werden im einzelnen 
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erklärt. Die Ergebnisse zugehöriger thermohydraulischer Untersu

chungen werden anhand repräsentativer Beispiele gezeigt. Aufbau

end auf diesem Material werden Durchführung und Ergebnisse der 

Ereignisablaufanalyse für die anlageninternen Störfälle darge

stellt. Den Abschluß bildet die Ereignisablaufanalyse für das 

Versagen des Sicherheitsbehälters, einschließlich der zugehöri
gen Ergebnisse . 

Garching, im Dezember 1980 

Gesellschaft für Reaktorsicherheit 

(GRS) mbH 
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KURZFASSUNG 

Im vorliegenden Fachband wird die Methode der Ereignisablaufana

lyse dargestellt. Die auslösenden Ereignisse der anlageninternen 
Störfälle, d . h. der Kühlmittelverluststörfälle und Transienten

störfälle, werden diskutiert. Die Maßnahmen, die zur Beherr
schung dieser Störfälle notwendig sind, und die Systemfunktio

nen, die zur Durchführung dieser Maßnahmen herangezogen werden 
können, werden im Detail behandelt. Repräsentative Ergebnisse 

von thermohydraulischen Untersuchungen, die unter zugrundelegung 

von Mindestanforderungen an die System funktionen durchgeführt 

wurden, sind wiedergegeben. Darauf aufbauend folgt die Ereignis

ablaufanalyse mit einer Zusammenstellung der mit Wahrscheinlich

keiten und Häufigkeiten bewerteten Ereignisablaufdiagramme. Den 

Abschluß bildet die Ereignisablaufanalyse für das Versagen des 

Sicherheitsbehälters, einschließlich der Erklärung der Freiset

zungskategorien und der zugehörigen Ergebnisse. 

ABSTRACT 

This appendix presents the method of event tree analysis . The 

initiating events of plant-internal accidents (i.e . loss-of-cool

ant accidents and transient accidents) are discussed. The meas

ures, necessary to cope with these accidents, and the system 

functions which can be used for performing the measures are 

dealt with in detail . Representative examples of the results of 

thermohydraulic investigations are shown which were carried out 

on the basis of minimal requirements for the system functions. 

Using this, the event tree analysis ist described; the calculat

ed probabilities and frequencies are presented in the event 

trees. Finally, the containment event tree is given, including 

the release categories and the corresponding results. 
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1. ZUSAMMENFASSUNG 

In Kernkraftwerken entsteht der weitaus größte Anteil radioakti

ver Stoffe im Reaktorkern durch Kernspaltung. Große Anteile die
ser Spaltprodukte können nur dann aus der Anlage freigesetzt 

werden, wenn bei Störfällen die Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern 
so stark beeinträchtigt wird, daß der Kern überhitzt wird und im 
ungünstigsten Fall schmilzt. Zur Risikoermittlung sind daher die 
Ursachen dafür, d.h. die auslösenden Ereignisse, systematisch zu 
erfassen. 

Ausgehend von den auslösenden Ereignissen ist eine Ereignisab

laufanalyse durchzuführen. In der Ereignisablaufanalyse werden 
für jedes vorher definierte auslösende Ereignis (z.B. Bruch ei
ner Rohrleitung), über den Erfolg oder das Versagen dann notwen

diger Gegenmaßnahmen (Systemfunktionen) die verschiedenen Aus
wirkungen dieses Ereignisses erfaßt. 

Im vorliegenden Fachband wird zunächst die Methode der Ereignis
ablaufanalyse noch einmal ausführlich behandelt. 

Danach sind die auslösenden Ereignisse der anlageninternen Stör

fälle zusammengestellt, die zu einem Kernschmelzen führen können. 
Anlageninterne störfälle sind solche, die durch anlageninterne 
Ursachen ausgelöst werden. Störfälle durch Einwirkungen von au
ßen (anlagenexterne Störfälle) werden im Fachband 4 behandelt. 

Alle anlageninternen Störfälle, die zu einer Überhitzung des Re
aktorkerns führen können, lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 

Störfälle, die durch Verlust des Hauptkühlmittels ausgelöst 
werden, 
Störfälle, die dadurch ausgelöst werden, daß die Leistung im 

Kern erhöht oder die Wärmeabfuhr aus dem Kern beeinträchtigt 

wird, ohne daß Hauptkühlmittel verloren geht. 

Die erste Gruppe wird als Kühlmittelverluststörfälle, die zweite 

Gruppe als Transientenstörfälle bezeichnet. 

Als auslösende Ereignisse für Kühlmittelverluststörfälle werden 

Lecks 'yerschiedener Größe in einer Hauptkühlmittelleitung einge-
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hend untersucht. Außerdem werden Lecks über Anschlußleitungen, 

die aus dem Sicherheitsbehälter herausführen, behandelt. Lecks 

am Druckhalter sind vor allem dadurch möglich, daß bei Transien

ten Druckhalterventile öffnen und nicht mehr schließen. 

Transientenstörfälle werden aufgrund der auslösenden Ereignisse 

Notstromfall (Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversorgung), 

Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung und Turbinenschnellab

schaltung ohne Öffnen der Frischdampf-Umleiteinrichtung (Ausfall 

der Hauptwärmesenke) analysiert. 

Für die beiden Gruppen von auslösenden Ereignissen wird gezeigt, 

welche Maßnahmen zu ihrer Beherrschung erforderlich sind und 

durch welche Systemfunktionen diese Maßnahmen im einzelnen rea

lisiert werden. 

Die zur Erfüllung der Systemfunktionen notwendigen Systeme sind 

aus redundanten Komponenten bzw . Teilsystemen (Strängen) aufge

baut. Das heißt, es sind mehr Stränge vorhanden, als zur Erfül

lung der entsprechenden Systemfunktion erforderlich wären. Für 

die Zuverlässigkeit der Systemfunktion ist es von großer Bedeu

tung, wie viele der redundanten Stränge zur Erfüllung der si

cherheitstechnischen Aufgabe erforderl i ch sind. Man spricht hier 

von Mindestanforderungen. Diese hängen sowohl vom auslösenden 

Ereignis als auch vom weiteren Ereignisablauf ab. In den hier 

beschriebenen Untersuchungen werden soweit möglich die Mindest

anforderungen zugrunde gelegt, die im Genehmigungsverfahren für 

die Referenzanlage oder vergleichbare Anlagen festgeschrieben 

wurden. Thermohydraulische Untersuchungen, wie sie zur Festle

gung der Mindestanforderungen durchgeführt werden, sind im vor

liegenden Fachband beispielhaft zusammengestellt. 

Entsprechend den Untersuchungen im Genehmigungsverfahren wird 

Kernschmelzen pessimistisch bereits dann angenommen, wenn eine 

Brennstabhüllentemperatur von 1200 oe überschritten wird. 

Auf der Basis der Mindestanforderungen werden die Ereignisab

laufdiagramme für die unterschiedlichen auslösenden Ereignisse 

erstellt. Eine zweckmäßige Unterteilung ergibt sich hier am Ent-
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scheidungspunkt "Kernschmelzen", d.h. an der Schnittstelle, wo 

der jeweilige Ereignisablauf angibt, ob Kernschmelzen eintritt 

oder nicht . 

Die Häufigkeiten der Ereignisabläufe, die zu einem Kernschmel

zen führen, ergeben sich aus der Häufigkeit des auslösenden Er

eignisses durch MUltiplikation mit den bedingten Versagenswahr

scheinlichkeiten der zur Störfallbeherrschung benötigten System

funktionen. Unter Verwendung dieser im Fachband 2 bestimmten 

Wahrscheinlichkeiten werden die Häufigkeiten der Ereignisabläu

fe, die bis zu der Schnittstelle "Kernschmelzen" führen, angege

ben. 

Zur Bestimmung der Freisetzung von Spaltprodukten aus dem Kern

kraftwerk werden die Versagensarten des Sicherheitsbehälters un

tersucht und entsprechend einer für die Berechnung der Freiset

zungsraten zweckmäßigen Form kategorisiert. Für Kernschmelzun

fälle werden sechs verschiedene Versagensarten des Sicherheits

behälters definiert, für beherrschte Störfälle werden zwei Ver

sagensarten unterschieden. 

Die Freisetzungshäufigkeiten der radioaktiven Spaltprodukte aus 

dem Sicherheitsbehälter, die für das Risiko entscheidend sind, 

ergeben sich aus den oben ermittelten Häufigkeiten der Ereignis

abläufe, die bis zur Schnittstelle "Kernschmelzen" führen, durch 

Multiplikation mit den bedingten Versagenswahrscheinlichkeiten 

des Sicherheitsbehälters. Unter Verwendung dieser im Fachband 2 

bestimmten Versagenswahrscheinlichkeiten sind die ermittelten 

Freisetzungshäufigkeiten zusammengestellt. 
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2 . EINLEITUNG 

In einer Risikoanalyse für Kernkraftwer ke muß übe r prüft werden, 

unter welchen Bedingungen die vorhandenen radioaktiven stoffe 

aus der Anlage in die Umgebung freigesetzt werden könnten. Die 

Ermittlung des Risikos aufgrund von Störfällen muß sich vor al
lem auf solche Ketten von Ereignissen, d . h. auf solche "Ereig

nisabläufe" konzentrieren, bei denen es zu einer größeren Frei

setzung radioaktiver Stoffe aus der Anlage und damit möglicher

weise zu Schäden in der Umgebung kommt . Dazu ist das Aktivitäts

inventar an den verschiedenen Stellen im Kraftwerk zu bestimmen . 

Die mögliChen Ursachen für eine Aktivitätsfreisetzung und die 

möglichen Freisetzungswege müssen herausgefunden werden . Demnach 

sind folgende Punkte zu beachten: 

• Aktivitätsinventare in der Anlage 

Zuerst sind Ort und Menge radioaktiver Stoffe in der Anlage zu 

ermitteln. Tabelle FI, 2-1 zeigt die absoluten und relativen An

teile des Aktivitätsinventars an verschiedenen Stellen im Kern

kraftwerk . Die Werte sind von verschiedenen Parametern (z . B. Ab

brand, Abklingzeit, Zahl der Brennelemente im Lagerbecken, Be

triebs zustand der Hilfsanlagen) abhängig und daher zeitlich va

riabel . Die Tabelle enthält typische Werte, die für die Überle

gungen an dieser Stelle ausreichend genau sind . 

Im Reaktorkern (einschließlich Reaktorkühlkreislauf) befinden 

sich im Mittel 95 % des gesamten Aktivitätsinventars . Kurz nach 

einem Brennelementwechsel kann dieser Anteil auf etwa 80 % zu

rückgehen. 

Der Rest von durchschnittlich 5 % des Gesamtinventars befindet 

sich fast ausschließlich im Lagerbecken für verbrauchte Brenn

elemente. Im (beladenen) Brennelernent-Transportbehälter sowie in 

Hilfsanlagen (z.B. Abgassystem, Abwassersystem) befinden sich im 

Vergleich zum Kerninventar nur sehr geringe Aktivi tätsinventare . 

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorkehrungen dieser Anla
genteile wird daher davon ausgegangen, daß ein wesentlicher Ri -
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Gesamtaktivität Verhältnis zum Ker ninventar 
(in Cur ie) (in 7.) 

Ort 

Brenn- Spaltgas- Insge- Brenn- Spaltgas- Insge-
stoff sannnelraum samt stoff s amme 1 raum samt 

Reaktor kern a) 6 , 3 .1 09 1, 0 · 108 6,4 .1 09 98,4 1, 6 100 

BE- Lager becken 
1, 3 .1 09 2, I · 107 1, 3 · 109 (max . ) b ) 20,6 0 , 3 21 

BE-Lagerbecken 
3,3 .1 08 5 , 3. 106 3 , 3.103 8. 10- 2 (mitte l ) c) 5, 1 5,2 

Tr anspor tbe-
1, 7. 107 2,7 .1 05 1, 7.1 07 4. 10-3 hälter d) 0,3 0 , 3 

Abgassystem 1,5 .1 04 2 .1 0-4 

Abwasser-
1,2 · 103 2 .1 0- 5 system e) 

Ionenaus -
1,5. 104 2 .1 0- 4 tauscher f) 

Sonstige Kom-
ponent en im 
Hi lf sanlagen-

1,2 .1 03 2.10-5 gebäude g) 

a) Angaben für einen Zeitpunkt etwa 1/2 Stunde nach Abschaltung nach einem 
mittleren Abbrand von 10 000/ 19 600/33 500 MWd/t (3-Regionen-Kern) 

b) Inventar von 2/3 Kernladungen, davon die Hälfte mit 3 Tagen, die Hälfte 
mit 180 Tagen Abklingzei t 

c) Inventar von 1/2 Kernladung, davon 1/3 mit 180 Tagen, 2/3 mit 50 Tagen 
Abklingzeit 

d) entspricht 10 Brennelementen mit 180 Tagen Abklingzeit 

e) enthält : Konzentratbehälter (30 Tage Abklingzeit), Verdampfer für Abwas
ser , Abwasser sammelbehälte r 

f) bei einer Reinigungsrate des Hauptkühlmittels von 10 7. pr o Stunde und ei
ner Standzeit von etwa einem halben Jahr 

g) en t hält: Filter (Harzfänger), Harzabfallbehälter, Bo r säurebehälter, Volu
menausgleichsbehälter , Kühlmittels peicher, Verdampfer fü r Kühlmittel, Ab 
sch l ännnentsalzung 

Tab . F1, 2-1: 

Typisches Aktivitätsinventar eines Kernkraftwerks mit Druckwas
serreaktor (1300 MWe) 
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sikobeitrag durch das Versagen dieser Anlagenteile nicht zu er

warten ist. Die Studie konzentriert sich infolgedessen auf mög

liche Freisetzungen aus dem Reaktorkern. 

• Einschluß der Spaltprodukte im Reaktorkern 

Der weitaus größte Anteil der radioaktiven Stoffe entsteht im 

Reaktorkern durch Kernspaltung 1 ). Bei intakter Anlage sind die

se radioaktiven Spaltprodukte im Reaktorkern durch mehrere Struk

t uren eingeschlossen. Bild Fl, 2-1 veranschaulicht die prinzipi

e lle Anordnung dieser Sicherheitsbarrieren. Im einzelnen sind 

dies: 

das Kristallgitter des Brennstoffes selbst, in dem der weit 

überwiegende Teil der Spaltprodukte zurückgehalten wird, 

die Brennstabhüllrohre, die gasdicht verschweißt sind, 

der Reaktordruckbehälter zusammen mit dem völlig geschlosse

nen Reaktorkühlkreislauf, 

der gasdichte und druckfeste Sicherheitsbehälter, der den Re

aktorkühlkreislauf umschließt. 

Die äußere Stahlbetonhülle hat nur eine begrenzte Dichtfunktion. 

Sie ermöglicht eine Absaugung von Leckagen aus dem Sicherheits

behälter und schützt die Anlage gegen Einwirkungen von außen. 

Neben "inneren Strukturen" (Kristallgitter des Brennstoffs, 

Brennstabhüllrohre), die die Spaltprodukte praktisch am Ort ih

rer Entstehung zurückhalten, sind demnach "äußere Strukturen" 

(Reaktorkühlkreislauf und Sicherheitsbehälter) vorhanden. 

Nach Tabelle Fl, 2-1 sind etwa 98 % des gesamten Aktivitätsin

ventars des Reaktorkerns im Kristallgitter des Brennstoffs ge

bunden. Die restlichen 2 % werden (mit Ausnahme geringer Antei

le, die gegebenenfalls durch Undichtigkeiten an den Brennstab-

1) 
Da neben werden zuä chst inakt ive Materialien dur ch Bestrahlung aktiviert. 
Die Ges amtaktivität diese r Aktivierungsprodukte ist im Vergleich zu den 
Spa ltprodukten gering . Die Aktivierungsprodukte werden daher im folgenden 
ni cht gesondert betrachte t . 
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5 

Bild Fl, 2-1: 

Einschluß der Spaltprodukte 

1 Kri s t a llg i tter des 
Brenns toff s 

2 Brenns tabhüllrohr 
3 Reaktorkühlkreislauf 
4 Si che rheitsbehä lter 
5 Stahlbet onhüll e 

hüllrohren in den Reaktorkühlkreislauf entweichen) durch die 

Brennstabhüllrohre zurückgehalten. Bei einem Versagen des Reak

torkühlkreislaufs oder des Sicherheitsbehälters bleiben die Ak

tivitätsfreisetzungen gering, solange die Brennstabhüllrohre und 

das Kristallgitter des Brennstoffs im wesentlichen intakt gehal

ten werden. Daher sind in erster Linie solche Ereignisse zu ver

folgen, die zum Versagen der "inneren Strukturen" führen. An

schließend ist zu untersuchen, welche Folgen sich für die "äuße

ren Strukturen" ergeben können. 

• Versagen des Einschlusses der Spaltprodukte 

Der Reaktorkern hat die Eigenschaft, daß auch nach Abschaltung 

des Reaktors Wärme entsteht, die sog. Nachzerfallswärme. Diese 
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Wärme muß abgeführt werden. Kommt es bei einem Störfall zu elner 

Beeinträchtigung dieser Wärmeabfuhr und als Folge zu einer stär

keren Erwärmung des Reaktorkerns, so können Brennstabhüllrohre 

beschädigt werden. Es können dann vor allem die Aktivitäten aus 

den Spaltgassammelräumen der Brennstäbe entweichen. Versagen bei 

einem Störfall die Betriebssysteme und die Sicherheitssysteme so, 

daß die Wärme nicht oder nur sehr unzureichend abgeführt wird, 

so ist eine Überhitzung des Reaktorkerns, im Extremfall ein 

Schmelzen des Reaktorkerns, möglich. Schmilzt der Brennstoff, s o 

löst sich das Kristallgitter des Brennstoffs auf und die Brenn

stabhüllrohre werden zerstört. Es können dann große Anteile der 

Spaltprodukte freigesetzt werden. Für die Risikoermittlung sind 

somit die Ursachen, d.h. die "auslösenden Ereignisse", systema

tisch zu erfassen, die zu einem Kernschmelzen führen können . Im 

Sinne einer oberen Abschätzung des Risikos wird in dieser Studie 

davon ausgegangen, daß der Kern immer vollständig schmilzt, wenn 

er überhitzt wird. 

• Sicherheitseinrichtungen 

Um bei Störungen in der Wärme ab fuhr aus dem Reaktorkern eine Be

sChädigung bzw. ein weitergehendes Versagen von Strukturen zum 

EinschlUß der Spaltprodukte zu verhindern, besitzen Kernkraft

werke umfangreiche technische Sicherheitseinrichtungen, die si

cherheitssysteme. Diese Sicherheitssysteme sind redundant aufge

baut. Sie greifen weitgehend automatisch ein, wenn die im Kern

kraftwerk vorhandenen Betriebssysteme nicht ausreichen, um die 

Folgen von aufgetretenen Störungen zu begrenzen. 

• Versagen von Sicherheitseinrichtungen 

Obwohl weitreichende Vorkehrungen für ihr zuverlässiges Funktio

nieren getroffen werden, ist zur Risikoermittlung ein Ausfall 

dieser Systeme zu unterstellen. Je nachdem, ob Sicherheitssyste

me funktionieren oder ausfallen, ergeben sich unterschiedliche 

"Ereignisabläufe". Diese Ereignisabläufe müssen systematisch er

faßt werden. Ein Beitrag zum Risiko ist nur von solchen Ereig-
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nisabläufen zu erwarten, bei denen die Sicherheitssysteme so 

weitgehend versagen, daß ein Kernschmelzen möglich wird. 

Risikoanalysen müssen sich demnach vor allem mit Kernschmelzun

fällen befassen. Zur quantitativen Risikoabschätzung ist es not

wendig, die dann aus der Kraftwerksanlage möglichen Aktivitäts
freisetzungen ihrer Häufigkeit 1 ), ihrer Größe, ihres zeitlichen 

Verlaufs und ihrer effektiven Freisetzungshöhe nach zu bestim

men. Dies ist das Ziel der anlagentechnischen Analysen im Rahmen 
einer Risikostudie. 

Zur Ermittlung der Häufigkeiten ist die Erfassung der auslösen

den Ereignisse und der von diesen auslösenden Ereignissen ausge
henden Ereignisabläufe notwendig. Das wird in diesem Fachband 

dargestellt . Der zeitliche Verlauf der Vorgänge bei Kernschmelz

unfällen wird im Fachband 5 behandelt. Auf die Aktivitätsfrei

setzungen aus der Anlage wird im Fachband 6 eingegangen. 

Der vorliegende Fachband befaßt sich im einzelnen mit folgenden 

Analysen der Kraftwerksanlage: 

1) 

Erfassung der auslösenden Ereignisse 

Im ersten Schritt werden alle wesentlichen auslösenden Ereig
nisse, die unter Umständen zu einer Aktivitätsfreisetzung in 

die Umgebung führen können, nach Art und Häufigkeit erfaßt. 

Es ist weder möglich noch notwendig, alle denkbaren auslösen

den Ereignisse im einzelnen aufzuführen und zu analysieren. 

Es reicht aus, eine begrenzte Zahl von Klassen auslösender 

Ereignisse zu behandeln, die der wirkung und der Häufigkeit 

nach die Gesamtheit aller anderen auslösenden Ereignisse do

minieren. 

Ereignisablaufanalyse 

Zu den einzelnen auslösenden Ereignissen ist jeweils eine Er

eignisablaufanalyse durchzuführen: Ausgehend von einem auslö

senden Ereignis ergeben sich je nach Funktion oder Ausfall 

Der Kürze wegen wird oft nur die Bezeichnung "Häufigkeit" benutzt . Ge-
meint ist damit stets die "zu erwartende Häufigkeit pro Betriebsjahr" . 
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der angeforderten Betriebs- und Sicherheitssysteme unter

schiedliche Ereignisabläufe. Um die große Anzahl möglicher 

Ereignisabläufe systematisch zu erfassen, werden Ereignisab

laufdiagramme erstellt. Eine zweckmäßige unterteilung ergibt 

sich hier am Entscheidungspunkt "Kernschmelzen", d.h. an der 

Schnittstelle, an der der jeweilige Ereignisablauf angibt, ob 

Kernschmelzen eintritt oder nicht. 

Zur Bestimmung der möglichen Aktivitätsfreisetzungen nach 

Häufigkeit, Größe und zeitlichem Verlauf müssen auch die mög

lichen Versagensarten des Sicherheitsbehälters und die ent

sprechenden Wahrscheinlichkeiten bekannt sein. Diese Versa

gensarten des Sicherheitsbehälters werden dann mit den Ereig

nisabläufen verknüpft, die bis zu der oben genannten Schnitt

stelle führen. 

Im Kapitel 3 wird das Verfahren der Ereignisablaufanalyse noch 

einmal ausführlich dargestellt. Eine Begründung für die in der 

Studie behandelten auslösenden Ereignisse wird in Kapitel 4 ge

geben. Dort finden sich auch die Ereignisablaufdiagramme, die 

bis zur Schnittstelle "Kernschmelzen" gehen. Die Häufigkeiten 

der auslösenden Ereignisse und die entsprechenden Ergebnisse für 

die Ereignisabläufe, die bis zum Entscheidungspunkt "Kernschmel

zen" führen, sind ebenfalls in Kapitel 4 zusammengestellt. In 

Kapitel 5 werden die Versagensarten des Sicherheitsbehälters und 

die zugehörigen Häufigkei ten der Ereignisabläufe behandelt. 

Zur Ermittlung der Häufigkeiten ist es erforderlich, außer den 

Eintrittshäufigkeiten der auslösenden Ereignisse die Versagens

wahrscheinlichkeiten der zur Störfallbeherrschung angeforderten 

Systeme zu kennen. Die hierzu notwendige Zuverlässigkeitsanaly

se ist im Fachband 2 dokumentiert. 
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3. METHODE DER EREIGNISABLAUFANALYSE 

In der Ereignisablaufanalyse werden, ausgehend von einem defi

nierten auslösenden Ereignis (z . B . Bruch einer Rohrleitung), 

über den Erfolg oder das Versagen dann notwendiger Gegenmaßnah

men, die verschiedenen möglichen Auswirkungen dieses Ereignisses 

erfaßt. Je nachdem, welche Gegenmaßnahmen erforderlich sind und 

welche Systemfunktionen zur Durchführung dieser Gegenmaßnahmen 

vorhanden sind, ergibt sich aufgrund des nicht auszuschließenden 

Vers agens der Systemfunktionen eine unterschiedliche Zahl mögli

cher Ereignisabläufe. Diese Ereignisabläufe werden im sogenann

ten Ereignisablaufdiagramm zusammengefaßt . 

Da hier nur die Funktionen, die die installierten technischen 

Systeme zu erfüllen haben, interessieren, wird im folgenden nur 

von "Systemfunktionen" gesprochen und nicht auf die konkreten 

Systeme Bezug genommen. 

wie in den vorhergehenden Abschnitten erläutert wurde, sind für 

die Ermittlung des Risikos von Kernkraftwerken insbesondere Er

eignisabläufe zu verfolgen, die zu einem Kernschmelzen führen 

können. Die systematische Untersuchung dieser Störfälle erlaubt 

eine Gruppierung in Störfallarten und damit die Definition ver

schiedener Klassen auslösender Ereignisse. Von jedem so defi

nierten auslösenden Ereignis ausgehend, wird ein Ereignisablauf

diagramm erstellt. 

Anhand eines einfachen Beispiels soll die Erstellung eines Er

eignisablaufdiagramms erläutert werden . Als auslösendes Ereignis 

wird ein Leck in einer Hauptkühlmittelleitung angenommen. Fol

gende sicherheitstechnischen Maßnahmen sind dann notwendig: 

Reaktorschnellabschaltung, 

Notkühlung und Nachwärmeabfuhr, 

Abschluß des Sicherheitsbehälters. 

Durch die Reaktorschnellabschaltung, die vom Reaktorschutzsystem 

ausgelöst wird, wird eine Unterkritikalität des Reaktorkerns si

chergestellt. Abhängig von Erfolg oder Versagen dieser Sicher

heitsmaßnahme ergeben sich zwei verschiedene Ereignisabläufe. Im 

weiteren Verlauf greifen die Systeme zur Notkühlung und Nachwär-
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meabfuhr automatisch ein1 ). Schließlich ist die Dichtheit des 

Sicherheitsbehälters von Bedeutung. Diese kann nicht nur durch 

das Nichtschließen von Lüftungsklappen, Entwässerungsleitungen 

usw. beeinträchtigt werden, sondern auch durch Leckagen des si

cherheitsbehälters selbst. Das Ereignisablaufdiagramm für das 

geschilderte Beispiel zeigt Bild Fl, 3-1. Das auslösende Ereig

nis und die Gegenmaßnahmen werden mit Buchstaben gekennzeichnet . 

Der Erfolg einer Gegenmaßnahme wird durch eine verzweigung nach 

oben, das Versagen durch eine Verzweigung nach unten markiert. 

Die entsprechenden Buchstaben lauten Kt bzw. K~ , Yt bzw . Y~, Zt 

bzw. Z~. Die Ereignisabläufe werden mit Hilfe der zugehörigen 

Buchstabenkombinationen unterschieden, z . B. S Kt Y~ Z~ . Im wei

teren wird der Einfachheit halber eine verkürzte Schreibweise 

gewählt, in der neben dem auslösenden Ereignis nur die nicht er

folgreichen Maßnahmen aufgeführt werden, d.h., · S Kt Y~ Z ~ wird 

zu S Y Z usw. Wie das Beispiel zeigt, ergeben sich selbst bei 

nur drei zu bewertenden unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen 

acht verschiedene Ereignisabläufe. 

Für jeden dieser acht Abläufe sind die zugehörigen physikali

schen Prozesse zu untersuchen, z.B. die Kühlung des Kerns und 

die Aktivitätsfreisetzung aus dem Kern. 

Bei der praktischen Durchführung der Ereignisablaufanalysen er

geben sich, bedingt durch 

die Abhängigkeit von Systemfunktionen untereinander, 

systembedingte Folgeausfälle sowie 

die zweckmäßige Auf teilung der Ereignisablaufdiagramme, 

wesentliche Reduktionen des Umfangs der zu betrachtenden Ver

zweigungen. Andererseits führen die ersten beiden Punkte im all

gemeinen zu Abhängigkeiten der Ereignisse S, K, Y, Z untereinan

der, die bei der Analyse sorgfältig zu beachten sind. Im folgen

den wird daher auf die notwendige Beachtung von System- bzw. 

Funktionsabhängigkeiten sowie auf die wesentlichen Gesichtspunk

te der Reduzierung des Diagrammumfangs näher eingegangen. 

1) Als Nachwärme wird die gesamte nach der Abschaltung abzuführende Wärme 
bezeichnet. 
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Bild F1, 3-1: 

Vereinfachtes Ereignisablaufdiagramm 
für einen Küh1mittelver1uststörfa11 

• Abhängigkeit von Systemfunktionen 

Die Gegenmaßnahmen bei Eintreten eines auslösenden Ereignisses 

werden von Systemen durchgeführt, die in der Regel nicht unab

hängig voneinander sind. Die Anforderungen an die Systemfunktio

nen hängen dabei vom jeweils betrachteten Ereignisablauf und von 

Art und Umfang des auslösenden Ereignisses (z.B. bei Kühlmittel

verluststörfällen von Lecklage und Leckgröße) ab. In diesem Zu

sammenhang wird auf die Abhängigkeit zwischen der Notkühlung und 

Nachwärmeabfuhr Y und der Dichtheit des Sicherheitsbehälters Z 

hingewiesen. Tritt etwa ein Leck über eine AnschlUßleitung des 

Reaktorkühlkreislaufs in den Ringraum des Reaktorgebäudes auf, 
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so ist die Dichtheit des Sicherheitsbehälters Z nicht mehr gege

ben und zugleich ist die Notkühlung und Nachwärmeabfuhr Y beein

trächtigt. Dies schon deswegen, weil das aus dem Sicherheitsbe

hälter über das Leck ausströmende Wasser für die weitere Notküh

lung nicht mehr genutzt werden kann. 

Solche Abhängigkeiten sind auch zwischen den verschiedenen Sy

stemfunktionen gegeben, die zur Durchführung der Maßnahme Not

kühlung und Nachwärmeabfuhr vorhanden sind. Für diese System

funktionen werden nämlich vielfach die gleichen Systeme herange

zogen (siehe dazu Abschnitt 4.2). 

Die einzelnen Systemfunktionen werden so definiert, daß sie sich 

in ihrer physikalischen Einwirkung auf die Ereignisabläufe un

terscheiden. Ursache hierfür können z.B. Unterschiede in den An

forderungszeitpunkten oder in den geförderten Kühlwassermengen 

seln. Erst zum Anforderungszeitpunkt wirkt sich das mögliche 

Versagen einer Systemfunktion auf den Ereignisablauf aus. Die 

geförderten Kühlwassermengen können dann wichtig sein, wenn es 

bei einem Kernschmelzunfall zu einer Verdampfung der im Sumpf 

des Sicherheitsbehälters insgesamt vorhandenen Kühlwassermengen 

kommt und dadurch ein Druckaufbau im Sicherheitsbehälter bewirkt 

wird. 

• Systembedingte Folgeausfälle 

Der Aufbau der Ereignisabläufe, d.h. die Kette der aufeinander 

folgenden Ereignisse, entspricht generell dem zeitlichen Ablauf 

des Störfalls. Dabei hat jedes Ereignis in der Kette die Folgen 

der vorausgehenden Ereignisse zu tragen. Würde z.B. durch das 

aus dem Leck austretende Wasser ein Meßfühler des Reaktorschutz

systems funktionsunfähig, so wäre dies bei den Maßnahmen K, Y 

und Z entsprechend zu berücksichtigen. Tatsächlich sind die Meß

fühler des Reaktorschutzsystems für die bei Küh1mittelverlust

stör fällen herrschenden Umgebungsbedingungen ausgelegt. Für ein 

Betriebssystem, das für die Maßnahme Y herangezogen werden könn

te, werden jedoch Meßfühler eingesetzt, die für diese Umgebungs

bedingungen nicht geeignet sind. 
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weiter ist zu beachten, daß in vielen Fällen bei Versagen einer 

Systemfunktion durch eine nachfolgende Systemfunktion Kernschmel

zen nicht mehr verhindert werden kann. So ist im gewählten Bei

spiel bei vielen Lecks (mit kleinerer Leckgröße) eine Reaktor

schnellabschaltung notwendig, damit die Notkühlung wirksam wird. 

Bei einem sehr unwahrscheinlichen Versagen der Reaktorschnellab

schaltung K braucht daher die Maßnahme Y nicht betrachtet zu 

werden und der Verzweigungspunkt an dieser Stelle des Diagramms 

kann entfallen. 

• Auf teilung der Ereignisablaufdiagramme 

Bei der Erstellung der Ereignisablaufdiagramme ergibt sich eine 

zweckmäßige unterteilung am Entscheidungspunkt "Kernschmelzen", 

d.h. an der Schnittstelle, an der der jeweilige Ereignisablauf 

angibt, ob Kernschmelzen eintritt oder nicht. Die in Kapitel 4 

dargestellten Ereignisabläufe gehen bis an diese Schnittstelle. 

Zur Ermittlung der Freisetzung radioaktiver Stoffe infolge Kern

schmelzens werden die Versagensarten des Sicherheitsbehälters 

untersucht und entsprechend einer für die Berechnung der Frei

setzungsraten zweckmäßigen Form kategorisiert. In der Studie 

werden sechs verschiedene Vers agens arten des sicherheitsbehäl

ters a, ßl , ß2 , ß3 , ~, ö definiert, die sich gegenseitig aus

schließen (Kapitel 5). Diese Versagensarten werden mit den Er

eignisabläufen verknüpft, die bis zu der oben genannten Schnitt

stelle führen. Bei der Bestimmung der Freisetzungshäufigkeiten 

aus dem Sicherheitsbehälter ist die jeweils betrachtete Versa

gensart des Sicherheitsbehälters zu berücksichtigen. Dies wird 

für das Beispiel unter der Annahme gezeigt, daß nur zwei Versa

gensarten des Sicherheitsbehälter Zl' Z2' also nur zwei Freiset

zungskategorien zu betrachten wären. Die System funktion Z wäre 

dann durch die Teilfunktionen Zl und Z2 zu ersetzen, und es wür

de sich das in Bild Fl, 3-2 gezeigte Ereignisablaufdiagramm er

geben. Da die Versagenarten Zl' Z2 definitionsgemäß sich gegen

seitig ausschließende Ereignisse darstellen, kann eine Verzwei

gung aufgrund von Z2 nach dem Eintreten eines Ausfalls von Zl 

entfallen. Der Ereignisablauf S stellt die situation bei ord-
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nungsgemäßem Arbeiten aller Systemfunktionen dar, die Ereignis

abläufe S-Zl' S-Z2 geben die beherrschten Störfälle wieder. Die 

Ereignisabläufe SY und SK führen zu Kernschmelzen, ohne daß die 

Versagensarten Zl und Z2 des Sicherheitsbehälters eintreten. 

Tatsächlich führt Kernschmelzen aber immer zu einem Druckaufbau 

im Sicherheitsbehälter und langfristig zu einem Versagen des si

cherheitsbehälters; dies wird in der Studie durch eine separate 

Versagensart ö berücksichtigt. 

I I 
00 I CIl- CIlN c <11 ... ... 

a ....... .... ... 
~ <11 ~ <11 ~ 

;; ... 
:e" ..r:: "'..r:: '" :l ~ CIl ~ CIl 

.... 
'" ..r:: ..r:: <11 c <11 C 
(,) (,) ..r:: <II..r:: <11 

'" (,) 00(') 
Z .... '" ..... '" 

CIl 
.r> 

'" Ul CIlUl CIl .... "0 ~ ~ .... c CIl <11 CIl <11 
;; <11:> <11:> 

"0 "0 
<11 
C ..r:: 
(,) 
CIl 
~ 
0 ... 

~ ~ 
(,) '" <11 <11 

...:I <>:: 

S K 

Bild Fl, 3-2: 

S 

s-z2 
s-zJ 
SY 

SY-Z2 
SY-Z

J 

SK 

SK-Z 2 
SK-Z

J 

Berücksichtigung der Vers agens arten 
des Sicherheitsbehälters in der Er
eignisablaufanalyse 
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Die erstellten Ereignisablaufdiagramme sind quantitativ zu be

werten. Dazu sind die Eintrittshäufigkeiten der auslösenden Er

eignisse sowie die Wahrscheinlichkeiten für das Versagen der be

nötigten Systemfunktionen (Nichtverfügbarkeiten bzw. Ausfall

wahrscheinlichkeiten) zu ermitteln. Entsprechend den oben dis

kutierten Abhängigkeiten der Systemfunktionen untereinander und 

vom auslösenden Ereignis handelt es sich hier um bedingte Wahr

scheinlichkeiten. Die MUltiplikation der Eintrittshäufigkeit des 

auslösenden Ereignisses mit den bedingten Wahrscheinlichkeiten 

für den Erfolg bzw. das Versagen der entsprechenden Systemfunk

tionen ergibt die Häufigkeit des betrachteten Ereignisablaufs. 

Die bedingten Wahrscheinlichkeiten für das Versagen der System

funktionen werden mit Zuverlässigkeitsanalysen ermittelt, vor 

allem mit Hilfe von Fehlerbaumanalysen. Diese Analysen sind aus

führlich im Fachband 2 dargestellt. Die für die Systemfunktionen 

notwendigen Systeme sind aus redundanten Komponenten bzw. Teil

systemen (Strängen) aufgebaut, d.h., es sind mehr Stränge vor

handen als für die Erfüllung dieser Funktionen erforderlich wä

ren. So sind z.B. die Systemfunktionen zur Notkühlung und Nach

wärmeabfuhr generell mit einem 2v4-System realisiert. Ein sol

ches System besteht aus vier Strängen, von denen zwei ausrei

chen, um die geforderte systemfunktion zu erfüllen. Man spricht 

hier auch von einem 4 x 50 %-System, da die Funktion bereits zu 

100 % erfüllt ist, wenn zwei Stränge funktionieren. Es ist somit 
von großer Bedeutung, wie viele redundante Stränge für die Er

füllung der sicherheitstechnischen Aufgabe notwendig sind. Man 

spricht von sogenannten Wirksamkeitsbedingungen oder auch von 

Mindestanforderungen an die Systemfunktionen. Der Fehlerbaum ei

nes derartigen 2v4-Systems, aufgelöst bis zu den Strängen, ist 

in Bild F1, 3-3 wiedergegeben. 

Die Verknüpfung zwischen Ereignisablaufdiagramm und Fehlerbaum 

erfolgt in der auf Bild F1, 3-4 gezeigten Art. Für die Ermitt
lung der Häufigkeit jedes Ereignisablaufs ist eine UND-Verknüp

fung des ausl~s~nden Ereignisses mit den unerwünschten Ereignis

sen {Versagen der Maßnahmen bzw Systemfunktionen) vorzunehmen, 

wie sie in diesem Ablauf auftreten. Im gezeigten Beispiel wird 
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Y Ausfal l des 2v4- Systems 

*) 

-[;] 

Q UND 
m ODER 

O Ausfall von 
Teilsys t emen 
(Eingänge) 

*) Zum Ausfall des 2v4-Systems führt de r Ausfall von mehr a l s 2, also von minde 
stens 3 de r insgesamt 4 Teilsysteme YI , Y2, Y3 , Y4 . Daher is t eine v e reinfachte 
Da rstellung des Fehlerbaums durch das 3v4 - Gatter mög l ich. 

Bild Fl, 3-3: 

Fehlerbaum eines 2v4-Systems 

das auslösende Ereignis "Leck" mit dem Versagen der Notkühlung 

und Nachwärmeabfuhr und dem Versagen des Sicherheitsbehälters 

( SYZ ) verknüpft. Die einzelnen Maßnahmen K, Y, Z sind aufgrund 

der Abhängigkeiten vom auslösenden Ereignis und vom vorangegan

genen Ereignisablauf mit bedingten Wahrscheinlichkeiten zu be

werten. Dabei ist immer zu beachten, wie sich das auslösende Er

eignis und der im Ereignisablauf ausgewiesene Zustand von K, Y 

und Z (K intakt, Y und Z ausgefallen) auf die jeweils anderen 

Maßnahmen auswirkt. Dies ist auch bei der Erstellung der Fehler

bäume für die einzelnen Systemfunktionen zu beachten, d.h., die 
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Fehlerbäume sind für jeden Ablauf neu zu überdenken und gegebe

nenfalls zu modifizieren. So s ind die Fehlerbäume für die Funk

tion 2 in den Abläufen 52 und 5Y2 im allgemeinen unterschiedlich. 

Kt 

ILZ~t~ _____ S Y Z 

S 

SYZ 

Y 

S Z 

Bild F1, 3-4: 

Verknüpfung von Ereignisablaufdiagramm und Fehlerbaum 
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4. ANLAGENINTERNE STÖRFÄLLE 

4.1 Einteilung der Störfälle 

Bei Ereignisabläufen, die zu einer Überhitzung des Reaktorkerns 

führen können, ist zwischen "anlageninternen Störfällen" und 

"anlagenexternen Störfällen" zu unterscheiden 1 ). Anlageninterne 

Störfälle sind solche, die durch anlageninterne Ursachen ausge

löst werden. Anlagenexterne Störfälle werden durch Einwirkungen 

von außen auf die Anlage verursacht. Die zuletzt genannten stör

fälle werden im Fachband 4 behandelt. Im folgenden werden nur 

anlageninterne Störfälle im einzelnen diskutiert. 

Alle anlageninternen Störfälle, die zu einer Überhitzung des Re

aktorkerns führen können, lassen sich aufgrund des auslösenden 

Ereignisses in zwei Gruppen einteilen (Bild F1, 4-1): 

Störfälle, die durch Verlust des Hauptkühlmittels aus dem Re

aktorkühlkreislauf ausgelöst werden; 

Störfälle, die dadurch ausgelöst werden, daß die Leistung im 

Kern erhöht oder d i e Wärme ab fuhr aus dem Kern beeinträchtigt 

wird, ohne daß Hauptkühlmittel verloren geht. 

Die erste Gruppe wird als Kühlmittelverluststörfälle und die 

zweite Gruppe als Transientenstörfälle bezeichnet. 

1) 

Kühlmittelverlust- n störfall 

1'\ Anlageninterner r--

U L/ 
Störfall 

Transienten-
störfall 

Bild F1, 4-1: 

Anlageninterne Störfälle mit Auswirkungen auf den 
Reaktorkern 

Zur genaueren Abgrenzung des Begriffs Störfall siehe Hauptband, Abschnitt 
3.3.2.1. Im folgenden wird der Begriff Störfall generell verwendet . 
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Kühlmittelverluststörfälle werden im Abschnitt 4.2 behandelt. 

Transienten, die zu Transientenstörfällen führen können, werden 

im Abschnitt 4.3 diskutiert. Bei den Transientenstörfällen wer

den nur die systemspezifischen Auswirkungen von Komponentenaus

fällen bewertet. Zu Transientenstörfällen kann auch ein Bruch

versagen von Komponenten im sekundären Bereich (Turbine, Genera

tor, Druckbehälter im Maschinenhaus) führen. Hier sind außer den 

systemspezifischen Auswirkungen vor allem die mechanischen Ein

wirkungen auf andere Anlagenteile zu betrachten. Solche Ereig

nisse sind dann vergleichbar mit Auswirkungen von Explosions

druckwellen und Flugzeugabsturz. Die Ereignisse "Turbinenzer

knall" und "Versagen von Druckbehältern im Ma s chinenhaus" wer

den daher im Fachband 4 näher untersucht. Fachband 4 enthält 

auch die Darstellung der Untersuchungen zu den "anlageninternen 

Bränden" . 

4.2 Kühlmittelverluststörfälle 

4.2.1 Aus lös end e E r e i g n iss e 

Ein Kühlmittelverlust tritt ein, wenn der Reaktorkühlkreislauf 

an beliebiger Stelle undicht wird. Ursache hierfür, d.h . auslö

sende Ereignisse, können Lecks (Risse oder Brüche) an allen Tei

len des Reaktorkühlkreislaufs sein sowie Lecks über die An

sChlußleitungen des Reaktorkühlkreislaufs. Im einzelnen sind 

folgende Lecks zu unterscheiden (Bild F1, 4-2): 

Leck in einer Hauptkühlmittelleitung, 

Leck 1m Druckhaltesystem, 

Leck in einem Dampferzeuger, 

Leck im Reaktordruckbehälter, 

Leck über eine Anschlußleitung des Reaktorkühlkreislaufs. 

Die Maßnahmen zur Beherrschung dieser auslösenden Ereignisse 

werden im folgenden Abschnitt 4.2.2 erläutert . 

Im Abschnitt 4.2.3 wird speziell auf die Ereignisabläufe einge

gangen, die aus einem Leck in einer Hauptkühlmittelleitung her

vorgehen können . 
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Leck in einer 
Hauptkühlmit- f--

Leck in der 
tellei tung 

Ausgleichs-
leitung [}v- Lock im 

Druckhalte- -
system 

Leck am 
Druckhalter 

Leck in einem ,...." Kühlmittel-
Dampferzeuger verlust-
(primärseitig ..... störfall 

Leck im 
Reaktordruck- f--

behälter 

Leck über e~nE 
Anschlußlei-
tung des Reak t---
torkühlkreis-
laufs 

Bild Fl, 4-2: 

Ursachen von Kühlmittelverluststörfällen 

Ein Leck im Druckhaltesystem kann entweder in der Ausgleichslei

tung, die den Druckhalter mit einer Hauptkühlmittelleitung ver

bindet, oder am Druckhalter auftreten. Ein Leck in einer Aus

gleichsleitung ist wie ein Leck in einer Hauptkühlmittelleitung 

zu behandeln und wird deshalb hier nicht gesondert betrachtet. 

Ein Leck am Druckhalter kann vor allem dadurch verursacht wer

den, daß Druckhalter-Abblaseventile oder Sicherheitsventile feh

lerhaft öffnen bzw. fehlerhaft offen bleiben (Abschnitt 4.2.4). 

Ein Leck im Druckhalter oder im Dampferzeuger selbst wird durch 

die Sicherheitssysteme ebenso beherrscht wie ein Leck in einer 

Hauptkühlmittelleitung. Das gleiche gilt für ein Leck im Reak

tordruckbehälter bis zu einem bestimmten Bruchquerschnitt. Wegen 

der besonders weitreichenden Qualitätssicherungsmaßnahmen bei 
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Planung, Herstellung und im Betrieb der Druckbehälter wird wie 

in WASH-1400 / FI, 4-1/ davon ausgegangen, daß Lecks in den 

Druckbehäl te rn weitaus unwahrscheinlicher als Lecks in den 

Hauptkühlmittelleitungen sind und von ihnen kein nennenswerter 

Risikobeitrag zu erwarten ist. 

Bei einern Leck im U-Rohrbündel eines Dampferzeugers gelangt 

Hauptkühlmittel in den Speisewasser-Dampf-Kreislauf . Durch se

kundärseitiges Absperren des betroffenen Dampferzeugers und Ab

senken des Drucks im Reaktorkühlkreislauf kann jedoch ein wei

tergehender Verlust von Hauptkühlmittel verhindert werden. 

Auch bei einern Leck über eine Anschlußleitung des Reaktorküh1-

kreislaufs, das außerhalb des Sicherheitsbehälters liegt, sam

melt sich das ausgeströmte Wasser nicht mehr im Sumpf des Sicher

heitsbehälters. Anders als bei einern Leck in einer Hauptkühlmit

telleitung oder beim Leck im Druckhaltesystem steht dieses Was

ser damit zur Notkühlung des Kerns nicht mehr zur Verfügung. 

Falls die Anschlußleitung in den Ringraum führt, sind außerdem 

Folgeausfälle im Ringraum möglich, in dem sich zur Notkühlung 

wichtige Komponenten befinden. Ein Kühlmittelverlust über solche 

Anschlußlei tungen muß daher gesondert behandelt werden (Ab

schnitt 4.2.5). 

Wie in WASH-1400 werden im einzelnen folgende Lecks untersucht: 

Leck in einer Hauptkühlmittelleitung, 

Leck im Druckhaltesystem, 

Leck über eine Anschlußleitung des Reaktorkühlkreislaufs. 

Weiterführende Untersuchungen zu den nicht im einzelnen behan

delten Lecks sollen in der Phase B der Risikostudie erfolgen. 

4.2.2 Maß nah m e n zur B ehe r r s c h u n g von 

K ü hIrn i t tel ver I u s t s t ö r f ä I I e n 

Tritt ein Kühlmittelverluststörfall ein, so sind folgende Maßnah

men erforderlich, um eine Überhitzung des Reaktorkerns zu verhin

dern: 
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Herstellung und langfristige Sicherstellung der Unterkritika

lität des Reaktorkerns, 

Sicherstellung eines ausreichenden Kühlmittelinventars im Re

aktorkühlkreislauf, 

Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf. 

Diese Maßnahmen werden mit Hilfe des Reaktorschnellabschaltsy

sterns, des Not- und Nachkühlsystems und des Speisewasser-Dampf

Kreislaufs durchgeführt. Sehr kleine Lecks können außerdem mit 

dem Volumenregel- und dem Chemikalieneinspeisesystem beherrscht 

werden. Die aufgeführten Systeme haben unterschiedliche Aufgaben 

zu erfüllen, die als systemfunktionen bezeichnet werden. Diese 

Systemfunktionen werden im folgenden anhand der Referenzanlage 

erläutert. 

4.2.2.1 Unterkritikalität des Reaktorkerns 

Bei sehr großen Bruchquerschnitten wird die Unterkritikalität 

über physikalische Effekte erreicht. Im allgemeinen ist für die 

Herstellung der Unterkritikalität aber die Systemfunktion REAK

TORSCHNELLABSCHALTUNG erforderlich. Dadurch wird eine weitere 

Energieerzeugung aufgrund von Spaltprozessen bis auf die Nach

zerfallwärme unterbunden und die Anlage in den Zustand "unter

kritisch, heiß" übergeführt. 

Die Unterkritikalität bei einer Abkühlung der Anlage (Abfahren) 

wird, zusammen mit der Sicherstellung eines ausreichenden Kühl

mittelinventars, durch Nachspeisen von boriertem Wasser erreicht 

(Abschnitt 4.2.2.2). 

4.2.2.2 Kühlmittelinventar im Reaktorkühlkreislauf 

Ein ausreichendes Kühlmittelinventar im Reaktorkühlkreislauf ist 

zur Kühlung der Brennelemente und zur Nachwärmeabfuhr aus dem 

Reaktorkühlkreislauf erforderlich. Um diese Kühlung aufrechtzu

erhalten und eine Freisetzung von Aktivitäten zu verhindern, ist 

es wichtig, daß keine große Leckage von Wasser oder Dampf aus 

dem Sicherheitsbehälter auftritt. 
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Daher werden bei Erreichen der Grenzwerte aus der MESSWERTERFAS

SUNG FÜR DIE NOTKÜHLVORBEREITUNGSSIGNALE die "Notkühlung" und 

der Abschluß der Durchführungen durch den Sicherheitsbehälter 

(der "Gebäudeabschluß") automatisch eingeleitet. 

Im Rahmen "Notkühlung" wird boriertes Wasser in den Reaktorkühl

kreislauf mit Hilfe des Not- und Nachkühlsystems eingespeist. 

Entsprechend dem Aufbau und der Funktionsweise dieses Sicher

heitssystems (Bild Fl, 4-3) hat man bei der "Notkühlung" folgen

de Systemfunktionen zu unterscheiden: 

Hochdruck-Einspeisungen, 

Druckspeicher-Einspeisungen, 

Niederdruck-Einspeisungen für Fluten, 

Niederdruck-Einspeisungen für Sumpf-Umwälzbetrieb. 

Die HOCHDRUCK-EINSPEISUNGEN setzen ein, wenn der Druck im Reak

torkühlkreislauf, gemessen gegenüber Atmosphärendruck, auf 110 

bar absinkt. Die DRUCKSPEICHER-EINSPEISUNGEN erfolgen selbsttä

tig, wenn dieser Druck im Reaktorkühlkreislauf unter 25 bar 

sinkt. Durch diese Einspeisungen wird eine schnelle Flutung des 

Kerns erreicht. 

Bei einem Druck von 10 bar wird automatisch von den HOCHDRUCK

auf die NIEDERDRUCK-EINSPEISUNGEN FÜR FLUTEN umgeschaltet. Dabei 

fördern die Nachkühlpumpen boriertes Wasser aus den Flutbehäl

tern in den Reaktorkühlkreislauf. Das aus dem Leck austretende 

Wasser sammelt sich am Boden des Sicherheitsbehälters, im Gebäu

desumpf. Sind die Flutbehälter bis auf eine Mindestmenge ent

leert, so wird automatisch auf die NIEDERDRUCK-EINSPEISUNGEN FÜR 

SUMPF-UMWÄLZBETRIEB umgeschaltet. Die Nachkühlpumpen saugen dann 

das Wasser aus dem Gebäudesumpf an und fördern es über die Nach

wärmekühler, in denen die Wärme abgeführt wird, zurück in den 

Reaktorkühlkreislauf. Damit wird das aus dem Leck ausgetretene 

Wasser für die weitere Kühlung des Kerns genutzt. 

Bei einem kleinen Leck im Reaktorkühlkreislauf ist im Rahmen der 

NIEDERDRUCK-EINSPEISUNGEN vorgesehen, die Stränge des Not- und 

Nachkühlsystems - mit Ausnahme eines Stranges - auf normales be

triebliches Nachkühlen umzuschalten. Dazu müssen über eine be-



Reaktor kühl
kr eis l auf 

Sicher hei t s 
behä l ter 

Nachwär mekühler 

ND- Pumpe 
(Nachkühlpumpe) 

Bild Fl, 4-3 : 
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Druck-

Reaktorgebäude
sumpf 

HD-Pumpe 
(Sicher hei t seinspeisepumpe) 

Flutbe
hälter 

Prinzipschaltung des Not- und Nachkühlsystems bei der 
Referenzanl a ge (1 von 4 gleichartigen Strängen) 
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triebliche Automatik für den jeweiligen strang folgende Armatu

ren verfahren werden (vgl. Fachband 2/ 11, Schaltplan 1): 

In der zur heißen Hauptkühlmittelleitung 1 ) führenden Einspei

seleitung ist die letzte Rückschlagarmatur mittels Motoran

triebs zu öffnen. 

In der entsprechenden Leitung des Niederdruck-Einspeisestran

ges muß mittels Motorantriebs die zweite Rückschlagarmatur 

geschlossen werden. 

In der Nachkühlsaugleitung muß die kolbengesteuerte Armatur 

geöffnet werden. 

Dadurch wird Wasser aus der heißen Hauptkühlmittelleitung ange

saugt, über den entsprechenden Nachwärmekühler gekühlt und in 

die kalte Hauptkühlmittelleitung eingespeist. 

Die Systeme zur Wärmeabfuhr aus den Nachwärmekühlern sind der 

nukleare Zwischenkühlkreis und das nukleare Nebenkühlwassersy

stem (Bild F1 , 4-4) . 

Wichtig für die Aufrechterhaltung der "Notkühlung" ist, daß es 

zu keinem größeren Verlust von Wasser oder Dampf aus dem Sicher

heitsbehälter kommt. Dazu muß die SICHERHEITSBEHÄLTER-INTEGRITÄT 

FÜR DIE NOT KÜHLUNG gewahrt werden. Bei einem Austritt von Wasser 

oder Dampf aus dem Sicherheitsbehälter könnte nämlich 

ein Ausfall von im Ringraum befindlichen und zur Notkühlung 

benötigten Komponenten aufgrund von Temperatur, Feuchtigkeit 

oder Druck auftreten, 

so viel Wasser aus dem Gebäudesumpf verloren gehen, daß eine 

ausreichende Notkühlung nicht mehr gewährleistet ist, 

der Überdruck im Sicherheitsbehälter so weit absinken, daß 

die aus dem Gebäudesumpf ansaugenden Nachkühlpumpen infolge 

Kavitation ausfallen. 

Bei einem großen oder mittleren Leck im Reaktorkühlkreislauf ist 

mit Schäden an den Brennstabhüllrohren zu rechnen . Wegen der da-

1) 
Die Hauptkühlmittelleitungen, in denen bei Leistungsbetrieb das im Reak-
t orkern erhitzte Hauptkühlmittel zu den Dampferzeugern strömt, werden 
hie r als "heiße Hauptkühlmittelleitungen" bezeichnet. Das in den Dampfer
zeugern abgekühlte Hauptkühlmittel wird über die sogenannten "kalten 
Hauptkühlmittelleitungen" zurück zum Reaktordruckbehälter geführt. 



Nukleare r 

__ ~ ____ ~_Einlaufbauwe rk 

Nukleares 
Nebenkühl
wa ssersys t em 

Bild F1, 4-4: 
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Si c herh e it s behäl t er 

~ ~eaktorkühl

---.J ~ ~is lauf 

111111 
Wasser 

r------~ 
I Sump f 

_- --- Wä rme tra ns por t 

Wärmetransport aus dem Reaktorgebäudesumpf während der 
Niederdruck-Einspeisungen für Sumpf-Umwälzbetrieb 

durch möglichen Kontamination des Sicherheitsbehälters i s t davon 

auszugehen, daß nach solchen Kühlmittelverluststörfällen unter 

Umständen für mehrere Monate keine Arbeiten im Sicherheitsbehäl

ter durchgeführt werden können. Während dieser Zeit muß eine 

LANGZEIT- NOTNACHKÜHLUNG aufrechterhalten werden , die von den nur 

für wenige stunden erforderlichen systemfunktionen zur "Notküh

lung" unterschieden wird. 

Bei sehr kleinen Lecks brauchen die oben angeführten Systemfunk

tionen zur "Notkühlung" nicht in Anspruch genommen werden. Bei 

diesen Lecks reicht zum Ausgleich des Kühlmittelverlustes das 
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Volumenregelsystem einschließlich des Chemikalieneinspeisesy

stems aus. Dies kann durch die Systemfunktionen VOLUMENREGELUNG 

MIT BOREINSPEISUNG gekennzeichnet werden. Mit dieser Systemfunk

tion ist es auch möglich, die Volumenkontraktion des Kühlmittels 

beim Abkühlen der Anlage (Abfahren) auszugleichen und dabei eine 

Unterkritikalität sicherzustellen. 

4.2.2.3 Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf 

Zur Nachwärmeabfuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf werden die im 

letzten Abschnitt erläuterten Systemfunktionen zur "Notkühlung" 

eingesetzt. Bei großen und mittleren Bruchquerschnitten wird die 

gesamte Nachwärme durch die Abströmung des Kühlmittels über das 

Leck abgeführt. Bei kleinen Bruchquerschnitten ist der Energie

abfluß über das Leck nicht ausreichend. Bei solchen Brüchen ist 

darüber hinaus noch eine Wärmeabfuhr über den Speisewasser

Dampf-Kreislauf erforderlich . Hier kann zwischen den beiden 

grundsätzlichen Möglichkeiten 

Hauptspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe 

Notspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe 

unterschieden werden (Bild Fl, 4-5). 

Unter der HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE wird 

die Wärmeabfuhr über die Dampferzeuger bei funktionierenden Ein

speisungen durch die Hauptspeisewasser-Pumpen verstanden. Die 

drei Hauptspeisewasser-Pumpen saugen aus dem speisewasserbehälter 

an und speisen über vier Hauptspeisewasserleitungen in die Dampf

erzeuger ein. Ein ausreichender Wasservorrat im Speisewasserbe

hälter wird erreicht, indem mit Hilfe des Hauptkondensatsystems 

aus dem Turbinenkondensator oder mit Hilfe des Deionatsystems 

aus den Deionatbehältern nachgespeist wird. Diese Speisewasser

versorgung wird im weiteren nicht berücksichtigt, da die Meßum

former, die für die Regelung der Hauptspeisewasserversorgung be

nötigt werden, nicht für die bei Kühlmittelverluststörfällen 

herrschenden Umgebungsbedingungen ausgelegt sind. In dieser stu

die wird nur die NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE 

berücksichtigt. Die zugehörigen vier Notspeisewasser-Pumpen sau-
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gen aus dem Speisewasserbehälter oder direkt aus den Deionatbe

hältern an . In manchen Fällen ist auch eine Versorgung mit Not

speisewasser über das Notstandssystem möglich (Abschnitt 4.2.4.2). 

Mit der REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG ist auch eine Turbinenschnell

abschaltung verbunden . Der Frischdampf aus den Dampferzeugern 

kann daher nicht an die Turbine abgegeben werden. Vielmehr wird 

der Frischdampf über die Frischdampf-Umleiteinrichtung in den 

Turbinenkondensator abgeführt . Öffnet nach der Turbinenschnell

abschaltung die Frischdampf-Umleiteinrichtung nicht (Ausfall der 

Hauptwärmesenke), so werden die Frischdampf-sicherheitsventile 

und die Abblaseregelventile angefordert. Dadurch wird die aus 

dem Reaktorkühlkreislauf abgeführte Wärme durch Abblasen über 

Dach abgegeben . Mit Hilfe einer geregelten bzw. gesteuerten 

Frischdampfabgabe über die Frischdampf-Umleiteinrichtung oder 

über die Abblaseregelventile ist ein Abfahren der Anlage, d.h. 

ein geregeltes bzw . gesteuertes Absenken der Frischdampftempera

tur und des Frischdampfdruckes möglich. Bei Kühlmittelverlust

störfällen, die eine Wärmeabfuhr über den Speisewasser-Dampf

Kreislauf erfordern, muß die Anlage abgefahren werden. Unter ei

nen bestimmten Leckquerschnitt wird erst nach einer ausreichen

den Druckabsenkung der Verlust von Kühlmittel aus dem Reaktor

kühlkreislauf durch die HOCHDRUCK-EINSPEISUNGEN ausgeglichen . 

Die HD-Sicherheitseinspeisepumpen saugen dabei aus den Borwas

ser-Flutbehältern an. Wegen des begrenzten Wasservorrats der 

Flutbehälter muß die Kühlmitteltemperatur im Reaktorkühlkreis

lauf rechtzeitig so weit abgesenkt sein, daß bei Entleerung der 

Flutbehälter mit den Nachkühlpumpen NIEDERDRUCK-EINSPEISUNGEN 

FÜR SUMPF- UMWÄLZBETRIEB möglich sind. Hierzu wird laut Genehmi

gungsverfahren mit einern Gradienten von 100 ° C/ h abgefahren. Bei 

sehr kleinen Lecks reicht der betriebliche Abfahrgradient von 

etwa 50 °C/ h aus . 
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4.2.3 S Y s t e m fun k t ion e nun dEr e 1 g n i s -

abI auf a n a I y s e für L eck s i n e i -

n e r Hau p t k ü hIrn i t tel lei tun g 

4.2.3.1 Systemfunktionen und Mindestanforderungen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Systemfunktionen, 

die zur Beherrschung von Kühlmittelverluststörfällen vorhanden 

sind, erläutert. Demnach sind die im folgenden aufgeführten Sy

stemfunktionen zur Beherrschung von Kühlmittelverluststörfällen 

insgesamt zu unterscheiden. Diese Systemfunktionen werden der 

Einfachheit halber mit einem Buchstaben abgekürzt. 

• Reaktorschnellabschaltung K 

Durch die REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG werden die Steuerstäbe, 

die normalerweise mit Hilfe von Klinkensystemen im Kern auf

und abbewegt werden, ausgeklinkt. Um die Kettenreaktion zu 

unterbrechen, braucht nur ein Teil der 61 Steuerstäbe einzu

fallen. 

• Meßwerterfassung für die Notkühlvorbereitungssignale B 

Mittels der MESSWERTERFASSUNG FÜR DIE NOTKÜHLVORBEREITUNGSSI

GNALE werden, bei Erreichen von bestimmten Grenzwerten, so

wohl die "Notkühlung" als auch der IGebäudeabschluß" des si

cherheitsbehälters automatisch eingeleitet. Bei einem Versa

gen dieser Meßwerterfassung fällt nicht nur die Notkühlung 

zur Beherrschung des Kühlmittelverluststörfalls aus, es fin

det auch kein Gebäudeabschluß statt. In diesem Fall treten 

von Beginn des Störfalls an große Leckagen aus dem Sicher

heitsbehälter in die Umgebung auf. 

• Hochdruck-Einspeisungen C 

1) 

Diese werden bei Absinken des Druckes im Reaktorkühlkreislauf 

auf 110 bar automatisch ausgelöst]). Es sind vier voneinander 

Alle Druckgrenzwerte sind als Drücke, gemessen gegen Atmosphärendruck, zu 
verstehen . 
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unabhängige Stränge (Teilsysteme) mit je einer HD-sicherheits

einspeisepumpe vorhanden, die aus den Flutbehältern ansaugen 

und in die vier kalten Hauptkühlmittelleitungen einspeisen. 

Bei einem Leck in einer kalten Hauptkühlmittelleitung wird 

der entsprechende Strang selbsttätig auf Einspeisung in die 

heiße Hauptkühlmittelleitung umgeschaltet. 

• Druckspeicher-Einspeisungen D 

Die vier Druckspeicher speisen jeweils in die kalten und hei

ßen Hauptkühlmittelleitungen ein. Die Einspeisungen erfolgen 

selbsttätig aufgrund des in den Druckspeichern vorhandenen 

Gasdrucks, wenn der Druck im Reaktorkühlkreislauf unter 25 

bar sinkt. 

• Niederdruck- Einspeisungen für Fluten E 

Auf die vier Stränge für die Niederdruck-Einspeisungen wird 

von den Hochdruck-Einspeisungen umgeschaltet, wenn der Druck 

im Reaktorkühlkreislauf unter 10 bar absinkt. Es saugen dann 

die Nachkühlpumpen aus den Flutbehältern an. 

• Niederdruck-Einspeisungen für Sumpf-Umwälzbetrieb F 

Sind die Flutbehälter entleert, so werden die Nachkühlpumpen 

auf Ansaugen aus dem Sumpf geschaltet. Die Wärmeabfuhr aus 

dem Sumpfwasser erfolgt über den nuklearen Zwischenkühlkreis 

und das nukleare Nebenkühlwassersystem. 

Die Systemfunktionen C, D, E und F werden auch unter dem Begriff 

"Notkühlung" zusammengefaßt. 

Die erläuterten Funktionen zur "Notkühlung" können nur dann auf

rechterhalten werden, wenn der Sicherheitsbehälter ausreichend 

dicht ist. Das heißt, für eine erfolgreiche "Notkühlung" ist die 

• Sicherheitsbehälter-Integrität für die Notkühlung G 

erforderlich. Diese Systemfunktion ist von der systemfunktion 

B zu unterscheiden, mit der bei Eintritt des Störfalls die 

"Notkühlung" und der IGebäudeabschluß" angefordert werden. 
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Erfolgt eine Detektierung des Störfalls durch B, versagen 

aber 

• die Schweißnähte oder 

• die Armaturen, die in den Leitungen des Not- und Nachkühl-

systems eine Rückströmung verhindern, 

oder kommt es aufgrund anderer Ursachen zu großen Leckagen 

aus dem Sicherheitsbehälter in den Ringraum, so muß als Folge 

davon auch mit einem Ausfall der "Notkühlung" gerechnet wer

den (Abschnitt 4.2.2.2). 

• Langzeit-Notnachkühlung H 

Zum Unterschied von der Notkühlung wird hierunter die lang

fristige Wärmeabfuhr mit Hilfe der in Sumpf-Umwälzbetrieb ar

beitenden ND-Einspeisungen verstanden. 

• Hauptspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe I 

Darunter wird die Wärmeabfuhr über die Sekundärsei te der 

Dampferzeuger mit Hilfe des Hauptspeisewassersystems verstan

den. Die Frischdampfabgabe erfolgt entweder mit der Frisch

dampf-Umleiteinrichtung an den Turbinenkondensator oder mit 

der Frischdampfabblaseeinrichtung (Frischdampf-Sicherheits

ventile, Abblaseregelventile) über Dach. Durch ein geregeltes 

bzw. gesteuertes Absenken der Frischdampf temperatur und des 

Frischdampfdruckes ist die Anlage abzufahren. 

• Notspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe J 

Ist die HAUTPSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE nicht ver

fügbar, so kann eine Wärmeabfuhr über die Dampferzeuger und 

ein Abfahren der Anlage mit Hilfe der NOTSPEISEWASSERVERSOR

GUNG UND FD-ABGABE erfolgen. Dazu stehen grundsätzlich das 

Notspeisewassersystem und das Notstandssystem bereit. Zur Be

herrschung von Lecks in einer Hauptkühlmittelleitung darf das 

Notstandssystem aber nicht herangezogen werden (Abschnitt 

4.2.3.4). Für die Frischdampfabgabe gilt das oben Gesagte. 

Anders als in WASH-1400 wird in der vorliegenden Studie die elek

trische Energieversorgung nicht als separate Systemfunktion defi

niert. Zum Unterschied von der Referenzanlage in WASH-1400 sind 
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nämlich in der Referenzanlage der vorliegenden Studie die ein

zelnen Stränge der Sicherheitssysteme, einschließlich ihrer 

Energieversorgung, weitgehend getrennt von den anderen Strängen 

aufgebaut. 

Die Systemfunktionen Bund G werden hingegen in der vorliegenden 

studie als getrennte systemfunktionen ausgewiesen . Die System

funktion B wird abgefragt, da in der Referenzanlage der Sicher

heitsbehälter während des Leistungsbetriebes begehbar ist und 

die dazu vorhandenen großen LÜftungsleitungen bei Störfallein

tritt geschlossen werden müssen. Eine getrennte Abfrage der Sy

stemfunktion G ist zweckmäßig, da die Notkühlung bei großen 

Leckagen aus dem Sicherheitsbehälter beeinträchtigt wird. Hier 

ist von besonderer Bedeutung, daß zur Notkühlung erforderliches 

Wasser aus dem Gebäudesumpf verloren gehen könnte. Außerdem sind 

wichtige Komponenten zur Notkühlung - geschützt vor Einwirkungen 

von außen - im Ringraum untergebracht . Diese Komponenten würden 

bei großen Leckagen des Sicherheitsbehälters Umgebungsbedingun

gen ausgesetzt sein, für die sie nicht ausgelegt sind . 

In WASH-1400 wird nur zwischen "Notkühlung im Einspeisebetrieb" 

und "Notkühlung im Umwälzbetrieb" unterschieden. Die "Notkühlung 

im Einspeisebetrieb" wird in der vorliegenden Studie in die Sy

stemfunktionen C, D und E weiter unterteilt. Die Nachwärmeabfuhr 

aus dem Sicherheitsbehälter setzt hier erst mit der "Notkühlung 

im Umwälzbetrieb" (Systemfunktion F) ein. In der Referenzanlage 

von WASH-l400 ist außerdem das Gebäudesprühsystem notwendig, um 

die Energieabfuhr aus dem Sicherheitsbehälter zu gewährleisten . 

Dieses Sprühsystem hat die zusätzliche Aufgabe, radioaktive Stof

fe aus der Atmosphäre des Sicherheitsbehälters auszuwaschen. Ein 

leistungsfähiges Gebäudesprühsystem ist in der Referenzanlage 

der vorliegenden Studie nicht vorhanden, so daß diese Systemfunk

tion hier entfällt. 

Für die Beherrschung eines Kühlmittelverluststörfalls ist es 

wichtig, welche Mindestanforderungen an die einzelnen Systemfunk

tionen gestellt werden. Für die folgenden Analysen wird im all

gemeinen davon ausgegangen, daß sich die Anlage bei Eintritt des 

Störfalls im Vollastbetrieb befindet, da dies die höchsten Anfor-
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derungen an die 5ystemfunktionen stellt. Bezüglich der Lage de s 

Lecks wird zwischen dem Leck in einer kalten und dem Leck in ei

ner heißen Hauptkühlmittelleitung unterschieden. Außerdem hat d ie 

Größe des Lecks entscheidenden Einfluß auf die Anforderungen an 

die 5ystemfunktionen. Die Lecks werden daher getrennt nach me hre 

ren Bereichen von Bruchquerschnitten untersucht (Bild Fl, 4-6). 

Die ungefähren Grenzen der Bruchbereiche sind: 

großes Leck in einer Hauptkühlmittelleitung A: 

Bruchquerschnitt > 400 cm 2 

mittleres Leck in einer Hauptkühlmittelleitung 51: 

Bruchquerschnitt 80 bis 400 cm 2 

kleines Leck in einer Hauptkühlmittelleitung 52: 

Bruchquerschnitt 2 bis 80 cm 2 

sehr kleines Leck in einer Hauptkühlmittelleitung 53: 

Bruchquerschnitt < 2 cm 2 

S2 

c} S I jJ 

A 

2F = 10054 cm2 

10 100 1000 10000 

~ Bruchque r schnitt [ cm 2
] 

Bild Fl, 4-6: 

Bruchbereiche von Lecks in einer Hauptkühlmittelleitung 
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Diese Einteilung in große, mittlere, kleine und sehr kleine Lecks 

in einer Hauptkühlmittelleitung berücksichtigt, daß bei den ver

schiedenen Bruchquerschnitten 

teilweise unterschiedliche System funktionen zur Notkühlung 

und Nachwärmeabfuhr erforderlich sind bzw. 

unterschiedliche Mindestanforderungen an die gleichen System

funktionen gestellt werden. 

Die angegebenen Zahlenwerte sind nur Orientierungshilfen. 

Zur Herstellung der Unterkritikalität muß für Lecks über 1000 cm 2 

eine REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG nicht erfolgen. Bei Versagen die

ser Systemfunktion bewirkt der Verlust des Kühlmittels eine 

rasche Abschaltung des Reaktors über physikalische Effekte. Für 

Lecks unter 1000 cm 2 Querschnitt wird pessimistisch davon ausge

gangen, daß die Systemfunktion der REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG er

forderlich ist. 

Die Systemfunktion REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG wird als ausgefal

len betrachtet, wenn bei Anforderung eine bestimmte Abschaltsi

cherheit nicht mehr gewährleistet ist, um die Anlage in den Zu

stand "unterkritisch, heiß" überzuführen. Den Kritikalitätsun

tersuchungen zur Abschaltsicherheit wurde ein frischer Kern und 

Vollastbetrieb mit Xenongleichgewicht zugrunde gelegt. Diese Be

dingungen sind die ungünstigsten. sie treten nur für kurze zeit 

während des ersten Betriebsjahres auf. Es wird davon ausgegangen, 

daß eine ausreichende Abschaltsicherheit nur dann gegeben ist, 

wenn durch den Neutronen-Multiplikationsfaktor der Dopplereffekt 

(mit einer Reaktivität von etwa 1,4 %) abgedeckt wird und die 

Rechnungen außerdem eine Unterkritikalität von 1 % ausweisen. 

Unter diesen Voraussetzungen führen die im Bild F1, 4-7 darge

stellten 4 Ausfallkombinationen von 7 Steuerstäben in einem Qua

dranten des Reaktorkerns zum Ausfall der REAKTORSCHNELLABSCHAL

TUNG. Für alle vier Quadranten ergeben sich somit 16 Kombinatio

nen von 7 Stabausfällen. Von einem Ausfall der Systemfunktion 

wird auch ausgegangen, wenn eine beliebige Kombination von min

destens 8 Stabausfällen vorliegt. Diese Annahmen sind sehr pes

simistisch (Fachband 2) . 
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Ausfallkombinationen von 7 steuerstäben, die zum Ausfall der Re
aktorschnellabschaltung führen 
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Durch die REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG wird die Anlage in den Zu

stand "unterkritisch, heiß" übergeführt. Eine im Genehmigungs

verfahren überprüfte Auslegungsbedingung ist, daß dieser unter

kritische Zustand auch beim Fluten des Reaktorkerns und beim 

Abfahren der Anlage aufrechterhalten wird. Dazu wird boriertes 

Wasser aus den Borwasser-Flutbehältern und den Druckspeichern in 

die Hauptkühlmittelleitungen eingespeist . 

Die Mindestanforderungen an die Systemfunktionen zur Nachwärme

abfuhr (einschließlich der dazu erforderlichen "Notkühlung" ) 

sind in der Tabelle F1, 4-1 zusammengestellt. Als Nachwärme wird 

die gesamte nach der Abschaltung abzuführende Wärme verstanden. 

Bei einem großen Leck sinkt der Druck im Reaktorkühlkreislauf so 

rasch ab, daß die HOCHDRUCK-EINSPEISUNGEN nicht zum Einsatz kom

men. Bei einem kleinen Leck findet die Druckabsenkung langsamer 

als bei großen und mittleren Lecks statt. Es kommt nicht zu ei

nem weitgehenden Verlust des Kühlmittels aus dem Reaktorkühl

kreislauf. Folglich sind bei einem kleinen Leck auch keine DRUCK

SPEICHER-EINSPEISUNGEN erforderlich, um eine schnelle Flutung des 

Kerns zu erreichen . 

Bei großen und mittleren Lecks wird die gesamte Nachwärme durch 

die Systemfunktionen zur "Notkühlung", das sind die HOCHDRUCK

EINSPEISUNGEN, die DRUCKSPEICHER-EINSPEISUNGEN, die NIEDERDRUCK

EINSPEISUNGEN FÜR FLUTEN und die NIEDERDRUCK-EINSPEISUNGEN FÜR 

SUMPF-UMWÄLZBETRIEB, abgeführt. Bei kleinen Lecks ist für die 

Nachwärmeabfuhr zunächst auch eine Speisewasserversorgung und FD

Abgabe, d.h. eine HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFAB

GABE oder NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE, erfor

derlich. 

Bei großen und mittleren Lecks ist aufgrund der vorübergehenden 

Freilegung des Kerns mit Schäden an den Brennstabhüllrohren zu 

rechnen. Es können dann die Spaltprodukte aus dem Spaltgassammel

raum der Brennstäbe austreten. Als Folge der dann stattfindenden 

radioaktiven Kontamination im Inneren des Sicherheitsbehälters 

ist damit zu rechnen, daß eine LANGZEIT-NOTNACHKÜHLUNG über meh-



S Y s t e m fun k t ion e n 

Speisewasser 

Kühlrnittel- Bruchquer- Hochdruck- Niederdruck- Niederdruck- versorgung Langzei t- , 
verlust- schnitt Einspei- Druckspeicher- Einspeisungen Einspeisungen (a) Hauptspei- Notnach- I 

störfall (ern') Einspeisungen für Fluten 
für Sumpf- sewasser kühlung sungen Umwälzbetrieb (b) Notspeise- i 

wasser 

großes Leck > 400 - heiß 3v4 heiß 2v4 heiß 2v4 - heiß I v4 
kai t 2v4 kalt Iv4 

mittleres Leck 80 - 400 2v4 heiß 2v4 heiß 2v4 heiß 2v4 - heiß Iv4 kalt 2v4 kalt Iv4 

kleines Leck 2 - 80 2v4 - heiß 2v4 heiß 2v4 (a) Iv4 1
) oder -

kalt Iv4 (b) 2v4 ') 

sehr kleine s < 2 - - - - (a) Iv4 1
) oder -

Leck (b) Iv4 ' ) 
---- , --- -----

1) Einspeisungen über die Hauptspeisewasserleitungen in die Dampferzeuger 
2) Einspeisungen übe r das Notspei s ewassersystem in die Dampferzeuger 

Iv4, 2v4, 3v4 ~ von 4 vorhand enen redundanten Teilsys temen sind I, 2 bzw. 3 e rforderlich 

Tab. Fl, 4 - 1: 

Mindestanforderungen an die Systemfunktionen zur Nachwärmeabfuhr bei Lecks in el
ner kalten Hauptkühlmittelleitung 

*" o 
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re re Monate aufrechtzuerhalten ist. Erst dann, wenn der Sicher

heitsbehälter wieder begehbar ist, können die Brennelemente in 

das Brennelement-Lagerbecken transportiert werden . 

Bei einem Leck unter ca. 2 cm 2 Bruchquerschnitt kann der Kühlmit

telverlust auch durch die oben nicht aufgelistete Systemfunktion 

VOLUMENREGELUNG MIT BOREINSPEISUNG abgedeckt werden . Zusätzlich 

stehen die gleichen Systeme wie zur Beherrschung von kleinen 

Lecks zur Verfügung. Daher wird für Lecks mit weniger als 2 cm 2 

Bruchquerschnitt davon ausgegangen, daß diese trotz ihrer größe

ren Häufigkeit keinen merkbaren Beitrag zum Risiko liefern . Die

se Aussage ist im Rahmen von weiterführenden Untersuchunge n in 

der Phase B der Risikostudie abzusichern. 

Zur Erfüllung der einzelnen Systemfunktionen stehen im allgemei

nen mehrere gleichartig aufgebaute Teilsysteme zur Verfügung (Re

dundanz). In Tabelle Fl, 4-1 ist angegeben, über wie viele der 

vorhandenen Teilsysteme einzuspeisen ist, damit eine ausreichen

de Systemfunktion gegeben ist. Danach müssen z . B. bei einem gro

ßen Leck in einer kalten Hauptkühlmittelleitung drei der vier 

vorhandenen Druckspeicher in die heißen, zwei von vier in die 

kalten Hauptkühlmittelleitungen einspeisen. Außerdem sind bei 

diesem Störfall NIEDERDRUCK-EINSPEISUNGEN FÜR FLUTEN und NIEDER

DRUCK-EINSPEISUNGEN für SUMPF-UMWÄLZBETRIEB erforderlich . Für 

Fluten müssen von den vier vorhandenen Niederdruck-Einspeisesy

sternen zwei in die heißen und eines in die kalten Hauptkühlmit

telleitungen fördern. Für Sumpf-Umwälzbetrieb sind Niederdruck

Einspeisungen in zwei heiße Hauptkühlmittelleitungen notwendig. 

Die Tabelle gilt für Lecks in einer kalten Hauptkühlmittellei

tung; bei einem Leck in einer heißen Hauptkühlmittelleitung sind 

die Angaben für "heiß" und "kalt" zu vertauschen . 

Für kleine Lecks und sehr kleine Lecks in einer Hauptkühlmittel

leitung sind in der Tabelle Fl, 4-1 die Mindestanforderungen an 

die Speisewasserversorgung angegeben, d.h., eine HAUPTSPEISEWAS

SERVERSORGUNG oder eine NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG ist erforder

lich. Über die FRISCHDAMPFABGABE ist die Frischdampf temperatur 

abzusenken, bei einem kleinen Leck entsprechend einem Gradienten 

von 100 °C/ h. Zur Beherrschung eines solchen Lecks muß eine RE-
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AKTORSCHNELLABSCHALTUNG stattfinden (siehe oben), mit der auch 

eine Turbinenschnellabschaltung ausgelöst wird. Der Frischdampf 

kann daher nur über die Frischdampf-Umleiteinrichtung an den 

Turbinenkondensator abgegeben werden. Öffnet die Frischdampf-Um

leiteinrichtung nicht (Ausfall der Hauptwärmesenke), so können 

unter Umständen die Frischdampf-Sicherheitsventile ansprechen. 

Da sich die Ansprechdrücke der Frischdampf-Sicherheitsventile 

nicht unterscheiden, ist pessimistisch davon auszugehen, daß bei 

Funktion alle Ventile öffnen. Schließt eine dieser Armaturen 

nicht, kommt es zum Störfall "Leck im Frischdampfsystem", wobei 

zusätzliche Reaktorschutzsignale ausgelöst werden. Das führt zu 

einer Abschieberung des zum Dampferzeuger mit dem defekten si

cherheitsventil führenden speisewasserstranges und zu einer Auf

teilung des Frischdampfsystems in vier getrennte Stränge. Dieser 

Störfall führt zu erhöhten Mindestanforderungen an die System

funktionen: Zur Wärmeabfuhr mittels eines speisewasserstranges 

muß das zugehörige Frischdampf-Sicherheitsventil öffnen und 

schließen. 

Beim Ausfall der Hauptwärmesenke muß das geregelte Absenken der 

Frischdampf temperatur und damit des Frischdampfdruckes über die 

Abblaseregelventile erfolgen. Für einen Abfahrgradienten von 

100 °C/h werden bei einem kleinen Leck beide vorhandenen Abbla

seregelventile benötigt. 

Die hier zugrunde gelegten Mindestanforderungen sind weitgehend 

aus den Genehmigungsverfahren für die Referenzanlage oder ver

gleichbare Anlagen übernommen. Diese Mindestanforderungen basie

ren auf den RSK-Leitlinien / Fl, 4-2/ , denen zufolge die berech

nete maximale Brennstabhüllentemperatur 1200 °c nicht über

schreiten darf. Die Zugrundelegung der Mindestanforderungen aus 

den Genehmigungsverfahren und der maximal zulässigen Brennstab

hüllentemperatur von 1200 °c entspricht der vorgehensweise von 

WASH-1400. 

Bei einem kleinen Leck müssen darüber hinaus die Brennstabhül

lentemperaturen so begrenzt werden, daß keine nennenswerten 

Hüllrohrschäden auftreten. Andernfalls könnten die in den Brenn

stäben eingeschlossenen Spaltgase austreten. Bei Hüllrohrtempe-
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raturen oberhalb von ca . 950°C würde eine exotherme chemische 

Reaktion zwischen Wasserdampf und dem Zirkon der Hüllrohre ein

setzen, wodurch Wasserstoff entsteht . Dadurch könnte die Wärme

abfuhr über den Speisewasser -Dampf-Kreislauf beeinträchtigt wer

den . 

stehen weniger Teilsysteme zur Verfügung, als in den Mindestan

forderungen festgelegt, so wird das System als vollständig aus

gefallen betrachtet. Das bedeutet, daß eine Teilfunktion der Sy

steme, d i e möglicherweise ausreichen würden, ein Kernschmelzen 

zu verhindern, nicht berücksichtigt wird. Ähnliches gilt für die 

verschiedenen geforderten Systemfunktionen: Bei Ausfall einer 

Systemfunktion wird in der Regel angenommen, daß weitere System

funktionen Kernschmelzen nicht verhindern können. Zudem wird da

von ausgegangen, daß die genannten Systemfunktionen vom zeit

punkt der Anforderung an ständig zur Verfügung stehen müssen. 

Das heißt, bei einem verspäteten Einsatz oder einem vorüberge

henden Ausfall dieser Funktionen wird Kernschmelzen angenommen. 

Lediglich für die LANGZEIT-NOTNACHKÜHLUNG wird davon ausgegangen, 

daß eine Unterbrechung der Nachwärmeabfuhr für eine kurze zeit

spanne nicht zum Kernschmelzen führt. 

4.2.3.2 Thermohydraulische Untersuchungen 

Die thermohydraulischen Vorgänge, die bei Kühlmittelverluststör

fällen ablaufen würden, werden im Rahmen der Genehmigungsver

fahren analysiert. Dabei werden Rechnungen zur Druckentlastung 

(Blowdown), zum Wiederauffüllen des Reaktordruckbehälters und 

zum Fluten des Reaktorkerns sowie zur Kernaufheizung mit sehr 

pessimistischen Rechenannahmen durchgeführt . Zum Beispiel liegen 

der Analyse von großen Lecks folgende Annahmen zugrunde: 

die Gesamtleistung ist um 6 % höher als die Nennleistung bei 

Vollastbetrieb; 

20%iger Sicherheitszuschlag zur Nachzerfallswärme gemäß ANS

Standard (1973); 

maximaler Gesamtheißstellenfaktor entspricht zum zeitpunkt 

des Störfalleintritts dem Auslegungswert; 
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kein Wiederbenetzen der Brennstabhüllen während der Druckent

lastungsphase nach überschreiten der kritischen Wärmestrom

dichte; 

Vernachlässigung des Wärmeüberganges von den Hüllrohren durch 

Strahlung; 

nach der Druckentlastung befindet sich kein Restwas s er 1m Re

aktordruckbehälter. 

Die mit diesen pessimistischen Rechenannahmen ermittelten maxi

malen Hüllrohrtemperaturen für den Heißstab liegen um mehrere 

hundert Grad Celsius höher als die Erwartungswerte der maximalen 

Hüllrohrtemperaturen für den Heißstab ("best estimate"-Rechnun

gen). Im Mittel über alle Brennstäbe sind die maximalen Hüllen

temperaturen noch erheblich niedriger. 

Als Genehmigungsgrenzwert für die maximale Brennstabhüllentempe

ratur sind 1200 °C vorgeschrieben. Eine rein rechnerische Über

sChreitung des Grenzwertes führt - entgegen den pessimistischen 

Annahmen in der Risikostudie - nicht unmittelbar zu einem Ver

lust der Kühlfähigkeit des Kerns. Insbesondere ist dies bei ge

ringfügigen überschreitungen ( $ 100°C) auszuschließen . 

Ergebnisse der Untersuchungen, die unter Zugrundelegung v on Min

destanforderungen an die systemfunktionen durchgeführt wurden, 

sind beispielhaft für verschiedene große Lecks in einer kalten 

Hauptkühlmittelleitung zwischen Hauptkühlmittelpumpe und Reaktor

druckbehälter wiedergegeben. Für eine Lecklage zwischen Haupt

kühlmittelpumpe und Reaktordruckbehälter wurden die höchsten 

Hüllrohrtemperaturen ermittelt. Die dargestellten Ergebnisse be

ziehen sich auf einen 2F-, einen IF- und einen 0,5F-Bruch, wobei 

F den Querschnitt der Hauptkühlmittelleitung bezeichnet 

(F ~ 5000 cm 2 entsprechend einer Nennweite der Leitung von 

800 mm). Ein 2F-Bruch entspricht dem vollständigen Rundabriß ei

ner Hauptkühlmittelleitung ("doppelendiger Bruch"). 

Außerdem werden Ergebnisse der Untersuchungen zu einem kleinen 

Leck in einer kalten Hauptkühlmittelleitung zwischen Hauptkühl

mittelpumpe und Reaktordruckbehälter wiedergegeben. Die Ergeb

nisse beziehen sich auf einen Bruchguerschni tt von 50 cm 2 • 
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Diese Wirksamkeitsuntersuchungen zur Notkühlung erfolgten unter 

der Voraussetzung, daß die Hauptkühlmittelpumpen bei Eintritt des 

Störfalls oder kurzzeitig später abgeschaltet werden. Bei einem 

großen Leck wird dann der Kühlmitteldurchsatz im Kern und somit 

die Kühlung des Kerns, außer von den auslaufenden Pumpen, vor al

lem durch die Leckausströmung geprägt. 

Zuverlässigkeitsuntersuchungen bezüglich des Abschaltverhaltens 

der Hauptkühlmittelpumpen zeigen jedoch, daß ein weiterlaufen von 

Pumpen nach Eintritt eines Kühlmittelverluststörfalls nicht aus

zuschließen ist. Im Rahmen der Risikostudie wurde daher auch der 

Fall untersucht, daß die Pumpen während des Störfalls durchlau

fen. Insbesondere bei einem großen Leck zwischen Pumpe und Reak

tordruckbehälter, bei denen mit Abschalten der Pumpen nach etwa 

4 bis 7 Sekunden eine negative Kerndurchströmung auftritt, ist 

zu erwarten, daß durchlaufende Pumpen in den intakten Hauptkühl

kreisläufen dieser Kerndurchströmung entgegenwirken, was zu 

schlechteren Kühlbedingungen im Reaktorkern führen kann. Daher 

wurden für unterschiedliche Bruchquerschnitte in einer Hauptkühl

mittelleitung zwischen Pumpe und Reaktordruckbehälter verglei

chende Druckentlastungs- und Temperaturrechnungen mit und ohne 

Abschaltung der Pumpen in den drei intakten Hauptkühlkreisläufen 

durchgeführt. Bei der unterstellten Bruchlage wird die Pumpe im 

gebrochenen Hauptkühlkreislauf hingegen durch das ausströmende 

Kühlmittel weit über ihre Nenndrehzahl hinaus beschleunigt. üb 

eine Abschaltung dieser Pumpe erfolgt, ist daher ohne nennens

werten Einfluß auf die Ergebnisse, zumal bei den zu erwartenden 

Drehzahlen das Gegenmoment durch den im Generatorbetrieb arbei

tenden Pumpenmotor gering ist. 

Im Bild Fl, 4-8 sind die Ergebnisse der Druckentlastungsrechnun

gen für den 2F-Bruch mit und ohne Pumpenabschaltung gegenüberge

stellt. Es ist ersichtlich, daß der Druckabbau im Reaktordruck

behälter nahezu gleich verläuft. Im Zeitbereich zwischen 4 und 

12 Sekunden nach Störfalleintritt erfolgt die Druckabsenkung bei 

durchlaufender Pumpe etwas langsamer, was auf eine erhöhte Dampf

produktion im Kern zurückzuführen ist. Die erhöhte Dampfproduk

tion tritt aufgrund von geringeren Kühlmitteldurchsätzen durch 

den Kern ein. Die Kühlmitteldurchsätze sind dem Bild Fl, 4-9 zu 
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Kühlmitteldurchsatz in Kernmitte 
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entnehmen . Ohne Pumpenabschaltung zeigt sich zwischen 2 und 5 

Sekunden eine noch positive Kerndurchströmung. Danach sind, im 

Vergleich zu abgeschalteten Pumpen, deutlich geringere negative 

Kerndurc hsätze v orhanden. Die im Bild F1, 4-10 gegenübergestell

ten KÜhlmitteltemperaturen zeigen im wesentlichen die Sättigungs

temperaturen gemäß dem Druckverlauf. Bei durchlaufenden Pumpen 

tritt jedoch um 8 Sekunden nach Störfalleintritt kurzzeitig eine 

Überhitzung des Kühlmittel s auf. Die Ursache ist, daß die Kühlbe

dingungen im Reaktorkern, beginnend mit dem Übergang v on positi

ver zu negativer Kerndurchströmung, bei durchlaufenden Pumpen 

schlechter werden. 
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Bild Fl, 4-10: 

2F-Bruch in einer kalten Hauptkühlmittelleitung; 
Mittlere KÜhlmi tteltemperatur 

Auch wenn man einen kaltseitigen Bruch von der Größe des Rohr

querschnitts (lF) unterstellt, ergibt sich für den Kühlmittel

druck im Reaktordruckbehälter ein nahezu gleicher Verlauf für 

auslaufende und durchlaufende Hauptkühlmittelpumpen (Bild 

F1 , 4-11). Durchlaufende Pumpen bewirken eine wesentlich bessere 



. 
A 

.. I SO , 
c 

100 

50 

Bild Fl, 4-11: 

10 

- 48 -

"'" ...... ....... 

mi t Pumpenabscha l tung 

ohne Pumpenahscha l tung 

"-
.................. 

........ ...... 
---------

20 

Zeit nac h Störfalleintrltt [51 

JO 

lF-Bruch in einer kalten Hauptkühlmittelleitung ; 
Kühlmitteldruck 

20000 y--------------------------------------------------, 

16000 

. 
~ 12000 

mit Pumpenabscha l tung 

ohne Pumpenabschal tuns 

8000 

4000 

---
- 4000 

-8000 t----~---.,.----~---~---~---~ 
10 20 JO 

Ze it nach Störfallein t rit t [a] 

Bild Fl, 4-12: 

lF-Bruch in einer kalten Hauptkühlmittelleitung; 
Kühlmitteldurchsatz in Kernmitte 



- 49 -

Kerndurchströmung von 3 bis 8 Sekunden nach Auftreten des Bruchs 

(Bild Fl, 4-12). Danach sind die negativen Kerndurchsätze gerin

ger als bei abgeschalteten Pumpen. Der für wenige Sekunden ver

besserte Wärmetransport bei durchlaufenden Pumpen führt nach c a. 

3 Sekunden zu einer sehr kurzen Überhitzung des Kühlmittels, an

sonsten folgt die KÜhlmitteltemperatur unabhängig vom Pumpenver

halten der Sättigungslinie (Bild Fl , 4-13). 
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Bild Fl, 4-13: 

lF-Bruch in einer kalten Hauptkühlmittelleitung; 
Mittlere Kühlmitteltemperatur 

Ist die Bruchfläche nur halb so groß wie der Rohrquerschnitt, 

verlängert sich die Druckentlastungsphase auf über 50 Sekunden, 

aber auch hier hat das unterschiedliche Pumpenverhalten auf den 

Druckverlauf im Reaktordruckbehälter nahezu keinen Einfluß (Bild 

Fl, 4-14). Ohne Pumpenabschaltung ist der Durchsatz im Kern wäh

rend der ersten 20 Sekunden nach Störfalleintritt deutlich posi

tiv, hingegen tritt bei Pumpenabschaltung in den ersten Sekunden 

noch eine Strömungsumkehr auf (Bild Fl, 4-15). Die verbesserten 
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Kerndurchsätze bei durchlaufenden Pumpen führen hier zu niedrige

ren Kühlmitteltemperaturen . Eine Überhitzung des Kühlmittels 

tritt bei durchlaufenden Pumpen im Gegensatz zur sofortigen Pum

penabschaltung nicht mehr auf (Bild F1, 4-16). 
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Bild Fl, 4-16: 

O, 5F-Bruch in einer kalten Hauptkühlmittelleitung; 
Mittlere KÜhlmitteltemperatur 

wie aus den vergleichenden Druckentlastungsrechnungen für einen 

2F-, 1F- und O,5F-Bruch hervorgeht, verläuft, unabhängig vom Pum

penverhalten, die Druckabsenkung etwa gleich, was auch zu nahezu 

gleichen Blowdown-Endzeiten führt. Da für das wiederauffüllen des 

Reaktordruckbehälters das mittlere Kernverhalten wichtig ist, die 

mittleren Kühlmitteltemperaturen bei Ende des Blowdowns kaum von-
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einander abweichen und für alle Rechnungen zugrunde gelegt wur

den, daß sich am Ende der Druckentlastungsphase kein Restwasser 

im Reaktordruckbehälter befindet, sind die Startbedingungen der 

WiederauffüllreChnungen nahezu unabhängig von der Pumpenabschal

tung. Auch die Ergebnisse für die Wiederauffüll- und Wiederbe

netzungszeiten, die für die Kernaufheizrechnungen wichtig sind, 

zeigen daher keine starke Abhängigkeit vom PumpenverhaI ten. 

In vergleichenden Kernaufheizrechnungen wurden auch die maxima

len Hüllrohrtemperaturen, d.h. die Hüllrohrtemperaturen an der 

höchstbelasteten Stelle des Kerns, ermittelt. Die Ergebnisse 

sind in Tabelle F1, 4-2 zusammengestellt. 

I. Temperaturspit ze 2 . Temperatur s pitze 

Bruch- Pumpen-
Ze it nach Zeit nach 

fläche ab schaltung [oC] Störfall e in- [oC] Stör fa ll e in-
tritt [s] tritt [ s ] 

2F ja 950 4,5 1150 85 
2F nein 990 7 1260 87 

IF ja 980 5 1180 95 
IF nein 960 11 1230 95 

0,5F ja 970 9 1170 109 
0,5F nein 820 31 I 1060 11 5 

Tab. Fl, 4-2: 

Vergleich der maximalen Hüllrohrtemperaturen für kaltsei tige 
Lecks in einer Hauptkühlmittelleitung mit und ohne Pumpenab
schaltung 

wie aus der Tabelle für den 2F-Bruch zu ersehen ist, wird bei 

durchlaufender Pumpe eine maximale Hüllrohrtemperatur erreicht, 

die um 110 oe über der bei SOfortiger Pumpenabschaltung liegt. 

Bereits in der Druckentlastungsphase liegt das erste Temperatur

maximum um 40 oe höher, wobei dieser Wert um etwa 3 Sekunden spä

ter auftritt. Die schlechteren Kühlbedingungen bis zum Druckaus

gleich lassen die TemperaturunterSChiede bis auf ca. 100 oe an

wachsen. Im weiteren Störfallverlauf liegen gleiche Kühlbedingun-
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gen vor, so daß nur noch die stärkere Zirkon-Wasser-Reaktion zu 

einem geringfügigen Anwachsen der Temperaturunterschiede führt 

(Bild Fl, 4-17). 

Die Druckentlastungsrechnungen zeigen für den Fall durchlaufen

der Pumpen beim IF-Bruch in der Anfangsphase kurzzeitig bessere, 

ansonsten aber schlechtere KÜhlbedingungen (Bild Fl, 4-18). Wie 

Tabelle Fl, 4-2 zeigt, führt das zu einem um 20 oe niedrigeren 

Temperaturhöchstwert in der Druckentlastungsphase, in der Flut

phase jedoch zu einem Maximalwert, der noch um 50 oe über dem 

für Pumpenabschaltung liegt. Damit ist diese Temperaturerhö

hung jedoch nicht einmal mehr halb so groß wie beim 2F- Bruch . 

Der Bruchquerschnitt, der bei durchlaufenden Pumpen zur höch

sten Kernaufheizung führt, ist demnach nicht mehr der IF-, son

dern der 2F-Bruch. 
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Beim 0,5F-Bruch und bei durchlaufender Pumpe führen die verbes

serten Kühlbedingungen am Anfang zu um ca . 150 ° C niedrigeren 

Maximaltemperaturen in der Blowdown-Phase. (Bild F1, 4-19). Ge

gen Ende der Druckentlastung beträgt der Temperaturunterschied 

nur noch etwa 110 ° C; diese Differenz tritt auch zwischen den 

Maxima in der Flutphase auf. 

Zus ammenfassend kann festgestellt werden, daß sich in den maxi

ma len Hüllrohrtemperaturen bei durchlaufenden Pumpen eine ver

stärkt abnehmende Tendenz vom 2F-Bruch über den 1F-Bruch zum 

0,5F-Bruch zeigt. Das Durchlaufen der Pumpen in den drei intak

ten Hauptkühlkreisläufen führt bei sehr großen Brüchen (Bruch

querschnitt > 0,5 F) zu Temperatursteigerungen, bei kleineren 

Bruchgrößen hingegen zu einer niedrigeren Kernaufheizung . Das 

1200 o C-Kr i terium wird bei drei durchlaufenden Pumpen nur für 

Bruchquerschnitte ~ 1 F verletzt. 

Bei einem kleinen Leck sind die Blowdown-zeiten länger als bei 

einem großen Leck . Die Abströmung von Energie über das Leck 

reicht nicht aus, um den Druck im Reaktorkühlkreislauf auf den 

innerhalb des Sicherheitsbehälters herrschenden Druck abzusenken. 

Daher muß Energie über die Sekundärseite der Dampferzeuger abge

führ t werden . Für die Kühlung des Kerns ist bei kleinen Lecks im 

wesentlichen der Was serstand im Reaktordruckbehälter maßgebend: 

Ein mit Kühlmittel bedeckter Kern wird langfristig immer Tempera

turen aufweisen, d i e nur unwesentlich über der Kühlmitteltempera

tur liegen, da die Nachzerfallswärme rasch absinkt und die spei

cherwärme dem Kern dann bereits entzogen ist. Schäden an den 

Brennstabhüllrohren mit einer Freisetzung von Aktivitäten aus 

dem Spaltgassammelraum werden daher bei einem solchen Kühlmit

telverluststörfall höchstens in geringem Umfang auftreten . Die 

Bilder F1, 4-20 bis -23 zeigen Ergebnisse von Rechnungen für ein 

50-cm 2 -Leck zwischen Pumpe und Reaktordruckbehälter. Die Rech

nungen wurden unter der Annahme durchgeführt, daß das sekundär

seitige Abfahren mit 100 ° Cj h zum zeitpunkt 30 Minuten nach Stör

falleintritt beginnt. Ein solcher Abfahrbeginn ist im Betriebs

handbuch der Referenzanlage vorgesehen. Es wurde abgeschätzt, daß 

ein Abfahrbeginn 60 Minuten nach Störfalleintritt ausreicht. 
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Bild F1, 4-20: 

50-cm 2 -Leck in einer kalten Hauptkühlmittelleitung; 
Kühlmitteldruck und Frischdampfdruck 
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Bild F1, 4-21 : 

50-cm 2 -Leck in einer kalten Hauptkühlmittelle i tung; 
KÜhlmitteltemperatur am Kernaustritt und Frischdampf
temperatur 
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Bild F1, 4-22: 

50-cm 2 -Leck in einer kalten Hauptkühlmittelleitung; 
Gemischspiegel im Reaktordruc kbehälter 
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Bild F1, 4-23: 

50-cm2 -Leck in einer kalten Hauptkühlmittelleitung ; 
Maximale Brennstabhüllentemperatur für einen stab 
mittlerer Leistung 
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In Bild Fl, 4-23 ist am Beispiel des 50-cm 2 -Lecks die maximale 

Hüllrohrtemperatur für einen stab mittlerer Leistung dargestellt. 

Durch die Simulation des Kernverhaltens anhand eines Stabes mitt

lerer Leistung wird die Thermohydraulik im Reaktorkern pauschal 

erfaßt. Die Hüllrohrtemperaturen des Heißstabes können wegen 

überschreitung der kritischen Wärmestromdichte kurzzeitig we

sentlich höhere Werte annehmen. Die maximalen Hüllrohrtemperatu

ren für den Heißstab bleiben jedoch bei geflutetem Reaktorkern 

weit unterhalb des Genehmigungsgrenzwertes. 

4.2.3.3 Beeinträchtigung der Wirksamkeit der Notkühlung durch 

auftretende Belastungen 

In WASH-1400 wird im Zusammenhang mit den Untersuchungen zur 

Wirksamkeit der Notkühlung der sogenannte ECF-Faktor verwendet. 

ECF steht dabei für "~mergency core !::ooling functionability". 

Dieser Faktor soll die Wahrscheinlichkeit angeben, mit der die 

während eines Kühlmittelverluststörfalles auftretenden mechani

schen Belastungen auf den Reaktorkühlkreislauf und dessen Ein

bauten die "Wirksamkeit der Notkühlung" beeinträchtigen. 

In den Untersuchungen zur Wirksamkeit der Notkühlung werden vor

rangig die Wärmeübertragungsmechanismen betrachtet, die sich in 

den einzelnen Notkühlphasen in Abhängigkeit der dem Kernbereich 

zugeführten Kühlwassermenge ergeben (Abschnitt 4.2.3.2). Hierbei 

wird angenommen, daß, unter Beachtung der Mindestanforderungen 

sowie der Bruchlage, Notkühlwasser in den Reaktordruckbehälter 

entsprechend der Spezifikation des Not- und Nachkühlsystems ge

fördert wird. Diese Annahme geht davon aus, daß die festigkeits

mäßige Auslegung der Komponenten des Reaktorkühlkreislaufs, de

ren Verankerungen und deren Einbauten die Wirksamkeit der Not

kühlung nicht beeinträchtigen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bildet daher die überprü

fung der festigkeitsmäßigen Auslegung des Reaktorkühlkreislaufs, 

dessen Einbauten sowie der zur Störfal lbeherrschung notwendigen 

Sicherheitseinrichtungen einen Schwerpunkt. Ergänzend h i erzu 

sind die qualitätsgewährleistenden Maßnahmen und Wiederholungs-
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prüfprogramme zu sehen. Die auslegungsrelevanten Störfalllasten 

der Komponenten sind abhängig von 

den Annahmen zum Versagen der Rohrleitung (Lage, Größe, Form 

und Öffnungszeit des Bruches), 

dem thermohydraulischen Zustand des Kühlmittels bei Störfall

eintritt (z.B. 3-Loop-Betrieb, Teillastbetrieb, heißer Be

reitschaftszustand) und 

der konstruktiven Detailgestaltung der Komponenten. 

Umfas s ende Parameterstudien sichern die Ermittlung von Maximal

beanspruchungen für die einzelnen Bauteile, wobei die eingesetz

ten analytischen Hilfsmittel anhand sachbezogener Experimente 

überprüft wurden. Auf dieser Basis anschließend durchgeführte 

strukturdynamische Analysen überprüfen die Auslegung. 

Auf der Grundlage dieser Überprüfungspraxis wurde für die Phase A 

dieser studie davon ausgegangen, daß die Auslegung der Komponen

ten gegen die Beanspruchung unter Störfallasten die Wirksamkeit 

der Notkühlung nicht beeinträchtigt. 

4. 2. 3 . 4 Ereignisablaufanalyse 

Die unter Berücksichtigung der Mindestanforderungen an die Sy

stemfunktionen erstellten Ereignisablaufdiagramme für das große, 

mittlere und kleine Leck sind in den Bildern Fl, 4-24 bis -26 

wiedergegeben . Beim großen Leck wird der Einfachheit halber nicht 

zwischen Bruchquerschnitten von 400 bis 1000 cm 2 und > 1000 cm 2 

unterschieden . Bei letzteren ist die Funktion der REAKTORSCHNELL

ABSCHALTUNG unerheblich, da der Kern durch das Sieden des Kühl

mittel s , die rasche Wasserspiegelabsenkung im Reaktordruckbehäl

ter und das Nachspeisen von boriertem Wasser auch ohne Einbrin

gen der Steuerstäbe unterkritisch wird. 

Verzweigungen von Ereignisabläufen, die von vornherein als un

wichtig eingeschätzt werden konnten, sind in den Ereignisablauf

diagrammen nicht mehr berücksichtigt. So sind beim Ausfall der 

MESSWERTERFASSUNG FÜR DIE NOTKÜHLVORBEREITUNGSSIGNALE auch immer 

die HD-EINSPEISUNGEN und die ND-EINSPEISUNGEN ausgefallen, wäh-
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Ereignisablaufdiagramm "großes Leck in 
einer Hauptkühlmittelleitung" 

rend die Funktion der selbsttätigen DRUCKSPEICHER-EINSPEISUNGEN 

davon unabhängig ist. Sind die Signale nicht ausgefallen, so ist 

bei Ausfall der HD-EINSPEISUNGEN möglich, daß die DRUCKSPEICHER

EINSPEISUNGEN oder die ND-EINSPEISUNGEN einen Einfluß auf den 

zeitlichen Verlauf des Kernschmelzunfalls haben. Erfolgen keine 

ND-EINSPEISUNGEN FÜR FLUTEN, so finden (mit einer unbedeutenden 

Ausnahme, siehe Fachband 2) auch keine ND-EINSPEISUNGEN FÜR 

SUMPF-UMWÄLZBETRIEB statt. Für diese Systemfunktion muß sich au-
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ßerdem der Wasserinhalt von zwei Flutbehältern bereits im Sumpf 

befinden. Bei allen Kühlmittelverluststörfällen wird die HAUPT

SPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE als nicht verfügbar gewer

tet. 
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Bei der Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten für das Versagen der 

angeforderten Systemfunktionen ist folgendes zu berücksichtigen: 

Die in Tabelle Fl, 4-1 als notwendig angeführten systemfunktio

nen sind, mit Ausnahme der LANGZEIT-NOTNACHKÜHLUNG, bei Anforde

rung einschließich einer kurzen zeitspanne danach erforderlich. 

Diese Zeitspannen hängen zum Teil von der Leckgröße ab. So sind 

die HD-EINSPEISUNGEN am längsten bei einem "kleinen Leck in ei

ner Hauptkühlmittelleitung" erforderlich: Wird, wie vorgesehen, 

mit dem Abfahren der Anlage 30 Minuten nach Störfalleintritt be

gonnen, so ist aufgrund des Abfahrens mit 100 °Cjh eine Betriebs

zeit von 2 Stunden zu erwarten. Für die DRUCKSPEICHER-EINSPEI

SUNGEN ist die Dauer der Einspeisungen ohne Bedeutung, da sie 

bei großen und mittleren Lecks sehr schnell erfolgen, bei klei

nen Lecks hingegen nicht erforderlich sind. ND-EINSPEISUNGEN FÜR 

FLUTEN sind so lange aufrechtzuerhalten, bis die Flutbehälter 

entleert sind. Danach sind ND-EINSPEISUNGEN FÜR SUMPF-UMWÄLZBE

TRIEB notwendig, die bis etwa 5 Stunden nach Störfalleintritt 

aufrechtzuerhalten sind. 

Die Funktion der HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE oder 

die der NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE wird nur dann als 

erfüllt vorausgesetzt, wenn ein Abfahren der Anlage mit 100 °Cjh 

erfolgt. Es wird davon ausgegangen, daß spätestens 60 Minuten 

nach Störfalleintritt mit dem Abfahren begonnen werden muß. 

Die HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE wird in den Ereig

nisablaufanalysen als nicht verfügbar gewertet (Abschnitt 

4.2.2.3) . 

Die NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE ist grundsätzlich 

mit Hilfe des Notspeisewassersystems und des Notstandssystems 

möglich; das Notstandssystem darf allerdings erst zum Abfahren 

des Blocks B eingesetzt werden, wenn der Block A bereits abgefah

ren ist. Zur Beherrschung von kleinen Lecks in einer Hauptkühl

mittelleitung kann das Notstandssystem daher nicht herangezogen 

werden, da das Abfahren des Blocks A in jedem Fall länger als 

60 Minuten ab Störfalleintritt in Anspruch nimmt. Die NOTSPEISE

WASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE ist so lange aufrechtzuerhalten, 
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bis die Nachwärmeabfuhr vollständig durch die ND-EINSPEISUNGEN 

übernommen wird. Dies erfordert bei einem kleinen Leck auch ein 

normales betriebliches Nachkühlen über mindestens 1 von 4 Nie

derdruck-Einspeisesträngen (Abschnitt 4.2.2.2). Hier ist zu be

rücksichtigen, daß das Umschalten des stranges auf betriebli

ches Nachkühlen durch eine Verriegelung verhindert werden kann, 

deren Meßwerterfassung fälschlicherweise nicht für die bei 

Kühlmi ttel verl uststörfällen herrschenden Umgebungsbedingungen 

ausgelegt ist (Fachband 2). Aus diesem Grunde wird davon ausge

gangen, daß eine NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE für 

etwa 10 Stunden aufrechterhalten werden muß. Während dieses 

zeitraums können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Verriegelungen unwirksam zu machen. 

Nach den oben aufgeführten 5 Stunden sind ND-EINSPEISUNGEN FÜR 

SUMPF-UMWÄLZBETRIEB mit nur einer heißen Einspeisung erforder

lich. Diese ist so lange aufrechtzuerhalten, bis die Brennele

mente aus dem Reaktordruckbehälter ausgelagert werden. Bei ei

nem kleinen Leck wird dies bald nach dem Störfall möglich sein 

und durchgeführt werden. Hingegen ist bei einem großen oder 

mittleren Leck mit Hüllrohrschäden zu rechnen. Es werden dann 

Aktivitätsfreisetzungen aus dem Spaltgassammelraum der Brenn

stäbe auftreten, so daß eine Kontamination des Sicherheitsbehäl

ters stattfindet. Es wird davon ausgegangen, daß unter Umstän

den für mehrere Monate keine Arbeiten im Sicherheitsbehälter 

durchgeführt werden können. Während dieser Zeitspanne ist es 

nicht möglich, die Brennelemente aus dem Reaktordruckbehälter 

auszulagern, so daß eine LANGZEIT-NOTNACHKÜHLUNG durch minde

stens eine im Sumpf-Umwälzbetrieb arbeitende ND-Einspeisung auf

rechterhalten werden muß. In den Analysen wird von einer zeit

spanne von einem halben Jahr ausgegangen. 

4.2.3.5 Ergebnisse 

Von folgenden Eintrittshäufigkeiten für Lecks in einer Haupt

kühlmittelleitung wird ausgegangen (Fachband 3): 



großes Leck A: 

- 65 -

-4 Erwartungswert 2,7·10 j a 

(Median 1·10-4 ja, Unsicherheitsfaktor 10) 

-4 mittleres Leck SI: Erwartungswert 8·10 j a 

(Median 3.10-4 j a, Unsicherheitsfaktor 10) 

kleines Leck S2: -3 Erwartungswert 2,7·10 j a 

(Median 1·10-3 j a, Unsicherheitsfaktor 10) 

Diese Häufigkeiten werden, wie auch alle im folgenden diskutier

ten Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten, als logarithmisch 

normalverteilte Zufallsgrößen angesehen. Für die Werte jeder Zu

fallsgröße wird ein symmetrisches 90-%-Vertrauensintervall ange

geben, d.h., das Vertrauensintervall wird durch die 95-%- Frak

tile und durch die 5-%-Fraktile begrenzt. Die 50-%-Fraktile der 

verteilung wird als Median bezeichnet. Der Unsicherheitsfaktor 

(oder Streufaktor) der Verteilung ist durch das Verhältnis von 

95-%-Fraktile zu Median bestimmt (Fachband 2). Eine logarithmi

sche Normalverteilung kann statt durch das Vertrauensintervall 

auch durch den Median und den Unsicherheitsfaktor beschrieben 

werden. 

Zum Unterschied von WASH-1400 wird in der vorliegenden Studie 

der Erwartungswert als der repräsentative Wert der Zufallsgröße 

verwendet. In WASH-1400 wird immer der Median angegeben, der 

kleiner als der Erwartungswert ist. 

Die Wahrscheinlichkeitsbewertung der Ereignisablaufdiagramme für 

die Lecks in einer Hauptkühlmittelleitung ist im Fachband 2 dar

gestellt. Die dort ermittelten Erwartungswerte für die Wahr

scheinlichkeiten der einzelnen Ereignisabläufe - unter der Be

dingung, daß das auslösende Ereignis eingetreten ist - sind in 

den Bildern F1, 4-27 bis -29 nochmals zusammengestellt. ~ steht 

dabei im allgemeinen für Wahrscheinlichkeiten < 10-5 , sofern sie 

bei dem jeweils betrachteten auslösenden Ereignis weniger als 

I % zu einem Kernschmelzunfall beitragen. Kleinere Wahrschein

lichkeiten sind nur dann angegeben, wenn sie von besonderem In

teresse sind. 
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gung , daß da s auslösende Ereignis eingetreten ist. 

2) Häufigkeit der einzel nen Ereignisabläufe. Sie ergib t sich aus der 
Wahrscheinlichkeit durch Multiplikation mit der Häufi gkeit h des 
auslösenden Ereignisses . 

-4 
h(SI) = S·IO Ja (Erwartungswert) 

Bild Fl, 4-28: 

Bewertetes Ereignisablaufdiagramm "mittleres Leck in einer 
Hauptkühlmittelleitung" 
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1) Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisabläufe unter der Bedin
gung , daß das auslösende Ereignis eingetreten ist. 

2) Häufigkeit der e inzelnen Ereignisabläufe. Sie e r gibt sich aus der 
Wahrscheinlichkeit durch Multiplikation mit der Häufigkeit h des 
auslösenden Ereignisses. 

-3 
h(S2) : 2 ,7' JO /a (Erwartungswert) 

Bild Fl , 4-29: 

Be wert e tes Ereignisablaufdiagramm "kleines Leck in einer 
Hauptküh lmittelleitung" 
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Den Erwartungswert für die Häufigkeit eines Ereignisablaufes er

hält man durch MUltiplikation der Erwartungswerte für die Ein

trittshäufigkeit des auslösenden Ereignisses und für die beding

te Wahrscheinlichkeit des Ereignisablaufes. Abweichungen der 

Produktwerte von den in den Bildern ebenfalls angegebenen Erwar

tungswerten für die Häufigkeiten sind möglich, da alle angegebe

nen Werte gerundet sind. 

Folgende Verteilungen für die bedingte Wahrscheinlichkeit eines 

nicht beherrschten 5törfalls werden im Fachband 2 ermittelt: 

großes Leck A: 

mittleres Leck 51: 

kleines Leck 52: 

-3 Erwartungswert 1,7·10 

(Median 1,4.10-3 , Unsicherheitsfaktor 3) 

-3 Erwartungswert 2,3·10 
-3 . . (Median 1,9·10 ,Unslcherheltsfaktor 3) 

Erwartungswert 2,1·10 -2 

(Median 1,5.10-2 , Unsicherheitsfaktor 4) 

Beim großen und mittleren Leck ist in den verteilungen außer der 

Nichtverfügbarkeit der 5ystemfunktionen bei Anforderung die Aus

fallwahrscheinlichkeit der LANGZEIT-NOTNACHKÜHLUNG enthalten. 

Aus diesen Verteilungen ergeben sich, mit den oben angeführten 

Verteilungen für die Häufigkeit der auslösenden Ereignisse, die 

Häufigkeitsverteilungen von nicht beherrschten 5törfällen, d.h. 

von Kernschmelzunfällen. 

4.2.4 5 Y s t e m fun k t ion e nun dEr e i g -

n isa b 1 auf a n a 1 y s e für L eck sam 

D r u c k hai t e r 

4.2.4.1 Ursachen 

Ursache für ein Leck am Druckhalter kann ein fehlerhaftes Öffnen 

eines Druckhalterventils sein. Ein solches Leck kann vor allem 

dadurch verursacht werden, daß nach einem bei Transienten ange

forderten Öffnen von Druckhalterventilen ein solches ventil feh

lerhaft offen bleibt. Dabei ist zu beachten, daß jedes der Druck-
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halterventile auf einen anderen Ansprechdruck eingestellt ist, 

die Druckhalter-Abblaseventile auf niedrigere Druckwerte als die 

Druckhalter-Sicherheitsventile. Der Anstieg des Kühlmitteldrucks 

wird bei den zu erwartenden Transienten im allgemeinen durch das 

Öffnen von ein oder zwei Druckhalter-Abblaseventilen begrenzt, 

bei einem Großteil von Transienten öffnet sogar nur ein Druck

halter-Abblaseventil. Das Öffnen eines Druckhalter-sicherheits

ventils wäre dann möglich, wenn das Öffnen beider Druckhalter

Abblaseventile versagen oder erst bei Drücken über dem Ansprech

druck des ersten Druckhalter-sicherheitsventils stattfinden wür

de (z.B. infolge einer Fehlfunktion der Kühlmitteldruckrege

lung). Bei den sehr unwahrscheinlichen ATWS-Störfällen (zu er

wartende Transienten mit Ausfall der Reaktorschnellabschaltung) 

würden in der Regel alle Druckhalterventile ansprechen. 

sinkt nach dem Öffnen der Druckhalterventile der Druck im Reak

torkühlkreislauf wieder ab, so sollen nach Unterschreiten der 

jeweiligen Ansprechdrücke die Druckhalterventile wieder schlie

ßen. Schließt ein Druckhalter-Abblaseventil nicht, so sind re

dundante Absperrmaßnahmen vorgesehen. Versagen auch diese, so 

ist - den ventilquerschnitten entsprechend - ein "kleines Leck 

am Druckhalter" die Folge. Ein solcher Kühlmittelverluststörfall 

liegt auch vor, wenn ein Druckhalter-Sicherheitsventil nach Un

terschreiten seines Ansprechdrucks nicht schließt. Redundante 

Absperrmaßnahmen sind bei den Sicherheitsventilen nicht vorhan

den. 

Ein Ansteigen des Kühlmitteldrucks auf den Ansprechdruck von 

Druckhalter-sicherheitsventilen ist bei der Referenzanlage so 

unwahrscheinlich, daß auch ein Leck über ein fehlerhaft offen 

bleibendes Druckhalter-Sicherheitsventil erheblich unwahrschein

licher als ein Leck über ein Druckhalter-Abblaseventil ist. In 

der Phase A der Risikostudie wird davon ausgegangen, daß auch 

ein Fehlöffnen von Druckhalter-Sicherheitsventilen (z.B. infolge 

eines Lecks in einer Steuerleitung oder infolge eines frühzeiti

gen Öffnens mit einem Ausfall des Schließens eines ventils) mit 

sehr geringer mittlerer Häufigkeit bei Leistungsbetrieb eintritt 

und keinen dominanten Beitrag liefert. 
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4 . 2.4 . 2 Systemfunktionen und Mindestanforderungen 

Für kleine Lecks am Druckhalter wird in der vorliegenden Studie 

grundsätzlich von den gleichen Mindestanforderungen an die Sy

stemfunktionen ausgegangen, wie für kleine Lecks in einer Haupt

kÜhlmittelleitung. Damit wird die Anzahl der für die einzelnen 

Systemfunktionen erforderlichen Teilsysteme, im vergleich zu 

Lecks derselben Größe in einer Hauptkühlmittelleitung, mögli

cherweise überschätzt. Die Nachwärmeabfuhr wird hier nämlich 

durch günstigere thermodynamische Verhältnisse erleichtert. Be

rücksichtigt wird jedoch, daß die Nachwärmeabfuhr für eine be

grenzte Zeit durch das Ausdampfen der Dampferzeuger und des Re

aktorkühlkreislaufs aufrechterhalten werden kann, d.h., daß ei

ne verzögerte Inbetriebnahme der HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG 

UND FD-ABGABE oder der NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE 

ausreicht. 

Die HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE wird trotzdem als 

nicht verfügbar gewertet (Abschnitt 4.2.2.3). Zur Herstellung ei

ner NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FD-ABGABE stehen 2 bis 3 Stun

den zur Verfügung, spätestens nach dieser Zeitspanne ist außer

dem ein Abfahren der Anlage mit 100 °C/ h erforderlich. Da wäh

rend der 2 bis 3 Stunden ein Abfahren des Blocks A des Kern

kraftwerkes möglich ist, darf danach auch das Notstandssystem 

eingesetzt werden . Mit dem Notstandssystem können zwei zusätzli

che Einspeisungen in die Dampferzeuger zur Störfallbeherrschung 

herangezogen werden . Es sind dann 2 von 6 Einspeisungen in die 

Dampferzeuger erforderlich. Aufgrund der zum Abfahren zur Verfü

gung stehenden Zeitspanne reicht bei einem kleinen Leck am 

Druckhalter 1 von 2 Abblaseregelventilen aus. 

4.2.4.3 Thermohydraulische Untersuchungen 

Die Zeitspanne von 2 bis 3 Stunden, bis zu der eine Speisewas

serversorgung herzustellen und ein Abfahren einzuleiten ist, 

wurde abgeschätzt. Dazu wurde die zeitspanne in 3 Abschnitte 

aUfgeteilt . Die zu berücksichtigenden Randbedingungen und die 

durchgeführten Abschätzungen sind am Beispiel des Notstromfalls 



- 72 -

(Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversorgung) mit Aus fall 

der Schließfunktion eines Druckhalter-Abblaseventils im folgen

den zusammengestellt: 

Die Zeitspanne, in der der Dampferzeuger ausdampft, der Druck 

bis zum Ansprechdruck des Abblaseventils ansteigt und dann 

bis zum Ansprechdruck der HOCHDRUCK-EINSPEISUNGEN abfä llt, 

wird aus der Energie- und Massenbilanz für die Sekundärseite 

der Dampferzeuger sowie Aufheizrechnungen für den Reaktor

kühlkreislauf ermittelt. 

Die Zeitspanne, in der 2 von 4 HD-Sicherheitseinspeisepumpen 

den Wasservorrat der Flutbehälter in den Reaktorkühlkreislauf 

fördern, ergibt sich aus der Energiebilanz. Dabei werden in 

der Bilanzgleichung entsprechend der sich ergebenden Druckab

senkung der austretende Enthalpiestrom, der aus der kriti

schen Massenstromdichte bei isentrop homogener strömung be

rechnet wird, und der eintretende Enthalpiestrom, der sich 

aus der Pumpenkennlinie der HD-Sicherheitseinspeisepumpen er

gibt, berücksichtigt. 

Die Zeitspanne, in der der Wasserspiegel die Kernoberkante er

reicht, wird unter der Annahme, daß der Druck konstant bleibt, 

mit Hilfe der Massenbilanz abgeschätzt. 

Dynamikuntersuchungen, die für den Notstromfall mit Ausfall der 

Schließfunktion des 1. Druckhalter-Abblaseventils erfolgten, 

führten zu dem gleichen Resultat. Als Beispiel sind in den Bil

dern F1, 4-30 bis -32 die Ergebnisse unter der Annahme darge

stellt, daß eine Speisewasserversorgung 2 Stunden nach Störfall

eintritt hergestellt werden kann und zu diesem Zeitpunkt auch 

mit dem Abfahren begonnen wird. 

Aufgrund der durchgeführten Abschätzungen und Untersuchungen 

kann eine Zeitspanne von 2 Stunden, bis zu der eine Speisewas

serversorgung herzustellen und ein Abfahren einzuleiten ist, für 

eine Transiente mit Offenbleiben eines beliebigen Druckhalter

ventils verwendet werden. 
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- KUhlmitteldruck. 

--- Frischdampfdruck 

100 

'0 

---------
30 60 90 120 ISO 180 210 240 

Zeit nach Störfalleintritt [min] 

Bild F1, 4-30: 

Leck über das 1. Druckhalter-Abblaseventil beim Not
stromfall, Speisewasserversorgung ab 2 Stunden nach 
Störfalleintritt; Kühlmitteldruck und Frischdampfdruck 

400 

~ 
" , . 3SO 

~ 

300 

>SO 

30 

Bild Fl, 4-31: 

60 90 120 

KUh tmi t tel temperatur 

Fri sChdampftemperatur 

ISO 180 

Zeit nach Störfalleintritt (min] 

210 240 

Leck über das 1. Druckhalter-Abblaseventi1 beim Not
stromfa1l, Speisewasserversorgung ab 2 Stunden nach 
Störfalleintritt; Mittlere Kühlmitteltemperatur und 
Frischdampf temperatur 
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25 ,---------------------------------------------, 

Walle r ltand Dampfe r zeuge r - Prilllitr.ei te 

20 

I' 
Wasserstand Rn!! - ohe n!!!f PlenulII ,,/-------------.\ r--------

: / " I 
10 \ .. / ' ___ j 

Kernoberkante 

)0 60 90 120 1'0 180 210 

~ Zeit nach St lSrhlleintritt [min] 

Bild Fl, 4-32: 

Leck über das 1. Druckhalter-Abblaseventil beim Notstromfall, 
Speisewasserversorgung ab 2 Stunden nach Störfalleintritt; 
Wasserspiegel im Reaktorkühlkrei s lauf ohne Berücksichtigung von 
Dampfblasen 

4.2.4 . 4 Ereignisablaufanalyse und Ergebnisse 

Das Ereignisablaufdiagrarnrn für ein kleines Leck am Druckhalter 

ist identisch mit dem für ein kleines Leck in einer Hauptkühlmit

telleitung . Die Zeitspannen bis zum erforderlichen Abfahrbeginn 

mit 100 ° C/ h unterscheiden sich hingegen. Beim kleinen Leck in 

der Hauptkühlmittelleitung stehen dafür 60 Minuten zur Verfügung . 

Beim kleinen Leck am Druckhalter sind das 2 bis 3 Stunden; ab 

diesem Zeitpunkt muß dann auch Speisewasser zur Verfügung stehen . 

Die Eintrittshäufigkeit für solche Kühlmittelverluststörfälle, 

die in erster Linie aus Transienten hervorgehen können, wird im 

Abschnitt 4 . 3.3 behandelt. Dort sind auch die Ergebnisse zusam

mengestellt. 
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4.2.5 L eck übe r ein e Ans c h 1 u ß 1 e i tun g 

des R e akt 0 r k ü h 1 k r eis 1 auf s 

4.2 . 5.1 Ursachen 

Der Reaktorkühlkreislauf ist über Anschlußleitungen mit verschie

denen Systemen verbunden, die für Leistungsbetrieb, zum An- und 

Abfahren und bei Störfällen erforderlich sind. Dazu gehören vor 

allem das Not- und Nachkühlsystem und das Volumenregelsystem. 

wichtige Komponenten dieser Systeme sind außerhalb des Sicher

heitsbehälters angeordnet. 

Zwar sind die Anschlußleitungen an den Reaktorkühlkreislauf mit 

mindestens zwei hintereinandergeschalteten Absperrarmaturen ver

sehen, bei einem Kühlmittelverlust könnte aber Hauptkühlmittel 

außerhalb des Sicherheitsbehälters austreten und sich deshalb 

nicht im Gebäudesumpf sammeln. Das Wasser stünde damit für die 

Notkühlung nicht mehr zur Verfügung. Außerdem ist zu berücksich

tigen, daß bei einem Kühlmittelverlust in den Ringraum die dort 

angeordneten Komponenten zur Not- und Nachkühlung in Mitleiden

schaft gezogen werden können. 

Im folgenden sollen die möglichen Ursachen für ein solches Leck 

aufgeführt und bewertet werden (vgl. Fachband 2): 

ROhrleitungsbrüche von Anschlußleitungen, die in den Ringraum 

führen, aber außer Betrieb (z.B. Entwässerungsleitungen) und 

innerhalb des Sicherheitsbehälters doppelt abgesperrt sind, 

brauchen gegenüber den nachfolgend besprochenen Leitungen 

nicht berücksichtigt zu werden. 

Rohrleitungsbrüche des Volumenregelsystems im Bereich des 

Ringraumes können nur unter sehr unwahrscheinlichen Bedingun

gen zu einem Leerlaufen des Reaktorkühlkreislaufes und zu ei

nem daraus resultierenden Kernschmelzunfall führen, da im 

allgemeinen drei Absperrarmaturen vorhanden sind . 

Ein Verlust von Hauptkühlmittel über das Volumenregelsystem 

wäre auch durch eine Fehlfunktion der Druckhalter-Wasser-
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standsregelung denkbar, so daß das Kühlmittelinventar im 

Kühlkreislauf verringert wird. Der Druckhalter-Wasser

stand wird jedoch von der Kraftwerkswarte aus überwacht. 

Ein weitergehendes Absinken wird automatisch verhindert. 

Von solchen Störungen ist daher kein Risikobeitrag zu er

warten. 

Bei einem Kühlmittelverlust über das Not- und Nachkühlsy

stem, mit einem Kühlmittelverlust in den Ringraum, ist zwi

schen Leistungsbetrieb und Nachkühlbetrieb zu unterscheiden. 

Bei Leistungsbetrieb müßten jeweils zwei hinereinanderge

schaltete Armaturen, die sich normalerweise in geschlossener 

Stellung befinden, versagen. Während des weniger häufigen 

Nachkühlbetriebs ist ein solcher Kühlmittelverlust nur auf

grund eines Rohrleitungsbruchs im Ringraum möglich, wobei 

dann die Betätigung von zwei Absperrarmaturen ausfallen müß

te. Ein daraus folgender Kernschmelzunfall ist damit eben

falls sehr unwahrscheinlich. 

4.2.5.2 Ergebnisse 

Es wurde vorstehend darauf hingewiesen, daß ein Leck über ei

ne Anschlußleitung aufgrund eines ROhrleitungsbruchs im Ring

raum und eines Vers agens der Absperrmaßnahmen eine sehr geringe 

Eintrittshäufigkeit hat. Für die Phase A der Risikostudie wird 

davon ausgegangen, daß auch der Risikobeitrag gering ist. Diese 

Rohrleitungsbrüche werden, wie auch andere Rohrleitungsbrüche 

außerhalb des Reaktorkühlkreislaufs, in der Phase B der Risiko

studie detailliert untersucht. 

Es bleibt damit das Leck über eine Anschlußleitung des Not- und 

Nachkühlsystems zu untersuchen, das bei Leistungsbetrieb auf

grund des Ausfalls von jeweils zwei hintereinandergeschalteten 

Absperrarmaturen eintreten könnte (auslösendes Ereignis V). Für 

den Erwartungswert der Eintrittshäufigkeit eines solchen Lecks 

ergibt sich eine obere Grenze von 3.10-8/a (Median 4·10- 9/a, 

Unsicherheitsfaktor 25). 
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4.3 Transienten 

4.3.1 Aus lös end e E r e i g n iss e 

störungen, die ohne Kühlmittelverlust ein Ungleichgewicht zwi

schen Wärmeerzeugung und Wärmeabfuhr verursachen, werden als 

Transienten bezeichnet. 

Die überwiegende Anzahl der Transienten wird durch Betriebssy

steme abgefangen. In den wenigen Fällen, in denen die Betriebs

systeme nicht ausreichen oder versagen, ist das Eingreifen der 

Sicherheitssysteme erforderlich. Von Transientenstörfällen 

spricht man nur bei solchen Ereignisabläufen, bei denen der Be

trieb der Anlage aus sicherheitstechnischen Gründen nicht fort

geführt werden kann 1 ). Transientenstörfäl1e liegen im allgemei

nen erst dann vor, wenn angeforderte Sicherheitssysteme ihre 

Funktionen nicht auslegungsgemäß erfüllen. 

Bei Transienten bzw. Transientenstörfä1len, die auslegungsgemäß 

mit den Betriebs- und Sicherheits systemen beherrscht werden, 

findet keine nennenswerte Freisetzung von Spaltprodukten statt. 

Für die Risikoermittlung sind daher solche Transienten zu unter

suchen, bei denen der Ausfall von Sicherheits systemen zum Kern

schmelzen führen kann. 

Es gibt zahlreiche Ursachen für Transienten. Diese auslösenden 

Ereignisse und ihre Auswirkungen lassen sich nicht alle einzeln 

behandeln. Um die das Risiko bestimmenden auslösenden Ereignisse 

möglichst vollständig zu erfassen, wird hier folgendermaßen vor

gegangen: In einem ersten Schritt wird festgestellt, welche 

grundsätzlichen Möglichkeiten zu einem Ungleichgewicht zwischen 

Wärmeerzeugung und Wärmeabfuhr führen können. Diese sind: 

1) 

Änderung der Leistungserzeugung, 

Änderung der Leistungsabfuhr (speisewasserzufuhr oder Dampf

entnahme), 

Änderung der Kühlmittelumwälzung, 

Änderung des Kühlmitteldrucks. 

Zur genauen Abgrenzung des Begriffs Störfall siehe Hauptband, Abschnitt 
3.3.2.1. 
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Die angeführten Änderungen haben alle eine Änderung der Kühlmit

teltemperatur zur Folge . Eine Änderung der KÜhlmitteltemperatur 

als Ursache braucht nicht berücksichtigt zu werden: Aufgrund des 

Aufbaus der Regeleinrichtungen (siehe Hauptband) wird die Kühl

mittel temperatur nämlich über die Leistungserzeugung geregelt. 

Eine Änderung der KÜhlmittelmenge (durch Fehlfunktion der Druck

halter-Was serstandsregelung) ist als Kühlmittelverluststörfall 

zu betrachten und wird im Abschnitt 4.2.5 diskutiert. 

Die aufgeführten vier Möglichkeiten für eine Änderung werden in 

einem näc hsten Schritt weiter differenziert. Das Verfahren wird 

so lange fortgeführt, bis die wichtigen auslösenden Ereignisse 

gefunden sind. Bild Fl, 4-33 zeigt die ersten Schritte dieser 

Untersuchung. 

Bei der Ermittlung der wichtigen auslösenden Ereignisse ergibt 

s ich dadurch eine Vereinfachung, daß auslösende Ereignisse ver

nachlässigt werden können, die im Vergleich zu anderen Ereignis

s en in ihrer Auswirkung geringer sind und in ihrer Eintrittshäu

figkeit nicht ins Gewicht fallen. 

Die auslösenden Ereignisse werden analog WASH-1400 bezüglich ih

rer Eintrittshäufigkeit in zwei Gruppen unterteilt: 

zu erwartende Ereignisse ("likely events"), deren Eintritts

häufigkeit zwischen etwa lO-2 j a und lO j a, im allgemeinen aber 

über lO-l j a liegt; 

seltene Ereignisse ("unlikely events") mit einer Eintritts

häufigkeit <lO-2 j a , wobei die Eintrittshäufigkeit meist we

sentlich geringer ist . 

Entsprechend den auslösenden Ereignissen wird zwischen "zu er

wartenden Transienten" ("likely transients" oder "anticipated 

transients") und "seltenen Transienten" ("unlikely transients" 

oder "unanticipated transients") unterschieden. 

Für die "zu erwartenden Ereignisse" können die Eintrittshäufig

keiten oft mit Hilfe der Betriebserfahrungen aus deutschen Kern

kraftwerken abgeschätzt werden. Ist dies nicht möglich, so wer

den die Eintrittshäufigkeiten mit Hilfe der Fehlerbaumanalyse 

ermittelt. 
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Bild F1, 4-33: 

Ursachen von Transientenstörfällen 
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Für die Summe der Eintrittshäufigkeiten aller auslösenden Ereig

nisse von Transienten, die bei Leistungsbetrieb das Eingreifen 

von Sicherheitssystemen erfordern, läßt sich aus den Betriebser

fahrungen ein Wert abschätzen. Erreicht im Verlauf einer Tran

siente eine Prozeßgröße einen vorgegebenen Grenzwert, so wird 

die Reaktorschnellabschaltung ausgelöst. Die Grenzwerte sind so 

eingestellt, daß eine Überbeanspruchung des Reaktorkerns verhin

dert wird. Reaktorschnellabschaltungen werden damit häufiger 

ausgelöst als notwendig wäre, um Schäden am Reaktorkern zu ver

meiden. Außerdem sind die zur Reaktorschnellabschaltung benötig

ten Systeme in "fail safe"-Technik aufgebaut, so daß Ausfälle in 

diesen Systemen zu einer Fehlauslösung der Reaktorschnellabschal

tung führen können. Die Häufigkeit der bei Leistungsbetrieb an

geforderten Reaktorschnellabschaltungen in Kernkraftwerken lie

fert also einen oberen Grenzwert für die Summe der Eintrittshäu

figkeiten aller zu untersuchenden auslösenden Ereignisse. Auf

grund der Betriebserfahrungen in deutschen Druckwasserreaktoran

lagen ergibt sich ein Wert von etwa 5 Reaktorschnellabschaltun

gen pro Jahr und Anlage. 

"Seltene Ereignisse" haben eine so geringe Eintrittshäufigkeit, 

daß sie während der Betriebszeit einer Anlage nicht zu erwarten 

sind. Zu diesen seltenen Ereignissen zählen z.B. der speisewas

serleitungsbruch, der Frischdampfleitungsbruch oder der Auswurf 

eines Steuerstabes durch Abriß eines Stutzens am Reaktordruckbe

hälterdeckel. 

Wie in WASH-1400 wird davon ausgegangen, daß der Risikobeitrag 

der seltenen Transienten klein ist im Vergleich zu dem Beitrag 

der zu erwartenden Transienten. Seltene Transienten sollen daher 

erst in der Phase B der Risikostudie untersucht werden. Eine be

sondere Stellung nimmt dabei der Frischdampfleitungsbruch vor 

den Frischdampfschiebern ein. Häufigkeit und Auswirkung eines 

derartigen Bruches sind daher vordringlich in der Phase B zu 

analysieren. 

Auch ÄNDERUNGEN IN DER LEISTUNGSERZEUGUNG, die bei Leistungsbe

trieb das Eingreifen von Sicherheitssystemen erfordern (Bild 

Fl, 4-33), sind als seltene Ereignisse anzusehen. Um störungsbe

dingte Leistungserhöhungen schon vor dem Ansprechen des Reaktor-
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schutzsystems durch Regelungsmaßnahmen abzufangen, sind in der 

Referenzanlage nämlich zusätzliche Begrenzungseinrichtungen vor

handen. Diese Begrenzungen wirken insbesondere auf das Verfahren 

der Steuerstäbe, sie können auch einen Steuerstab-Einwurf auslö

sen . "Reaktivitätsstörfälle" werden daher im Rahmen der vorlie

genden Studie nicht weiter analysiert. 

Von den zu erwartenden Transienten mit einer ÄNDERUNG DER LEI

STUNGSABFUHR sind die zu untersuchen, bei denen eine maximale 

Verringerung der speisewasserzufuhr oder eine maximale Verringe

rung der Dampfentnahme gegeben ist. Einen Risikobeitrag werden 

solche Transienten nämlich nur dann liefern, wenn mit dem auslö

senden Ereignis bereits Betriebssysteme zur Leistungsabfuhr so 

ausgefallen sind, daß Sicherungssysteme angefordert werden. Da

her ist als auslösendes Ereignis die maximale verringerung der 

speisewasserzufuhr, das ist der "Ausfall der Hauptspeisewasser

versorgung", von besonderem Interesse . Die zu erwartende Ein

trittshäufigkeit liegt nach der deutschen Betriebserfahrung bei 

O,8/ a . Die maximale verringerung der Frischdampfabgabe liegt 

beim "Ausfall der Hauptwärmesenke", d.h. bei "Turbinenschnellab

schal tung ohne Öffnen der Frischdampf-Umlei teinrichtung" , vor. 

Für diese Transiente wurde eine Eintrittshäufigkeit von etwa 

O,3 / a abgeschätzt (Abschnitt 4.3.3.4). 

Von den beiden Transienten muß der "Notstromfall" unterschieden 

werden, der zwar nur mit einer Eintrittshäufigkeit von O,l / a zu 

erwarten ist, bei dem aber gleichzeitig ein Ausfall der Haupt

speisewasserversorgung und ein Ausfall der Hauptwärmesenke gege

ben ist. Der Notstromfall ist außerdem die mit der größten Häu

figkeit zu erwartende und am ungünstigsten verlaufende Transien

te mit einem AUSFALL DER KÜHLMITTELUMWÄLZUNG. Ferner ist die 

Nichtverfügbarkeit eines Teils der zur Beherrschung des Not

stromfalls angeforderten Systemfunktionen größer als bei den an

deren Transienten, weil zur Energieversorgung nur das Notstrom

system zur Verfügung steht. Deshalb ist der Notstromfall einge

hend zu untersuchen. 

ÄNDERUNGEN DES KÜHLMITTELDRUCKS können durch eine Fehlfunktion 

der Kühlmitteldruckregelung ausgelöst werden. Dadurch kann es 

zum Ansprechen von Druckhalterventilen kommen. 
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Bei allen zu erwartenden Transienten, die bei Leistungsbetrieb 

das Eingreifen von Sicherheitssystemen erfordern, wird als er

stes die Reaktorschnellabschaltung angefordert. Würde sie aus

fallen, so wären "ATWS-Störfälle" die Folge, die die höchsten 

Anforderungen an das Öffnen und an das Schließen der Druckhal

terventile stellen. Das Öffnen und das Schließen der Druckhal

terventile wären außerdem bei den genannten Transienten "Not

stromfall" und "Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung" notwen

dig, falls auch die Notspeisewasserversorgung versagen würde. Da 

dies ln den Ereignisablaufanalysen für diese Transienten mit be

handelt wird (Abschnitt 4.3 . 3.3), ist eine gesonderte Untersu

chung nicht erforderlich. 

Das Schließen von Druckhalterventilen ist ferner bei den zu er

wartenden Transienten notwendig, bei denen Druckhalterventile 

öffnen. Da meistens eines und manchmal zwei der Ventile gleich

zeitig öffnen, sind die Mindestanforderungen an das Schließen 

zwar geringer, das Öffnen eines Druckhalterventils ist jedoch 

mit einer Häufigkeit von etwa O,5/ a zu erwarten. Versagt das 

Schließen eines der Druckhalterventile und versagen auch die re

dundanten Absperrmaßnahmen, so ist ein "kleines Leck am Druck

halter" die Folge. 

4.3.2 Maß nah m e n zur B ehe r r s c h u n g von 

T r ans i e n t e n 

Um bei Transienten, die das Eingreifen von Sicherheitssystemen 

erfordern, eine Überhitzung des Reaktorkerns zu vermeiden, müs

sen folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

Herstellung und langfristige Sicherstellung der Unterkritika

lität des Reaktorkerns, 

Druckbegrenzung des Reaktorkühlkreislaufs, 

Sicherstellung eines ausreichenden Kühlmittelinventars im Re

aktorkühlkreislauf, 

Wärme ab fuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf. 

Diese Maßnahmen werden mi t Hilfe des Reaktorschnellabschaltsy

sterns, des Volumenregel- und Chemikalieneinspeisesystems, des 
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Reaktorkühlkreislaufs mit selnem Druckhaltesystem, des speise

wasser-Dampf-Kreislaufs und gegebenenfalls des Not- und Nach

kühl systems durchgeführt. Die aufgeführten Systeme haben unter

schiedliche Funktionen zu erfüllen, die als Systemfunktionen be

zeichnet werden. Diese systemfunktionen werden im folgenden an

hand der Referenzanlage erläutert. 

4.3. 2 .1 Unterkritikalität des Reaktorkerns 

Die Unterkritikalität wird durch die REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG 

hergestellt. Dadurch wird ein weiterer Spaltprozeß im Reaktor

kern unterbunden und die Anlage in den Zustand "unterkritisch, 

heiß" überführt. 

Versagt die REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG, so wird die Reaktorlei

stung aufgrund der negativen Moderatorrückwirkung im allgemeinen 

stark reduziert. 

Soll die Anlage abgekühlt, d.h. aus dem Zustand "unterkritisch, 

heiß" in den Zustand "unkritisch, kalt" übergeführt werden (Ab

fahren), so ist zur Si cherstellung der Unterkritikalität zusätz

lich eine VOLUMENREGELUNG MIT BOREINSPEISUNG erforderlich (Ab

schnitt 4.3.2 . 3). 

4 . 3.2 .2 Druckbegrenzung des Reaktorkühlkreislaufs 

Der Druc k im Reaktorkühlkreislauf wird in erster Linie durch die 

Wärmeabfuhr über den speisewasser-Dampf-Kreislauf begrenzt (Ab

schnitt 4 . 3 . 2.4). Zusätzlich sind Druckhalterventile vorhanden, 

die beim überschreiten ihrer Ansprechdrücke öffnen. Im einzelnen 

sind dies zwei Druckhalter-Abblaseventile und zwei Druckhalter

Sicherheitsventile . Die Ansprechdrücke dieser ventile sind ge

staffelt: 

1. Abblaseventil .. . . . . . . ... 161 bar absolut 

2. Abblaseventil . . . ... . .... 163 bar absolut 

1. Sicherheitsventil ....... 166 bar absolut 

2 . Sicherheitsventil . . . . . .. 173 bar absolut 
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Diese Druckhalterventile bilden somit ein System zur "Druckent

lastung des Reaktorkühlkreislaufs". 

Falls ein ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS 

bei Anforderung versagt, findet im allgemeinen ein weiterer 

Druckanstieg im Reaktorkühlkreislauf statt. Erfolgt ein be

trächtlicher Druckanstieg über den Auslegungsdruck des Reaktor

kühlkreislaufs, so ist ein Überdruckversagen des Reaktorkühl

kreislaufs möglich. Es wird davon ausgegangen, daß ein Überdruck

versagen im Bereich des I,Sfachen Auslegungsdrucks stattfindet. 

Nach ersten durchgeführten Abschätzungen würde es aber zu einer 

elastischen Dehnung der Deckelschrauben des Reaktordruckbehäl

ters kommen, so daß durch das ausströmende Kühlmittel der Kühl

mitteldruck begrenzt wird. Pessimistisch wird jedoch wie in 

WASH-1400 angenommen, daß ein Überdruckversagen nicht beherrscht 

wird, d.h. ein Kernschmelzen zur Folge hat. 

4.3.2.3 Kühlmittelinventar im Reaktorkühlkreislauf 

Ein ausreichendes Kühlmittelinventar im Reaktorkühlkreislauf ist 

zur Kühlung der Brennelemente und zur Wärme ab fuhr aus dem Reak

torkühlkreislauf erforderlich. 

Versagt nach einem ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHL

KREISLAUFS das SCHLIESSEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHL

KREISLAUFS, so tritt ein Kühlmittelverlust über die entsprechen

den Druckhalterventile ein. Der Störfall ist im weiteren als 

eln Kühlmittelverluststörfall zu behandeln. Entsprechend den 

Ventilquerschnitten liegt dann ein kleines Leck vor (Abschnitt 

4.2.3.1). Erfolgt hingegen nur ein kurzzeitiges Ansprechen der 

Druckentlastung oder wird diese Druckentlastung nicht angefor

dert, so ist eine ausreichende Kühlmittelmenge vorhanden, um 

die Anlage über mindestens 10 Stunden im Zustand "unterkritisch, 

heiß" zu halten. 

Soll die Anlage aus dem Zustand "unterkritisch, heiß" in den Zu

stand "unterkritisch, kalt" übergeführt werden (Abfahren), so 

sind Kühlmitteldruck und -temperatur im Reaktorkühlkreislauf ab-
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zusenken, die Volumenkontraktion des Kühlmittels auszugleichen 

und die Borkonzentration für eine ausreichende Abschaltreaktivi

tät zu erhöhen. Dazu wird über den speisewasser-Dampf-Kreislauf 

die Frischdampf temperatur und der Frischdampfdruck abgesenkt 

(Abschnitt 4.2.2.3). Zum Ausgleich der Volumenkontraktion des 

Kühlmittels und zur Erhöhung der Borkonzentration dient die Vo

LUMENREGELUNG MIT BOREINSPEISUNG, worunter die Funktionen des 

Volumenregelsystems und des Chemikalieneinspeisesystems verstan

den werden. 

Die VOLUMENREGELUNG MIT BOREINSPEISUNG kann auch zur Ergänzung 

von Kühlmittel notwendig werden, wenn die Anlage über einen län

geren Zeitbereich als über 10 Stunden nicht abgefahren werden 

soll . Bei einem Ausfall dieser systemfunktion stehen dann als 

redundante Funktion noch die HOCHDRUCK-EINSPEISUNGEN von borier

tem Wasser durch das Not- und Nachkühlsystem zur Verfügung . 

Findet ein Kühlmittelverlust über die Druckhalterventile statt, 

so ist zur Sicherstellung einer ausreichenden KÜhlmittelmenge 

eine "Notkühlung" mit Hilfe des Not- und Nachkühlsystems und ein 

Abschluß der Durchführung durch den Sicherheitsbehälter ("Gebäu

deabschluß") erforderlich. Durch das im Rahmen der "Notkühlung" 

in den Reaktorkühlkreislauf eingespeiste borierte Wasser wird 

außerdem für eine Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf ge

sorgt. Darauf wird hier nicht näher eingegangen; siehe dazu Ab

schnitt 4.2.2.2 und 4 . 2 . 2.3 . 

4 . 3 . 2 . 4 Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf 

Im heißen Zustand der Anlage und beim Abfahren erfolgt die Wär

me ab fuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf über den Speisewasser

Dampf-Kreislauf. Dabei kann zwischen den Systemfunktionen 

Hauptspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe, 

Notspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe, 

Verzögerte Speisewasserversorgung und Frischdampfabgabe, 

Langzeit-Speisewasserversorgung und Frischdampfabgabe 

unterschieden werden. 
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Die HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE ist im 

Leistungsbetrieb erforderlich . Darunter wird die Wärmeabfuhr 

über die Dampferzeuger bei funktionierenden Einspeisungen über 

die Hauptspeisewasser-Pumpen verstanden. Bei Vollastbetrieb sau

gen 2 von 3 Hauptspeisewasser-Pumpen aus dem Speisewasserbehäl

ter an und speisen über vier Hauptspeisewasserleitungen in die 

Dampferzeuger ein. In den speisewasserbehälter wird mittels des 

Hauptkondensatsystems aus dem Turbinenkondensator und ggf. mit

tels des Deionatsystems aus den Deionatbehältern nachgespeist . 

Da mit einer REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG auch eine Turbinen

schnellabschaltung erfolgt, kann der Frischdampf aus den Dampf

erzeugern nicht an die Turbine abgegeben werden. Bei Öffnen der 

Frischdampf-Umleiteinrichtung wird der Frischdampf direkt in den 

Turbinenkondensator abgeführt. Öffnet die Frischdampf-Umleitein

richtung nicht (Ausfall der Hauptwärmesenke), so werden die 

Frischdampf-Sicherheitsventile oder die Abblaseregelventile an

gefordert. Dadurch wird die aus dem Reaktorkühlkreislauf abge

führte Wärme durch Abblasen über Dach abgegeben. 

Mit Hilfe einer geregelten Frischdampfabgabe über die Frisch

dampf-Umleiteinrichtung oder über die Abblaseregelventile ist 

ein Abfahren der Anlage, das heißt ein Absenken der Kühlmittel

temperatur durch ein geregeltes Absenken der Frischdampftempera

tur möglich. Dieses Abfahren geschieht laut Betriebshandbuch 

normalerweise mit einem Gradienten von etwa 50 °C/ h. Ein Abfah

ren der Anlage ist aber zunächst nicht erforderlich. Langfristig 

muß entweder abgefahren werden oder es muß für eine Speisewas

serversorgung über den Bereich von 10 Stunden hinaus gesorgt 

werden. 

Steht die HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE 

nicht zur Verfügung, so wird auf die NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG 

UND FRISCHDAMPFABGABE zurückgegriffen. Die vier Notspeisewas

ser-Pumpen saugen aus dem speisewasserbehälter oder direkt aus 

den Deionatbehältern an und fördern in je einen Dampferzeuger. 

AUßerdem ist eine Versorgung mit Notspeisewasser über das Not

standssystem möglich. Dazu können zwei Pumpen herangezogen wer

den, die in zwei Dampferzeuger fördern. Für die Frischdampfabga

be gilt das oben Gesagte. 
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Von der Systemfunktion der NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCH

DAMPFABGABE wird eine VERZÖGERTE SPEISEWASSERVERSORGUNG UND 

FRISCHDAMPFABGABE unterschieden. Eine solche liegt vor, wenn 

nach Eintritt des auslösenden Ereignisses zunächst keine Speise

wasserversorgung der Dampferzeuger erfolgt, es aber nach sekun

därseitigem Ausdampfen der Dampferzeuger rechtzeitig gelingt, 

die Dampferzeuger mit Speisewasser von Block A über das Not

standssystem zu versorgen, so daß eine Überhitzung des Reaktor

kerns verhindert wird. In der Zwischenzeit steigt der Druck im 

Reaktorkühlkreislauf an, so daß ein ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG 

DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS erforderlich ist (Abschnitt 4.3.2.2)1). 

Werden nach Eintritt des auslösenden Ereignisses die Dampferzeu

ger sekundärseitig versorgt, funktioniert also die NOTSPEISEWAS

SERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE, so können bezüglich der 

Frischdampfabgabe zwei Fälle vorliegen: 

Die Frischdampfabgabe erfolgt über die Hauptwärmesenke; 

die Frischdampfabgabe erfolgt wegen des Ausfalls der Haupt

wärmesenke über die Frischdampf-Sicherheitsventile oder über 

die Abblaseregelventile. 

Im zweiten Fall wird Deionat über Dach abgeblasen. Erfolgt die 

Notspeisewasserversorgung mit Hilfe des Notspeisewassersystems, 

so muß langfristig (nach mehreren Stunden) entweder aus den Deio

natbehältern in den Speisewasserbehälter nachgespeist werden 

oder die Notspeisewasser-Pumpen müssen auf direktes Ansaugen aus 

den Deionatbehältern umgeschaltet werden. Gelingt beides nicht, 

so muß das Notstandssystem in Betrieb genommen werden. In diesen 

1) 
Anders als bei Kühlmittelverluststörfällen kommt es als Folge von Tran-
sienten zu keiner Absenkung des Kühlmitteldrucks und daher, nach einem 
sekundärseitigen Ausdampfen der Dampferzeuger, zu einem Öffnen von Druck
halterventilen . Bei Transienten ist folglich eine Unterscheidung zwischen 

NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE und 
VERZÖGERTER SPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE, 

wegen der Anforderungen der Systemfunktionen 

ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS und 
SCHLIESSEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS 

durchzuführen. 
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Fällen wird von elner LANGZEIT-SPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCH

DAMPFABGABE gesprochen l ). 

Findet keine Nachspeisung von Deionat in den Speisewasserbehälter 

statt, mißlingt die Umschaltung der Notspeisewasser-Pumpen auf 

direkte Deionatversorgung und versagt auch die Versorgung über 

das Notstandssystem, so dampfen mehrere Stunden nach Störfallein

tritt die Dampferzeuger sekundärseitig aus. Danach heizt sich der 

Reaktorkühlkreislauf bis zum ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES RE

AKTORKÜHLKREISLAUFS auf und dampft dann langsam aus. Schließlich 

werden solche Zustände im Reaktorkühlkreislauf erreicht, daß eine 

Überhitzung des Reaktorkerns nicht mehr verhindert werden kann . 

Wird die Anlage in den Zustand "unterkritisch, kalt" abgefahren 

und sind die Kühlmitteltemperaturen sowie der Druck im Reaktor

kühlkreis1auf ausreichend abgesenkt, so kann das Not- und Nach

küh1system zugeschaltet werden, und zwar in der Betriebsart NACH

KÜHLUNG. Das Not- und Nachkühlsystem übernimmt dann die Wärme ab

fuhr aus dem Reaktorkühlkreislauf. 

4.3.3 S Y s t e m fun k t ion e nun dEr e i g n i s -

a b lau fan a 1 y s e für z u e r war t e n -

d e T r ans i e n t e n mit R e akt 0 r -

s c h n e 1 lab s c h alt u n g 

4.3.3.1 Systemfunktionen und Mindestanforderungen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die systemfunktionen, 

die zur Beherrschung von Transienten vorhanden sind , erläutert. 

1) Bei einem "kleinen Leck in e i ne r Hauptkühlmitte lle itung" ist e in Abfahren 
der Anlage innerhalb der ersten Stunde na ch Störfall eintritt mit 100 ° C/ h 
notwendig . Bei einem "kleinen Le ck am Dru ckhalter" wird bei funktioni e r en
dem Notspeisewassersystem eb enfalls ein frühze i tige s se kundä r seitige s Ab
fahren erfolgen. Ist die Hauptwärmesenke ausgefallen, so ist bei Kühlm i t
telverluststörfällen der Wasservorrat im Speisewasserbehälter vi e l früh e r 
verbraucht als bei den Transienten, be i denen ein Abfahren zwar na ch Be
triebshandbuch mit etwa 50 °C/h erfolgen soll, abe r zur Beher r sc hung ni cht 
erforderlich ist. Für Kühlmittelverluststörfälle wird daher e ine LANGZEIT
SPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE nicht ge sondert be trachte t, 
sondern i n die NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE mit e inbe 
zogen. Ein verzögerter Ausfall wird damit pessimis t isch wi e ein frühz ei t i 
ger Ausfall der Spei s ewasserve rsorgung behandelt. 
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Demnach sind die im folgenden aufgeführten Systemfunktionen zur 

Beherrschung von zu erwartenden Transienten insgesamt zu unter

scheiden. Diese System funktionen werden der Einfachheit halber 

mit einem Buchstaben abgekürzt. 

• Reaktorschnellabschaltung K 

Durch die REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG werden die Steuerstäbe, 

die normalerweise mit Hilfe von Klinkensystemen im Kern auf

und abbewegt werden, ausgeklinkt. Um die Kettenreaktion zu 

unterbrechen, braucht nur ein Teil der 61 Steuerstäbe einzu

fallen. 

• Hauptspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe I 

Darunter wird die Wärmeabfuhr über die Sekundärsei te der 

Dampferzeuger mit Hilfe des Hauptspeisewassersystems verstan

den. Die Frischdampfabgabe geschieht normalerweise mit der 

Turbine bzw. mit der Frischdampf-Umleiteinrichtung an den Tur

binenkondensator. Bei Ausfall dieser Hauptwärmesenke findet 

die Frischdampfabgabe mit der Frischdampf-Abblaseeinrichtung 

(Frischdampf-Sicherheitsventile, Abblaseregelventile) über 

Dach statt. 

Über die Frischdampfabgabe wird die Frischdampf temperatur nor

malerweise mit einem Gradienten von etwa 50 °C/ h abgesenkt. 

Ein solches Abfahren ist jedoch nicht erforderlich . Wird kein 

Abfahren eingeleitet, so bleibt die Anlage im heißen Zustand. 

• Notspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe J 

Ist die HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE 

nicht verfügbar, so wird versucht, eine Wärmeabfuhr über die 

Dampferzeuger mit Hilfe der Notspeisewasserversorgung herzu

stellen, bevor die Dampferzeuger sekundärseitig ausgedampft 

sind. Dazu stehen grundsätzlich das Notspeisewassersystem und 

das Notstandssystem bereit. Erfolgt kein Abfahren der Anlage, 

sondern wird sie im Zustand "unterkritisch, heiß" gehalten, 

so darf das Notstandssystem sofort eingesetzt werden. 

Für die Frischdampfabgabe gilt das oben Gesagte. 
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• Öffnen der Druckentlastung des Reaktorkühlkreislaufs L 

Bei einigen zu erwartenden Transienten mit REAKTORSCHNELLAB

SCHALTUNG steigt, auch bei erfolgreichen Systemfunktionen I 

oder J, der Druck im Reaktorkühlkreislauf so weit an, daß 

einzelne der in ihrem Ansprechdruck gestaffelten Druckhalter

ventile öffnen. Ein solches Öffnen ergibt sich aus dem dyna

mischen Verhalten der Anlage. Das Öffnen ist nicht notwendig, 

um ein Überdruckversagen des Reaktorkühlkreislaufs zu verhin

dern. 

Versagen die Systemfunktionen I und J, so werden die beiden 

Druckhalter-Abblaseventile ansprechen. Das Öffnen mindestens 

elnes Ventils der vier Druckhalterventile ist dann erforder

lich, um ein Überdruckversagen des Reaktorkühlkreislaufs zu 

verhindern. 

• Schließen der Druckentlastung des Reaktorkühlkreislaufs M 

Diese Systemfunktion wird angefordert, wenn zuvor eines oder 

mehrere Druckhalterventi l e geöffnet haben. Versagt die Sy

stemfunktion, so ist ein Kühlmittelverluststörfall "kleines 

Leck am Druckhalter" die Folge. 

• Verzögerte Speisewasserversorgung und Frischdampfabgabe Q 

Diese Systemfunktion ist innerhalb einer bestimmten zeitspan

ne erforderlich, wenn die systemfunktionen I und J versagen, 

jedoch L und M funktionieren. Im Anschluß an das sekundärsei

tige Austrocknen der Dampferzeuger dampft nämlich der Reak

torkühlkreislauf beim Ansprechdruck der Druckhalterventile 

langsam aus. Um eine überhitzung des Reaktorkerns zu verhin

dern, muß rechtzeitig wieder eine Wärmeabfuhr über den Spei

sewasser-Dampf-Kreislauf erfolgen. 

• Langzeit-Speisewasserversorgung und Frischdampfabgabe R 

Ist bei Ausfall der Frischdampfabgabe über die Hauptwärmesen

ke, d.h. bei Frischdampfabgabe über Dach, der Wasservorrat im 

Speisewasserbehälter verbraucht, so ist eine Inbetriebnahme 

der LANGZEIT-SPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE er

forderlich. Darunter wird die Nachspeisung von Wasser aus den 
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Deionatbehältern mit Hilfe des Notstandssystems verstanden. 

Der Wasservorrat reicht dann zumindest bis 10 Stunden nach 

Eintritt des auslösenden Ereignisses. 

• Volumenregelung mit Boreinspeisung U 

Diese dient bei Leistungsbetrieb zum Ausgleich des Kühlmit

telvolumens im Reaktorkühlkreislauf, zur Regelung der Kühl

mittelchemie und zur Sperrwasserversorgung der Hauptkühlmit

telpumpen . Diese Funktionen erfordern, daß eine der beiden 

Hochdruck-Förderpumpen des Volumenregelsystems einspeist . Bei 

Transienten wird die VOLUMENREGELUNG MIT BOREINSPEISUNG zum 

Betrieb der Hauptkühlmittelpumpen, zum Abfahren und zur Druck

halter-Hilfssprühung eingesetzt, die durch Handmaßnahmen ein

geschaltet werden kann. Diese Systemfunktion ist zu einem Ab

fahren der Anlage erforderlich, um die Kontraktion des Kühl

mittelvolumens aufgrund der Temperaturabsenkung auszugleichen 

und die Borkonzentration zu erhöhen. Wenn die Anlage über ei

nen längeren Zeitbereich als etwa 10 Stunden im Zustand "un

terkritisch, heiß" gehalten werden soll, muß gegebenenfalls 

das über Leckagen verloren gegangene Kühlmittel ergänzt wer

den . Ein Abfahren, das nicht unter dem Zwang eines Kühlmittel

verluststörfalls stattfindet, kann z . B. aufgrund des begrenz

ten Wasservorrats beim Ausfall der Frischdampf-umleiteinrich

tung notwendig werden. Es muß dann jedoch höchstens langfri

stig stattfinden. Fällt während des Abfahrens die Volumenre

gelung aus, so müssen für ein weiteres Abfahren der Anlage 

die HD-EINSPEISUNGEN herangezogen werden. 

Versagen die Pumpen des Volumenregelsystems von Block B, so 

kann das Borierungs- und Leckageergänzungssystem von Block A 

mittels Handeingriffs in Betrieb genommen werden. 

• Nachkühlung W 

Nach einem Abfahren der Anlage hat die Wärme ab fuhr durch die 

NACHKÜHLUNG mittels des Not- und Nachkühlsystems zu erfolgen. 

Fällt die Nachkühlung aus, so muß die Wärme weiter über den 

Speisewasser-Dampf-Kreislauf abgeführt werden. Das ist mög

lich, solange der Reaktordruckbehälter nicht geöffnet wird . 
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Die in der vorliegenden Studie getroffene Unterscheidung von Sy

stemfunktionen ist weitergehend als die von WASH-1400, wenn man 

von der elektrischen Energieversorgung abs i eht, die in WASH-1400 

als eigene Systemfunktion definiert ist (Abschnitt 4.2.3 . 1). Das 

ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS und das 

SCHLIESSEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS werden 

in WASH-1400 für "zu erwartende Transienten mit Reaktorschnell

abschaltung" nicht quantitativ bewertet. Eine VERZÖGERTE SPEISS

WASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE, die z.B . beim Störfall 

im Kernkraftwerk Three Mile Island eine große Rolle spielte, 

wird in WASH-1400 nicht berücksichtigt. Die Referenzanlage 

Surry I der amerikanischen Studie besitzt allerdings auch kein 

Notstandssystem, so daß dort eine verzögerte Inbetriebnahme die

ses Systems von Hand entfällt 1 ). Eine LANGZEIT-SPEISEWASSERVER

SORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE wird in WASH-1400 nicht als ge

trennte Systemfunktion ausgewiesen. 

Für die Beherrschung einer zu erwartenden Transiente ist es wich

tig, welche Mindestanforderungen an die einzelnen Systemfunktio

nen gestellt werden . Für die folgenden Analysen wird im allgemei

nen davon ausgegangen, daß sich die Anlage bei Eintritt des Stör

falls im Vollastbetrieb befindet, da sich dann die größten Anfor

derungen an die Systemfunkti onen ergeben . Außerdem ist von ent

scheidendem Einfluß, ob bei Anforderung eine REAKTORSCHNELLAB

SCHALTUNG erfolgt oder versagt. Bei "zu erwartenden Transienten 

mit Reaktorschnellabschaltung" ist außerdem wichtig, durch wel

che Grenzwerte die Reaktorschnellabschaltung ausgelöst wird . Bei 

verschiedenen Transienten hat man infolgedessen unterschiedliche 

Zeitspannen, die nach Störfalleintritt zur Herstellung der ver

schiedenen Speisewasserversorgungen zur Verfügung stehen. 

Bezüglich der Mindestanforderungen an die REAKTORSCHNELLABSCHAL

TUNG siehe Abschnitt 4.2.3.1. Die Mindestanforderungen an die an-

1) 
Bei der Bewertung des "loss of off-site power", da s dem "Notstromfall" in 
der vorliegenden Studie entspricht, wird in WASH-1400, App. V, S . V- 38, 
allerdings auf folgendes hingewiesen: Bei Ausfall jegliche r Speisewasse r
versorgung sind die Dampferzeuger sekundärseitig innerhalb von 0,5 bis 1 
Stunde leer. Kernschmelzen wird innerhalb von 2 bis 3 Stunden beginnen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Durchführung eines Si cherheitsbehälte r
abschlusses von Hand berücksichtigt. 
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deren Systemfunktionen sin d für d i e "zu erwartenden Tr ansienten 

mi t Reaktor schnellabschal tung" in Tabelle Fl , 4 - 3 z u s ammenge

stellt. Dabei wird davon ausgegange n, daß d ie Anlage z unächst 

nicht abgefahren wird. 

S Y s t e m f u n k t i o n e n 

Öffnen der Schließen der 
Speisewasserversorgung 

Transiente Druckentlastung Druckentlastung 
a) Hauptspeisewasser 
b) Notspeisewasser 

des Reaktor- des Reaktor- c) Verzögertes Speise-
kühlkreislaufs kühlkreislaufs wasser 

Zu erwartende a) Iv4 3
) oder 

Transienten mit _1) eventuell Iv4 b) Iv4") oder 
Reaktorschnell- bzw . 2v4 2

) c) Iv4") 
abschaltung 

1) Bei einer Anzahl von Transienten öffnen zwar Druckhalterventile; dieses 
Öffnen ist jedoch nicht erforderlich, um ein Überdruckversagen des Reak
torkühlkreislaufs zu verhindern. Ein Öffnen von Iv4 Druckhalterventilen 
ist nur bei Ausfall der Speisewasserversorgungen a) und b) notwendig . 

2) Die Iv4 bzw. 2v4 Druckhalterventile, die bei der Transiente eventuell 
geöffnet haben, müssen alle wieder schließen . Schließen nicht alle 
Druckhalterventile , so mündet die Transiente in einen Kühlmittelverlust
störfall. 

3) Einspeisungen über die Hauptspeisewasserleitungen in die Dampferzeuger 

") Einspeisungen über das Notspeisewassersystem in die Dampferzeuger . Zu
sätzlich sind 2 Einspeisungen über das Notstandssystem vorhanden . Insge
samt sind also Iv6 Einspeisungen erforderlich . 

Iv4, 2v4 = von 4 vorhandenen Teilsystemen sind I bzw. 2 erforderlich . 

Tab. Fl, 4-3: 

Mindestanforderungen an die Systemfunktionen bei Trans ienten , 
die das Eingreifen von s i cherhei tssystemen e rforder n 

Außer den Anforderungen an das ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES 

REAKTORKÜHLKREISLAUFS und an das SCHLIESSEN DER DRUCKENTLASTUNG 

DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS sind in der Tabelle d i e Mindestanfor

derungen an die HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG , die NOTSPEISEWAS

SERVERSORGUNG und die VERZÖGERTE SPEISEWASSERVERSORGUNG ange

führt . Demnach sind jeweils Iv4 Einspeisungen erforderlich . Für 
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die beiden zuletzt angeführten Speisewasserversorgungen können 

zusätzlich zu den vier Einspeisungen über das Notspeisewassersy

stem noch die Einspeisungen in zwei Dampferzeuger über das Not

stands system herangezogen werden. Insgesamt sind also 1v6 Ein

speisungen notwendig. 

Die Zeitspannen, die für die Herstellung einer NOTSPEISEWASSER

VERSORGUNG bzw. einer VERZÖGERTEN SPEISEWASSERVERSORGUNG zur 

Verfügung stehen, hängen vom auslösenden Ereignis ab. Darauf 

wird im Abschnitt 4.3.3.2 näher eingegangen. 

Die LANGZEIT-SPEISEWASSERVERSORGUNG, die nur beim Ausfall der 

Hauptwärmesenke angefordert wird, ist in der Tabelle nicht auf

geführt. Für sie gelten die gleichen Mindestanforderungen wie 

für die NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG. 

Beim Leistungsbetrieb erfolgt die FRISCHDAMPFABGABE über die Tur

bine und gegebenenfalls über die Frischdampf-Umleiteinrichtung 

an die Hauptwärmesenke. Liegt bei der Transiente ein Ausfall der 

Hauptwärmesenke vor, so ste i gt im Frischdampfsystem der System

druck bis zum Ansprechdruck der vier Frischdampf-sicherheitsven

tile an. 

Öffnet keines dieser Ventile, so stehen noch zwei Abblaseregel

ventile zur Verfügung. Diese können durch Handbetätigung von der 

Kraftwerkswarte aus geöffnet werden. Versagt das Öffnen aller 

Frischdampf-Sicherheitsventile und erfolgt kein Abblasen über 

die Abblaseregelventile, so werden nach einiger zeit Drücke er

reicht, bei denen ein Überdruckversagen nicht mehr auszuschlie

ßen ist. (Beim "Notstromfall" ist damit 15 Minuten nach Eintritt 

des auslösenden Ereignisses zu rechnen.) 

Da sich die Ansprechdrücke der Frischdampf-Sicherheitsventile 

nicht unterscheiden, ist davon auszugehen, daß bei Funktion alle 

ventile öffnen. Schließt eine dieser Armaturen nicht, kommt es 

zum Störfall "Leck im Frischdampfsystem", wobei zusätzliche Re

aktorschutzsignale ausgelöst werden. Dadurch kommt es zu einer 

Abschieberung des zum Dampferzeuger mit dem defekten Sicher

heitsventil führenden speisewasserstranges und zu einer Auftei-
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lung des Frischdampfsystems in vier getrennte Stränge. Dieser 

Störfall führt zu erhöhten Mindestanforderungen an die System

funktionen: Zur Wärmeabfuhr mittels eines Speisewasserstranges 

muß das zugehörige Frischdampf-sicherheitsventil öffnen und 

schließen. Um die Integrität des Frischdampfsystems sicherzu

stellen, muß bei Nichtöffnen des Sicherheitsventils eines Stran

ges eine Wärmeabfuhr über zwei intakte Speisewasser-Frischdampf

stränge erfolgen. Ein Überdruckversagen in der Frischdampflei

tung ist andernfalls nicht auszuschließen. (Beim Notstromfall 

könnte ein solches Überdruckversagen nach 30 Minuten stattfin

den. ) 

Eine VOLUMENREGELUNG MIT BOREINSPEISUNG U und eine NACHKÜHLUNG W 

sind zumindest für die ersten 10 Stunden nach Eintritt des aus

lösenden Ereignisses nicht erforderlich, sofern nicht abgefahren 

wird (Abschnitt 4.3.2.3). Es kann davon ausgegangen werden, daß 

innerhalb dieses zeitraums geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 

Außerdem stehen bei Ausfall dieser Systemfunktionen durch die 

HD-EINSPEISUNGEN des Not- und Nachkühlsystems bzw. durch die Mög

lichkeiten zur Wärmeabfuhr über den Speisewasser-Dampf-Kreislauf 

noch jeweilS redundante Systemfunktionen zur Verfügung. Der Aus

fall der Systemfunktionen U und W ist daher von untergeordnetem 

Interesse. Er wird im folgenden nicht weiter diskutiert. 

4.3.3.2 Thermohydraulische Untersuchungen 

Anhand von Dynamikuntersuchungen und aufgrund der Betriebserfah

rung in deutschen Kernkraftwerken mit KWU-Druckwasserreaktoren 

wurde festgestellt, daß beim "Notstromfall" mit einem solchen 

Druckanstieg im Reaktorkühlkreislauf zu rechnen ist, daß nach 

kurzer zeit das 1. Druckhalter-Abblaseventil öffnet. Dieses Öff

nen findet bei einem Kühlmitteldruck von 161 bar statt (Bild 

F1, 4-34 und -35). 

Da mit Eintritt des Notstromfalls die KÜhlmittelumwälzung durch 

die Hauptkühlmittelpumpen ausfällt, steigen die Aufwärmspanne 

des Kühlmittels im Reaktorkern und folglich die mittlere Kühl

mitteltemperatur sowie der Kühlmitteldruck rasch an. Nach weni-
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gen Sekunden ist die Drehzahl der Hauptkühlmittelpumpen unter 

93 % der Nenndrehzahl abgesunken, wodurch die REAKTORSCHNELLAB

SCHALTUNG ausgelöst wird 1 ). Wird diese Systemfunktion wirksam, 

so nimmt die Aufwärmspanne ab. Es zeigt sich ein deutliches Ab

sinken des Kühlmitteldrucks und der mittleren KÜhlmitteltempera

tur. Als Folge des Notstromfalls ist die HAUPTSPEISEWASSERVER

SORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE nicht verfügbar, die Nachwärmeab

fuhr erfolgt mittels NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPF

ABGABE. Dabei findet, wegen des Ausfalls der Hauptwärmesenke, 

ein langsamer Anstieg des Frischdampfdrucks und der FrisChdampf

temperatur statt, bis der Ansprechdruck der Frischdampf-Sicher

heitsventile erreicht ist. Diesem Verlauf folgen auch der Druck 

und die Temperatur im Reaktorkühlkreislauf. Schließlich wird der 

Ansprechdruck des 1. Druckhalter-Abblaseventils erreicht. 

Durch das ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS 

wird der Kühlmitteldruck begrenzt. Sinkt danach der Kühlmittel

druck wieder ab, so wird ein SCHLIESSEN DER DRUCKENTLASTUNG DES 

REAKTORKÜHLKREISLAUFS angefordert. 

Wegen des Ausfalls der Hauptwärmesenke und des daher notwendigen 

Abblasens über Dach muß langfristig entweder Deionat aus den 

Deionatbehältern nachgefördert oder das Notstandssystem in Be

trieb genommen werden. Es wird dann von der LANGZEIT-SPEISEWAS

SERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE gesprochen. 

Findet nach einem ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHL

KREISLAUFS ordnungsgemäß ein SCHLIESSEN DER DRUCKENTLASTUNG DES 

REAKTORKÜHLKREISLAUFS statt, setzt aber keine NOTSPEISEWASSER

VERSORGUNG ein, so trocknen die Dampferzeuger sekundärseitig 

aus. Die Zeitspannen bis zum Austrocknen der Dampferzeuger kön

nen durch vereinfachte Energie- und Massenbilanzrechnungen aus

reichend genau ermittelt werden. Demnach ist beim Notstromfall 

1) 
Es wurde abgeschätzt, daß beim Notstromfall mit Ausfall der ersten Anre-
gung der REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG (Drehzahl der Hauptkühlmittelpumpen 
< 93 %) und Auslösung durch die zweite Anregung (Kühlmitteldruck > 163 bar 
absolut) kein nennenswerter Unterschied im dynamischen Verhalten der An
lage auftritt. Zwar öffnet dann das 2. Druckhalter-Abblaseventil, wegen 
der geringen Wahrscheinlichkeit für den Ausfall der ersten Anregung hat 
dies jedoch keinen merkbaren Einfluß auf die Ergebnisse. 
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mit einem Austrocknen der Dampferzeuger nach 30 bis 45 Minuten 

zu rechnen!). Danach heizt sich das Hauptkühlmittel auf und es 

öffnen beide Druckhalter-Abblaseventile2 ). 

Für die Zeitspannen, die zur Herstellung einer VERZÖGERTEN SPEI

SEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE zur Verfügung stehen, 

wurden 75 bis 95 Minuten ab Eintritt des Notstromfalls abge

schätzt! ). 

Beim auslösenden Ereignis "Ausfall der Hauptspeisewasserversor

gung" öffnet normalerweise die Frischdampf-Umleiteinrichtung. Es 

kommt dann zu keinem Anstieg des Frischdampfdrucks. Folglich 

findet auch kein solcher Anstieg des Kühlmitteldrucks statt, daß 

Druckhalterventile öffnen. Die REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG erfolgt 

hier im Vergleich zum Notstromfall verzögert, nämlich beim Absin

ken des sekundärseitigen Dampferzeuger-Wasserstandes von 10,65 

auf 8,85 m. Dadurch steht weniger Wasservorrat in den Dampfer

zeugern und damit nur eine kürzere zeitspanne zur Verfügung, 

während der eine NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE 

hergestellt werden kann: Die Dampferzeuger sind hier bereits et

wa 15 bis 20 Minuten nach Eintritt des auslösenden Ereignisses 

sekundärseitig ausgetrocknet!). Entsprechend ist auch die Zeit

spanne, die für die Herstellung einer VERZÖGERTEN SPEISEWASSER

VERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE zur Verfügung steht, wesentlich 

kürzer als beim Notstromfall. Dafür wurden 45 bis 60 Minuten ab

geschätzt! ). 

Die Zeitspannen, die für den Notstromfall mit vollständigem Aus

fall der Speisewasserversorgung zur Verfügung stehen, können 

auch den mit Rechenprogrammen durchgeführten thermohydraulischen 

Analysen entnommen werden. Die Abbildungen Fl, 4-36 bis -38 zei

gen den Verlauf der wichtigsten Prozeßvariablen. Nach etwa 55 Mi-

! ) 

2) 

Bei der pessimistischen Abschätzung dieser Zeitspanne wurde die dem ANS-
Standard (1973) entsprechende Nachzerfallsleistung mit einem Zuschlag von 
20 % versehen. 

Eine Näherungsannahme für die Abschätzung ist, daß das Aufheizen des 
Hauptkühlmittels erst nach dem Ausdampfen der Dampferzeuger beginnt. Tat
sächlich werden sich die entsprechenden Zeitspannen überlappen. Dies zei
gen auch die mit den Rechenprogrammen durchgeführten Untersuchungen . 
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nuten sind die Dampferzeuger leergedampft, wenn eine Nachzer

fallsleistung entsprechend dem ANS-Standard zugrunde gelegt 

wird. Dies führt wegen der fehlenden Wärme ab fuhr aus dem Reak

torkühlkreislauf zu einem Anstieg der Kühlmitteltemperatur 

(Bild F1, 4-37), die nach knapp 90 Minuten ein Maximum von über 

350°C erreicht. 

Entsprechend dem Temperaturverlauf steigt der Kühlmitteldruck 

an, bis das erste Druckhalter-Abblaseventil anspricht. Die Rech

nungen zeigen, daß dieses Ventil nicht ausreicht, um die Nach

zerfallsleistung abzuführen, der Kühlmitteldruck (Bild F1, 4-36) 

steigt schließlich auf den Ansprechdruck des 2. Druckhalter-Ab

blaseventils an und wird dort begrenzt. Der wasserspiegel im Re

aktorkühlkreislauf ohne Berücksichtigung von Dampfblasen 

(collapsed level) sinkt nach Ansprechen des 2. Druckhalter-Ab

blaseventils rapide ab und würde etwa 105 Minuten nach Eintritt 

des Notstromfalls die Kernoberkante erreichen. Ein Absinken des 

Gemischspiegels (swell level) auf Kernoberkante würde demgegen

über mit einer Verzögerung eintreten. Schließlich käme es zum 

Kernschmelzen unter vollem Druck im Reaktorkühlkreislauf. 

Schließt das 2. Druckhalter-Abblaseventil nach seiner Anforde

rung nicht und versagen auch die redundanten Absperrmaßnahmen, 

so sinkt der Wasserspiegel im Reaktorkühlkreislauf zunächst noch 

schneller ab als bei schließendem ventil. Erst beim Abfall des 

Kühlmitteldruckes auf 110 bar werden die HOCHDRUCK-EINSPEISUN

GEN angefordert, die kaltes Wasser aus den Flutbehältern ein

speisen. Für diesen Fall reicht eine Speisewasserversorgung ab 

2 Stunden nach Störfalleintritt nicht aus. Es muß davon ausge

gangen werden, daß bereits beim Ausfall der VERZÖGERTEN SPEISE

WASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE eine Überhitzung des Re

aktorkerns nicht verhindert werden kann. 
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Notstromfall ohne Speisewasserversorgungi 
wasserspiegel im Reaktorkühlkreislauf ohne 
Berücksichtigung von Dampfblasen 

4.3.3.3 Ereignisablaufanalyse 

Das für zu erwartende Transienten mit Reaktorschnellabschaltung 

erstellte allgemeine Ereignisablaufdiagramm ist im Bild Fl, 4-39 

wiedergegeben. Mit Ti wird eine zu erwartende Transiente bezeich

net. TiSZ' TiSZ und TiSZ' stehen für Kühlmittelverluststörfälle 

"kieines Leck am DruckhaI ter", die sich aus der Tansiente Ti 

entwickeln, wenn nach einem ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAK

TORKÜHLKREISLAUFS das SCHLIESSEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAK

TORKÜHLKREISLAUFS versagt. Bei TiSZ und TiSZ wäre das Öffnen 

nicht erforderlich, um ein Überdruckversagen des Reaktorkühl

kreislaufs zu verhindern. Die entsprechenden Verzweigungen für 

ein ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG sind daher nicht im Ereignisab

laufdiagramm eingetragen. Der unterste im Bild eingetragene Er

eignisablauf TiKI ist eine "zu erwartende Transiente mit Ausfall 

der Reaktorschnellabschaltung". Diese Ereignisabläufe werden als 

ATWS-Störfälle bezeichnet. Sie werden gemeinsam im Abschnitt 

4.3.4 diskutiert. 
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wie im Abschnitt 4 . 3.1 erläutert wurde, werden die zu erwarten

den Transienten mit Reaktorschnellabschaltung 

Notstromfall (Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversor

gung), 

Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung, 

Turbinenschnellabschaltung ohne Öffnen der Frischdampf-Um

leiteinrichtung (Ausfall der Hauptwärmesenke) 

genauer untersucht. Außerdem werden 

kleine Lecks am Druckhalter als Folge von zu erwartenden 

Transienten 

detailliert behandelt. 

Beim Notstromfall (Transiente Tl) ist die HAUPTSPEISEWASSERVER

SORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE ausgefallen, da der Betrieb der 

Hauptspeisewasserpumpen eine voll funktionsfähige elektrische 

Eigenbedarfsversorgung erfordern würde. Der Notstromfall wird in 

der Referenzanlage in der Mehrzahl der Fälle zwischen 24 und 72 

Stunden dauern (Fachband 2). Eine Wiederinbetriebnahme der Sy

stemfunktion I braucht daher nicht berücksichtigt zu werden, 

d.h., die entsprechende Verzweigung im Ereignisablaufdiagramm 

entfällt . 

Beim Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung (Transiente T2 ) 

wird die Systemfunktion I hingegen berücksichtigt, da die kurz

fristige Wiederinbetriebnahme der Hauptspeisewasser-Pumpen laut 

Betriebserfahrung in der Hälfte aller Fälle zu erwarten ist. Ge

lingt diese Wiederinbetriebnahme oder ist eine unverzögerte NOT

SPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE verfügbar, so kommt 

es im allgemeinen zu keinem ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAK

TORKÜHLKREISLAUFS (siehe unten). 

Die zur Herstellung einer NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCH

DAMPFABGABE bzw . einer VERZÖGERTEN SPEISEWASSERVERSORGUNG UND 

FRISCHDAMPFABGABE vorhandenen Zeitspannen unterscheiden sich bei 

den Transienten merklich: 

Findet beim Notstromfall keine NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND 

FRISCHDAMPFABGABE statt, so ist mit einem Austrocknen der Dampf-
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erzeuger nach frühestens 30 Minuten zu rechnen. Beim Ausfall 

der Hauptspeisewasserversorgung sind die Dampferzeuger frühe

stens 15 Minuten nach Eintritt des auslösenden Ereignisses aus

getrocknet. Danach findet ein ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES RE

AKTORKÜHLKREISLAUFS statt, und zwar öffnen beide Druckhalter-Ab

blaseventile. Entsprechend den zeitspannen bis zum Austrocknen 

der Dampferzeuger unterscheiden sich auch die Zeitspannen, die 

für die Herstellung einer VERZÖGERTEN SPEISEWASSERVERSORGUNG UND 

FRISCHDAMPFABGABE abgeschätzt wurden: Dafür stehen mindestens 75 

bzw. 45 Minuten ab Eintritt des auslösenden Ereignisses zur Ver

fügung. 

Die LANGZEIT-SPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE wird 

nur beim Ausfall der Hauptwärmesenke angefordert: Wegen des Was

serabblasens über Dach muß dann langfristig auf die in den Deio

natbehältern gespeicherte Wassermenge oder auf das Notstandssy

stem zurückgegriffen werden. Diese Wärmeabfuhr muß beim Not

stromfall innerhalb von etwa 4 Stunden hergestellt sein. Beim 

Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung ist die Zeitspanne etwas 

kürzer. Dies ist jedoch ohne merkbaren Einfluß, da in beiden 

Fällen ausreichend Zeit zur Inbetriebnahme des Notstandssystems 

zur Verfügung steht. 

Ist eine LANGZEIT-SPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE 

verfügbar, so reicht der Wasservorrat in der Anlage für etwa 15 

Stunden aus. Muß gleich nach Störfalleintritt auf das Notstands

system zurückgegriffen werden, so ist ein Wasservorrat für 10 

Stunden vorhanden. Während dieser zeitspanne können die Deionat

behälter von Block B mit Hilfe von Block A versorgt werden. Im 

Notstromfall, bei dem dies nicht möglich ist (Fachband 2), kann 

innerhalb des Zeitbereiches von 10 Stunden ein Rohwasseranschluß 

zur Förderung von Rheinwasser oder von Fremdwasser aus Tankfahr

zeugen hergestellt werden. 

Bei der Turbinenschnellabschaltung ohne Öffnen der Frischdampf

Umleiteinrichtung, d.h. beim Ausfall der Hauptwärmesenke (Tran

siente T
3

), ist nur der Fall zu diskutieren, daß die Hauptspei

sewasserversorgung verfügbar ist. Wäre die Hauptspeisewasserver

sorgung nicht verfügbar, so würde eine Diskussion unter Tl oder 

T2 erfolgen. 
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Bei der Transiente T3 muß mindestens eines der vier Frischdampf

Sicherheitsventile öffnen. Normalerweise werden alle vier venti

le öffnen, die dann auch wieder schließen müssen. Anderenfalls 

kommt es zum Störfall "Leck im Frischdampfsystem", für den er

höhte Mindestanforderungen gelten (Abschnitt 4.3.3.1). 

Bei einigen der Transienten mit Reaktorschnellabschaltung steigt 

der Druck im Reaktorkühlkreislauf so weit an, daß - auch wenn 

die HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE bzw. die 

NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE funktionieren -

Druckhalterventile öffnen. Die wichtigsten dieser Transienten 
sind: 

Notstromfall, 

Turbinenschnellabschaltung ohne Öffnen der FD-Umleiteinrich

tung, sofern die Turbinenschnellabschaltung nicht als Folge, 

sondern vor einer eventuellen Reaktorschnellabschaltung aus

gelöst wird, 

Turbinenschnellabschaltung ohne Stabeinwurf, 

Ausfall aller Hauptkühlmittelpumpen, 

Ausfall der KÜhlmitteldruck-Regelung, 
Fehlausfahren von Steuerstäben bei Teillastbetrieb. 

Daneben können andere Transienten ein Ansprechen von Druckhal

terventilen bedingen, falls sie unmittelbar nach einer schnel

len Leistungsänderung, die eine große Amplitude aufweist, ein

treten. Ein Öffnen von Druckhalterventilen ist auch möglich, 

wenn bei Transienten die dann angeforderten Regelungen nicht 

intakt sind oder die erste Anregung einer benötigten REAKTOR

SCHNELLABSCHALTUNG versagt. 

Jedes der Druckhalterventile ist auf einen anderen Ansprech

druck eingestellt, die Druckhalter-Abblaseventile auf niedrige

re Druckwerte als die Druckhalter-Sicherheitsventile. In der Re

ferenzanlage wird der Anstieg des Kühlmitteldrucks bei zu erwar
tenden Transienten mit Reaktorschnellabschaltung durch das Öff

nen von ein oder zwei Druckhalterventilen begrenzt, bei einem 

Großteil der Transienten öffnet sogar nur ein Druckhalter-Abbla

seventil. 
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sinkt nach dem Öffnen der Druckhalterventile der Druck im Reak

torkühlkreislauf wieder ab, so sollen nach Unterschreiten der 

jeweiligen Ansprechdrücke die Druckhalterventile wieder schlie

ßen. Schließt ein Druckhalter-Abblaseventil nicht, so sind re

dundante Absperrmaßnahmen vorgesehen. Versagen auch diese, so 

ist - entsprechend den Ventilquerschnitten - ein "kleines Leck 

am Druckhalter" Ti S2 die Folge. Bezüglich der benötigten System

funktionen, der Mindestanforderungen und der Ereignisablaufana

lyse siehe Abschnitt 4.2.4. 

4.3.3.4 Ergebnisse 

Folgende Eintrittshäufigkeiten der zu erwartenden Transienten 

werden zugrunde gelegt: 

1) 

Notstromfall (Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversor

gung) Tl: 

Erwartungswert O,l/a 

(Median 0,08/a, Unsicherheitsfaktor 3) 

Dieser Wert wurde für die Referenzanlage mit Hilfe einer Zu

verlässigkeitsanalyse bestimmt. 

Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung T2 : 

Der Wert setzt sich aus zwei Beiträgen zusammen: 

• der Häufigkeit, mit der ein Ausfall der Hauptspeisewasser

versorgung durch Störungen in der Hauptspeisewasserversor

gung bewirkt wird. Der Erwartungswert hierfür wurde aus 

der deutschen Betriebserfahrung gewonnen, der Unsicher

heitsfaktor geschätzt: 

Erwartungswert 0,8/a 

(Median 0,65/a, Unsicherheitsfaktor 3) 

• der Häufigkeit, mit der eine Auslösung oder Fehlauslösung 

der ~p/~t-Signale YZ60 erfolgtl). Dadurch werden die 

Hauptspeisewasserversorgung außer Betrieb genommen und die 

Frischdampfschieber (Bild Fl, 4-5) automatisch geschlos

sen. Solche Fälle wurden in der deutschen Betriebserfah

rung mehrfach beobachtet. Diese Auslösungen der ~p/~t-si-

Über die Reaktorschutzsignale informiert Fachband 2. 
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gnale erfoltgen aber vorwiegend in den ersten Jahren nach 

der Inbetriebsetzung von Kernkraftwerken und sind mit ver

gleichbarer Häufigkeit nicht mehr zu erwarten. In der Pha

se A der Risikostudie wird davon ausgegangen, daß dadurch 

kein dominanter Beitrag zur Eintrittshäufigkeit der Tran

sienten T2 und T3 bewirkt wird. Diese Aussage wird in der 

Phase B der Risikostudie überprüft. 

Turbinenschnellabschaltung ohne Öffnen der Frischdampf-Umleit

einrichtung (Ausfall der Hauptwärmesenke) T3 : 

Die Häufigkeit setzt sich aus zwei Beiträgen zusammen: 

• der Häufigkeit der Turbinenschnellabschaltungen von 8/a 

(Median 7/a, Unsicherheitsfaktor 2) und der Wahrschein

lichkeit für das Nichtöffnen der Frischdampf-Umleitein

richtung bei Turbinenschnellabschaltung von 0,037 (Median 

0,033, Unsicherheitsfaktor 2). Ein solches Nichtöffnen der 

Frischdampf-Umleiteinrichtung kann durch den Ausfall der 

Frischdampf-Umleiteinrichtung selbst bewirkt werden oder 

durch den Ausfall des Turbinenkondensators bzw. der zu 

seinem Betrieb erforderlichen Systeme. Daraus ergibt sich 

folgende Eintrittshäufigkeit für T3 : 

Erwartungswert 0,3/a 

(Median 0,25/ a, Unsicherheitsfaktor 2,5) 

• der Häufigkeit, mit der eine Auslösung oder Fehlauslösung 

der ßP/ ßt-Signale YZ60 erfolgtl). Dadurch werden die 

Hauptspeisewasserversorgung außer Betrieb genommen und die 

Frischdampfschieber (Bild F1, 4-5) automatisch geschlos

sen. Solche Fälle wurden in der deutschen Betriebserfah

rung mehrfach beobachtet. Diese Auslösungen der ßp/ßt-si

gnale erfolgten aber vorwiegend in den ersten Jahren nach 

der Inbetriebsetzung von Kernkraftwerken und sind mit ver
gleichbarer Häufigkeit nicht mehr zu erwarten. Im der Pha

se A der Risikostudie wird davon ausgegangen, daß dadurch 

kein maßgeblicher Bei trag zur Eintri ttshäufigkei t der 

Transienten T2 und T3 bewirkt wird. Diese Aussage wird in 

der Phase B der Risikostudie noch überprüft. 

Nur der erste der beiden Fälle führt zum Öffnen eines Druck

halter-Abblaseventils, und zwar nur dann, wenn die Turbinen-

Siehe Fußnote S . 106 
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schnellabschaltung nicht als Folge einer Reaktorschne11ab

schaltung stattfindet. Solche Turbinenschnellabschaltungen 

sind mit einer Häufigkeit von etwa 5j a zu erwarten . 

Kleines Leck am Druckhalter TS 2 : 

Für die Referenzanlage kann aus der deutschen Betriebserfah
rung eine Häufigkeit von ca. 0,5 j a für das Öffnen eines 

Druckhalter-Abblaseventils und ein Unsicherheitsfaktor von 3 

abgeschätzt werden. Aus der oben angegebenen Häufigkeit des 

Öffnens und der Wahrscheinlichkeit des Nichtschließens eines 
Druckhalter-Abblasestrangs von 2,7 . 10-3 (Median 2.10-3 , Unsi

cherheitsfaktor 4) errechnet sich eine Eintrittshäufigkeit 

solcher Kühlmittelver1uststörfälle zu ca. 1,3 · 10-3 j a. Diese 
Eintrittshäufigkeit teilt sich auf in: 

• kleines Leck am Druckhalter beim Notstromfall T1S2 : 
Erwartungswert 2,7.10-4 

(Median 1,5·10-4j a, Unsicherheitsfaktor 6) 

• kleines Leck am Druckhalter bei anderen zu erwartenden 
Transienten: 

-3 Erwartungswert 1·10 j a 

(Median 6·10-4 j a, Unsicherheitsfaktor 6) 

Für das Ansteigen des Kühlmitteldrucks auf den Ansprechdruck des 

1. Druckhalter-Sicherheitsventi1s und das Offenbleiben dieses 

ventils wurde bei Leistungsbetrieb eine Eintrittshäufigkeit im 

Bereich von 10-4 ja abgeschätzt. Von solchen Lecks ist daher kein 

dominanter Risikobeitrag zu erwarten. 

Die Wahrscheinlichkeitsbewertung der Ereignisablaufdiagramme ist 

im Fachband 2 dokumentiert. Die dort ermittelten Erwartungswerte 

für die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisabläufe, un
ter der Bedingung, daß das auslösende Ereignis eingetreten ist, 

sind in den Abbildungen F1, 4-40 bis -43 nochmals zusammenge

stellt. E steht dabei im allgemeinen für Wahrscheinlichkeiten 
< 10-5 , sofern sie bei dem jeweils betrachteten auslösenden Er

eignis weniger als 1 % zu einem Kernschmelzunfall beitragen. In 

den Ereignisablaufdiagrammen für die kleinen Lecks am Druckhal

ter werden im allgemeinen bereits Wahrscheinlichkeiten < 1 % der 

ermittelten Kernschmelzwahrscheinlichkeiten mit E bezeichnet. 
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Kleinere Wahrscheinlichkeiten sind nur dann angegeben, wenn sie 

von besonderem Interesse sind. 

Für die Turbinenschnellabschaltung ohne Öffnen der Frischdampf

Umleiteinrichtung wurde ein Erwartungswert der bedingten Wahr

scheinlichkeit dafür, daß der Störfall nicht beherrscht ist, von 

10-7 bestimmt. Für das kleine Leck am Druckhalter bei verschie

denen Transienten wurde der Erwartungswert der Wahrscheinlich

keit mit 2'10-3 abgeschätzt. 

Den Erwartungswert für die Häufigkeit eines Ereignisablaufs er

hält man durch Multiplikation der Erwartungswerte für die Ein

trittshäufigkeit des auslösenden Ereignisses und für die beding

te Wahrscheinlichkeit des Ereignisablaufs. Die dazu in den Ab

bildungen F1, 4-40 bis -43 angegebenen Werte sind gerundet. 

Folgende Verteilungen für die bedingte Wahrscheinlichkeit eines 

nicht beherrschten Störfalls, das heißt für die bedingte Wahr

scheinlichkeit von Kernschmelzunfällen, werden im Fachband 2 er

mittelt: 

Notstromfall 

gung) Tl: 

(Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversor-

-4 Erwartungswert 1,3'10 

(Median 9'10- 5 , Unsicherheitsfaktor 4), 

kleines Leck am Druckhalter beim Notstromfall T1S2 unter der 

Bedingung, daß der Notstromfall eingetreten ist: 

Erwartungswert 7·10 -5 

(Median 4'10-5 , Unsicherheitsfaktor 5). 

Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ergibt sich als Summe der 

Verteilungen für 
-5 Erwartungswert 4'10 

(Median 2,3'10-5 , Unsicherheitsfaktor 5) 
-5 Erwartungswert 3·10 

(Median 1,3'10-5 , Unsicherheitsfaktor 8) 

Turbinenschnellabschaltung ohne Öffnen der Frischdampf-Um

leiteinrichtung (Ausfall der Hauptwärmesenke) T3 : 
-7 Erwartungswert 10 

(Median 3'10-8 , Unsicherheitsfaktor 12). 
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d Fortsetzung "ATWS-Störfälle" 

I) Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisabläufe unter der Be
dingung, daß das auslösende Ereignis eingetreten ist. 

2 ) Häufigkeit der einzelnen Ereignisabläufe. Sie ergibt sich aus 
der Wahrscheinlichkeit durch Multiplikation mit der Häufigkeit h 
des auslösenden Ereignisses. 

h(T
1
) = O,I/a (Erwartungswert) 

Bild Fl, 4-40: 

Bewertetes Ereignisablaufdiagramm "Notstromfall" 
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I) Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisabläufe unter der Bedingung, 
daß das auslösende Ereignis eingetreten ist . 

2) Häufigkeit der einzelnen Ereignisabläufe. Sie ergibt sich aus der 
Wahrscheinlichkeit durch Multiplikation mit der Häufigkeit h des aus
lösenden Ereignisses. 

-4 
h(T1Si) ; 2,7 . 10 /a (Erwartungswert) 

Bild Fl, 4-41: 

Bewertetes Ereignisablaufdiagramm "kleines Leck am Druckhal
ter beim Notstromfall" T
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SZ 
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I) Wahr scheinlichkeit der einzelnen Ereignisabläufe unter der Bedingung, 
daß das auslösende Ereignis eingetreten ist. 

2 ) Häufigkeit der e inzelnen Ereignisabläufe. Sie ergibt sich aus der 
Wahrscheinlichkeit durch Multiplikation mit der Häufigkeit h des aus
lösenden Ereignisses . 

h(TIS Z) = 3 . 10-6/a (Erwartungswert) 

Bild Fl, 4-42: 

Bewertetes Ereignisablaufdiagramm "kleines Leck am Druckhal
ter beim Notstromfall" T1SZ 
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c Fortsetzung "kleines Leck am Druckhalter bei verschiedenen 
Transienten" 

d Fortsetzung "ATWS-Störfälle" 

1) Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisabläufe unter der 
Bedingung, daß das auslösende Ereignis eingetreten ist . 

2) Häufigkeit der einzelnen Ereignisabläufe. Sie ergibt sich 
aus der Wahrscheinlichkeit durch Multiplikation mit der Häu
figkeit h des auslösenden Ereignisses . 

h(T2) = 0,8/a (Erwartungswert) 

Bild F1 , 4- 43: 

Bewerte t e s Ere i gnisablaufdiagr amm "Ausfall der Haupt 
speisewasserve r s orgung" 
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Die angegebenen Werte für das kleine Leck am Druckhalter beim 

Notstromfall beziehen sich auf die Bedingung, daß der Notstrom

fall eingetreten ist. Ein Leck am Druckhalter ist bei einem Not

stromfall mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,7'10-3 zu erwarten 

(Median 2'10-3 , Unsicherheitsfaktor 4). 

Aus diesen Wahrscheinlichkeitsverteilungen erhält man mit den 

angegebenen verteilungen für die Häufigkeit der auslösenden Er

eignisse die Häufigkeitsverteilungen von Kernschmelzunfällen . 

Für den Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung und die kleinen 

Lecks am Druckhalter bei anderen Transienten werden im Fachband 

2 nur die Erwartungswerte bestimmt. Die Unsicherheitsfaktoren 

dürften vergleichbar mit dem beim Notstromfall ermittelten Unsi

cherheitsfaktor 4 sein . Dieser kann daher als Schätzwert verwen

det werden, zumal der Beitrag der beiden Transienten zur Kern

schmelzhäufigkeit gering ist (jeweils etwa 3 %) . 

4 . 3.4 S Y s t e m fun k t ion e nun dEr e i g -

n isa b 1 auf a n a 1 y s e für A T W S -

S t ö r f ä 1 1 e 

4 . 3 . 4 . 1 Systemfunktionen und Mindestanforderungen 

Durch die Anforderung der REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG soll eine 

mögliche Beschädigung von Brennelementen vermieden werden. Wür

de die REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG versagen, so wären bei vielen 

der Transienten die Auswirkungen unkritisch. Die Druckentlastung 

des Reaktorkühlkreislaufs hätte dann die Aufgabe, einen mögli

chen Anstieg des Kühlmitteldr ucks zu begrenzen. Außerdem müßte 

dann eine ausreichende Wärme ab fuhr über den speisewasser-Dampf

Kreislauf erfolgen . 

Die Häufi gkeit der bei Leistungsbetrieb ausgelösten Reaktor

schnellabschaltungen liefert einen oberen Grenzwert für die Sum

me aller zu erwartenden Transienten, die bei Leistungsbetrieb 

das Eingreifen von Sicherhei tssystemen erfordern . Versagt die 

REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG in einem solchen Anforderungsfall, so 

liegt ein "ATWS-Störfall" (Anti cipated Transient without Scram), 

d . h . eine "zu erwartende Tr ansiente ohne Reaktorschnellabschal-
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tung" vor. Die zugrunde gelegten Mindestanforderungen an die Sy

stemfunktionen sind, unterschieden nach auslösenden Ereignissen, 
der Tabelle Fl, 4-4 zu entnehmen. 

S Y s t e m fun k t i o n e n 

Transiente Öffnen der Schließen der Speisewasserversorgung Druckentlastung Druckentlastung a) Hauptspeisewasser des Reaktor- des Reaktor-
kühlkreislaufs kühlkreislaufs b) Notspeisewasser 

ATWS-Störfall 
2v3 1

) 4v4 b) 2v4 3
) "Notstromfall" 

ATWS-S törfall 
"Ausfall der 
Hauptspeise- 3v3 1 ) 4v4 b) 2v4 3

) 

wasserversor-
gung" 

Andere ATWS- 2v3 1
) 4v4 a) 2v4 2

) Stör fälle 

I) Hier interessieren nur die 3 Druckhalterventile mit dem größeren Ventil-
querschnitt. 

2) Einspeisungen über die Hauptspeisewasserleitungen in die Dampferzeuger 
3) Einspeisungen über das Notspeisewassersystem in die Dampferzeuger 

2v4, 4v4 usw. = von 4 vorhandenen redundanten Teilsystemen sind 2 bzw. 4 usw. 
erforderlich. 

Tab. Fl, 4-4: 

Mindestanforderungen an die Systemfunktionen bei ATWS-Störfällen 

Für den ATWS-Störfall "Notstromfall" (Ausfall der elektrischen 

Eigenbedarfsversorgung) wurden die Mindestanforderungen aus den 

Genehmigungsverfahren sowie aus /Fl, 4-3 und -4/ übernommen. Der 
größte Anstieg des Kühlmitteldrucks würde bei einem ATWS-Stör

fall mit vollständigem "Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung" 
erreicht. Für diesen in /Fl, 4-3 und -4/ nicht untersuchten 
Störfall wird wie in WASH-1400 davon ausgegangen, daß ein aus
reichendes ÖFFNEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS 

nur dann erfolgt, wenn die drei Druckhalterventile mit dem grö

ßeren Ventilquerschnitt öffnen. Die anderen ATWS-Störfälle kön

nen durch den ATWS-Störfall "Ausfall der Hauptwärmesenke" (Tur-
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binenschnellabschaltung ohne Öffnen der Frischdampf-Umleitein

richtung) bei vorhandener elektrischer Eigenbedarfsversorgung 

pessimistisch abgedeckt werden . Die hierfür in / F1, 4-3 und -4/ 

zugrunde gelegten Mindestanforderungen sind in der Tabelle 

FI, 4-4 angegeben. 

Bei ATWS-Störfällen öffnen in der Regel alle vier Druckhalter

ventile. Sinkt der Kühlmitteldruck wieder ab, so ist ein SCHLIE

SSEN DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFS, das heißt 

aller Druckhalterventile bzw. der redundanten Absperrarmaturen, 

erforderlich. Anderenfalls mündet der ATWS-Störfall in einem 

Kühlmittelverluststörfall "kleines Leck am Druckhalter". Für ein 

kleines Leck am Druckhalter werden die gleichen Mindestanforde

rungen zugrunde gelegt wie für ein entsprechendes Leck in einer 

Hauptkühlmittelleitung (Abschnitt 4.2.4.2). Analog zu WASH-1400 

wird daher für ein solches Leck am Druckhalter die pessimisti

sche Annahme getroffen, daß ein Ausfall der REAKTORSCHNELLAB

SCHALTUNG zum Kernschme1zen führt. 

Da die Reaktorleistung bei ATWS-Störfällen nicht bis auf die 

Nachzerfallsleistung reduziert wird, muß die NOTSPEISEWASSERVER

SORGUNG praktisch sofort erfolgen, um ein Ausdampfen der Dampf

erzeuger zu verhindern. Das heißt, es kommt hierfür nur das Not

speisewassersystem in Frage. Zur Inbetriebnahme des Notstandssy

stems benötigt das Kraftwerkspersonal nämlich im Mittel 16 Minu

ten. Aus diesem Grund wird auch eine VERZÖGERTE SPEISEWASSERVER

SORGUNG nicht berücksichtigt . 

4.3.4.2 Thermohydraulische Untersuchungen 

Thermohydraulische Untersuchungen zu diversen ATWS-Störfällen 

wurden in / F1, 4-3 und -4/ dokumentiert. 

In / F1, 4-3/ wurden die Ergebnisse solcher ATWS-Untersuchungen 

für den Notstromfall anhand der Kernkraftwerke Biblis, Block A, 

und der Standardanlage gegenübergestellt . Dabei wurden Parame

teruntersuchungen mit einem Ausfall der Druckhalter-Abblaseven

tile durchgeführt. Die berechneten Kühlmitteldrücke bleiben bei 
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einem solchen Ausfall weit unter 200 bar. Anzumerken ist, daß 

diese Untersuchungen alle unter Zugrundelegung eines "frischen 

Kerns" erfolgten, der nur für kurze zeit während des ersten Be

triebjahres vorliegt . Nach einem Brennelementwechsel hat man ei

nen "teilabgebrannten Kern", der zu deutlich niedrigeren Kühlmit

teldrücken führt. Ein "abgebrannter Kern", der kurz vor einem 
Brennelementwechsel vorhanden ist, bewirkt die niedrigsten Druck
anstiege . 

Auch zum Ausfall der Hauptwärmesenke bei vorhandener elektrischer 

Eigenbedarfsversorgung wurden Untersuchungen in / Fl, 4-3 und -4/ 

durchgeführt. Dabei wird bezüglich der HAUPTSPEISEWASSERVERSOR

GUNG UND FRISCHDAMPFABGABE davon ausgegangen, daß die Hauptspei

sewasserregelung "Hauptlast" funktioniert, das heißt über die 

Hauptspeisewasser-Regelventile in die Dampferzeuger eingespeist 

wird . Den Untersuchungen liegt dabei die Annahme zugrunde, daß 

die Auslösung der REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG versagt . Versagt 

hingegen das mechanische System bei Auslösung der REAKTORSCHNELL

ABSCHALTUNG, so wird die Stromversorgung der Steuerstäbe unter
brochen. Als Folge davon werden eine Turbinenschnellabschaltung 

ausgelöst sowie die Hauptspeisewasser-Regelventile geschlossen . 

Zeitverzögert werden die Schwachlastregelventile geöffnet . 

Auch unter dieser Voraussetzung ergeben sich bei Erfüllung der 

Mindestanforderungen von Tabelle Fl, 4-4 Kühlmitteldrücke, die 

unter dem l,Sfachen Auslegungsdruck liegen. Das selbst dann , 

wenn ein "frischer Kern" zugrunde gelegt wird. Daher kann davon 

ausgegangen werden, daß es zu keinem Überdruckversagen des Reak

torkühlkreislaufs kommt. 

Aufgrund des verzögerten Öffnens der Schwachlastregelventile 

sinkt der Wasserstand in den Dampferzeugern weiter ab . Wird in 

einem der vier Dampferzeuger der Wasserstand von 6,5 m unter

schritten, so werden die Druckschieber aller Hauptspeisewasser

Pumpen geschlossen, so daß nur die NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG zur 
Verfügung steht . Im Rahmen der vorliegenden Studie wird davon 

ausgegangen, daß an die NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG die gleichen 

Mindestanforderungen zu stellen sind wie an die HAUPTSPEISEWAS

SERVERSORGUNG. Hierzu sind in der Phase B der Risikostudie wei

tergehende Untersuchungen erforderlich . 
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Bei allen durchgeführten Untersuchungen zu ATWS-Störfällen wur

den KÜhlmitteltemperaturen unter 400°C ermittelt. Die berechne

ten maximalen Brennstabhüllentemperaturen liegen durchweg unter 

oder um 600 °C. 

4.3.4.3 Ereignisablaufanalyse 

Das Ereignisablaufdiagramm für ATWS-Störfälle ist im Bild 

F1, 4-44 wiedergegeben. Wie im vorangangenen Abschnitt erläu

tert, wird im Rahmen der Phase A der Risikostudie davon ausge

gangen, daß alternativ zur HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND 

FRISCHDAMPFABGABE immer auch die NOTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND 

FRISCHDAMPFABGABE ausreicht. Der Ereignisablauf TKI ist dann 

kein Kernschmelzablauf. 

4.3.4.4 Ergebnisse 

Eine REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG wird in deutschen Kernkraftwerken 

mit Druckwasserreaktor mit einer mittleren Häufigkeit von 5 j a 

bei Leistungsbetrieb ausgelöst (Median 5j a, Unsicherheitsfaktor 

2 ). Im Fachband 2 wird die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls der 

REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG bei Anforderung zu 5'10-6 bestimmt 

(Median 3'10-6 , Unsicherheitsfaktor 5) . Daraus ergibt sich eine 

obere Grenze für die Eintrittshäufigkeit v on ATWS-Störfällen zu 

3'10- 5j a (Median 1,5 ' 10-5j a, Unsicherheitsfaktor 6). Die Ein

trittshäufigkeit des ATWS-Störfal1s "Ausfall der Hauptspeisewas-
-6 . 

serversorgung" errechnet sich analog zu 4'10 j a (Medlan 

2'10-6 j a, Unsicherheitsfaktor 7 ). 

Die Eintrittshäufigkeit von ATWS-Störfäl1en ist also gering. Zu 

einer Überhitzung des Kerns kann es bei solchen ATWS-Störfällen 

außerdem nur kommen, wenn außer der REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG 

weitere angeforderte Systemfunktionen ausfallen. 

Für die Häufigkeitsbewertung der Ereignisabläufe (Bild FI, 4-45) 

wurde der Einfachheit halber nicht unterschieden, ob den ATWS

Störfällen ein Ausfall des Reaktorschutzsystems oder des mecha-
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b 

nisc hen Systems zur Reaktorschnellabschaltung zugrunde liegt . Im 

e i nen Fall ist die HAUPTSPEISEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPF

ABGABE ver fügbar, im anderen Fall nicht, so daß nur die NOTSPEI

SEWASSERVERSORGUNG UND FRISCHDAMPFABGABE zur Verfügung steht. 

Der zuletzt genannt e ungünstigere Fal l wurde den Wahrscheinlich

keitsabschätzungen zugrunde gelegt; auf der Basis der im Ab

schnitt 4 . 3 . 4 . 3 aufgeführ ten Annahme ist der Einfluß auf die er-
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TK+TKI 3. 10- 5 

TKR+TKIF E 

TKM+TKU 7'1 0- 7 

TKL+TKIl 5 .1 0- 7 

TKIJ 6 . 10- 8 

a 

b 

b 

b 

b 

I) Häuf i gkei t de r einze l nen Ere i gnisabläufe . Die Häufi g
kei t der auslösenden Er e i gn i sse i s t darin be r eits 
en t halten . 

Bild Fl , 4-45: 

Bewertetes Ereignisab1aufdiagramm "ATWS-Störfälle" 

mittelte Häufigkeit von nicht beherrschten Störfällen aber ge

ring. Für die Häufigkeit von nicht beherrschten ATWS-Störfällen 

ergibt sich insgesamt ein Erwartungswert von 1,3'10-6 j a (Median 

8'10-
7

j a, Unsicherheitsfaktor 5) . Die Hauptbeiträge hierzu kom

men vom Ausfall des SCHLIESSENS DER DRUCKENTLASTUNG DES REAKTOR

KÜHLKREISLAUFS bei allen ATWS-Störfällen mit 7'10 - 7 j a (Median 
- 7 . . .. 

3·10 j a, Unslcherheltsfaktor 8) und vom Ausfall des OFFNENS DER 
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DRUCKENTLASTUNG DES REAKTORKÜHLKREISLAUFES beim ATWS-Störfall 
. -7 . "Ausfall der Hauptspeisewasserversorgung" ml.t 5·10 j a (Medl.an 

2'10-7 j a, Unsicherheitsfaktor 8). 

4 . 4 Zusammenfassung der Ergebnisse für anlageni nterne Stör fälle 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden, ausgehend von den aus

lösenden Ereignissen, die Ereignisabläufe diskutiert . Die physi

kalisch unterschiedlichen Ereignisabläufe wurden ausgewiesen und 

mit Wahrscheinlichkeiten bewertet. Damit konnten die Beiträge zur 
Häufigkeit von nicht beherrschten Störfällen, das heißt von Kern

schmelzunfällen, ermittelt werden. 

Die mit den Ereignisablaufanalysen ermittelten Häufigkeiten s i nd 

i n Tabelle F1, 4-5 zusammengestellt. Nicht au f geführt ist de r zu 

vernachlässigende Beitrag von 3'10-8 j a durch ein Leck über eine 

Anschlußleitung , das aufgrund des Ausfalls von zwei Absperrarma

turen eintreten könnte. 

Kühlmi ttelverluststörfall 
Transiente 

GroBes Leck in einer Haupt-
kühlmi ttellei tung 

Mi ttIe res Leck in einer Haup t-
kühlmi eteIlei tung 

Kleines Leck in einer Haupt-
kühlmi t t e I lei tung 

No t stromfall 

Ausfall der Hauptspeisewasser-
ve r sorgung 

Kl eines Leck am Druckhalter 
beim Notstromfall 

Kl ei nes Leck am Druckha lter 
be i anderen Transienten 

ATWS-Störfälle 

Häufigkei t des aus
lösenden Ereignisses h 

(Erwartungswert) 
I/a 

2,7 10-4 

10-4 

2,7 10-3 

1 10- 1 

10- 1 

2,7 JO-4.) 

1 10- 3 .) 

10- 5 

Bedingte Wahrschein
lichkeit des Ausfalls 

der erforderlichen 
Systemfunktionen w 

(Erwartungswert) 

1,7 10-3 

2,3 10- 3 

2 ,1 10- 2 

1,3 10-4 

4 10-6 

2,6 10- 2 

10-3 

10-2 

Häufigkeit von Kern
schmelzunfällen h . w 

(Erwartungswert) 
I/a 

5 10-7 

2 10-6 

5 , 7 10-5 

1, 3 10-5 

10-6 

7 10- 6 

10-6 

1 10-6 

1) Die Häuf i gkeit des kleinen Lecks sm Druckhalter erhä1t man aus der Häufigkeit, mit der ein Oruckhal
ter-Abb l aseventil öffnet (O,I/a beim Notstromfall, 0,4/a bei a ll en anderen Transienten) , durch Multi
plikation mi t der bedi ngten Wahr scheinlichkeit 2,7 . 10-3 , daß das Abblaseventil und d ie dazu redun
dante Abspe rrarmatur nicht schließe n . 

Tab. F1, 4-5: 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Ereignisablaufanalyse 
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Ein Leck in elnem Druckbehälter (Reaktordruckbehälter, Dampferzeu

ger, Druckhalter) ist wesentlich unwahrscheinlicher als ein Leck 

in einer Hauptkühlmittelleitung, wird aber generell durch die 

Sicherheitssysteme ebenso beherrscht; solche Lecks werden durch 

die Untersuchungen zu den Lecks in einer Hauptkühlmittelleitung 

abgedeckt. Dies gilt nicht für den Zerknall des Reaktordruckbehäl-
-7 ters. Hierfür wird eine Häufigkeit von 1·10 ja angenommen (Fach-

band 3). Dieser Beitrag zur Kernschmelzhäufigkeit ist ebenfalls 

vernachlässigbar und daher nicht in der Tabelle aufgeführt. 

Die Summe der Kernschmelzhäufigkeiten liegt demnach bei 9·10- 5ja. 

Die Parameter der zugehörigen verteilungs funktion sind in Tabel

le F1, 4-6 angegeben . Die größten Beiträge stammen vom kleinen 

Leck in einer Hauptkühlmittelleitung und vom Notstromfall. Im er

sten Fall ist dies sowohl auf die größere Eintrittshäufigkeit im 

Vergleich zu den übrigen Lecks in einer Hauptkühlmittelleitung 

als auch auf die hohe Nichtverfügbarkeit der Systemfunktionen zu

rückzuführen. Im zweiten Fall ist die Ursache die relativ hohe 

Eintrittshäufigkeit des auslösenden Ereignisses. Der Notstromfall 

geht bei einem Versagen des Schließens der Druckhalterventile in 

den Störfall "kleines Leck am Druckhalter beim Notstromfall" über, 

der auch einen wichtigen Beitrag zur Summe der Kernschmelzhäufig

keiten liefert. 

Erwartungswert 9 10-5 

Median (50-%-Fraktile) 4 10-5 

Untere Grenze (5-%-Fraktile) 1 10-5 

Obere Grenze (95-%-Fraktile) 3 10-4 

Die eingetragenen Werte sind Häufigkeiten pro 
Betriebsjahr. 

Tab. FI, 4-6: 

Summe der Häufigkeiten von Kernschmelz
unfällen 

Aus Tabelle F1, 4-7 sind die anteiligen Beiträge der Ausfälle 

der Systemfunktionen für die unterschiedlichen Kühlmittelverlust-



Kühlmi ttelverlust
stärfall. Transiente 

GroBes Leck in 
einer Hauptkühl
mittelleitung 

Mittleres Leck in 
einer Hauptkühl
mittelleitung 

Kleines Leck in 
einer Haup tkUh 1-
mi ttelleitung 

Notstromfall 

Ausfa ll der Haupt 
speisewasserver
sorgung 

Kleines Leck am 
Druckhalter beim 
Notst romfall 

Kleines Leck am 
Druckhalter bei ande-
ren Transienten 

ATWS- Störfälle 

Tab. Fl, 4-7: 

Häufigkei t des 
nicht beherrsch

ten Störfalls 

5 10-
7'0 
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Ausfall der 
Systemfunkt i onen 

Drucks pe icher-E inspe isungen 

NO- Einspeisungen für Fluten 

ND-Einspeisungen fü r Sumpf
Umwälzbetrieb 

Langzei t - Notnachküh lung 

Sonstige 

HD-Einspeisungen 

Druckspe iche r-Eins pe i sungen 

ND-Einspeisungen für Fluten 

ND-Einspeisungen fUr Sumpf
Umwälzbetrieb 

Langzei t-No tnachküh lung 

Sonstige 

No ts pe i s ewa S 5 erve r sor gung 
und FO-Abgabe 

HO-Einspeisungen 

Sons tige 

No tspe isewasserversorgung 
und FO-Abgabe , Verzöge rte 
Speisewasserversorgung und 
FO-Abgabe 

Langzei t-Spe isewasserversor
gung und FO-Abgabe 

Haupts pei sewas serversorgung 
und FO-Abgabe, Notspeisewas
serversorgung und FO-Abgabe , 
Verzögerte Speisewasserver
sorgung und FO-Abgabe 

Haup tspe i sewasserve r sor gung 
und FO-Abgabe, Langzei t 
Speisewasserversorgung und 
FO-Abgabe 

Langzei t-Speisewa sserver sor
gung und FO-"Abgabe 

No t 5 pe i s ewas server sorgung 
und FO-Abgabe 

NO-Einspeisungen 

Sonstige 

HO-Einspei s ungen 

NO-Einspeisuogen für Fluten 

NO-Einspeisungen für Sumpf
Umwälzbet rieb 

No ts pe i s ewa s se rve r s or gu og 
und FO-Abgabe 

No ts pe i s ewa s se rver sor gung 
und FD-Abgabe 

Öffnen der Druckentlas tung 
des Reaktorkühlkreislaufs 

Schließen der Druckeo tla
stung des Reaktorkühlkreis 
laufs 

Ereignis 
ablauf 

An 

AE 

Ai' 

AH 

T,SiIJ. T,Si IJCE • 

T, SZIJ. T. S2IJCE 

T1SiIC. T.Si ICE , 

T,S21C. T,S2 ICE 

TS
2

1C . TS
2

1CE 

TS
2

E 

TKlJ 

TKL + TKIL 

TKM + TKIM 

Bei trag zur 
Häuf igke i t des 
nicht beherrsch

ten Störfalls 

42 % 

12 % 

30 % 

12 % 

4 I 

52 % 

9 % 

2 1 

5 % 

90 % 

5 % 

5 % 

67 

33 

76 % 

12 

12 

20 

78 % 

2 % 

50 I 

5 % 

20 % 

25 

40 % 

55 % 

Beiträge des Ausfalls der Systemfunktionen zur Häufigkeit der 
nicht beherrschten Störfälle 
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störfälle und Transienten ersichtlich, die einen Beitrag zur 

Kernschmelzhäufigkeit liefern. Bezugswert ist die Häufigkeit des 

Kernschmelzens als Folge des jeweils betrachteten auslösenden 

Ereignisses. Der Einfluß ein und derselben systemfunktion ist 

oft unterschiedlich groß, weil 

zur Beherrschung verschiedener Störfälle unterschiedliche Sy

stemfunktionen notwendig sind, 

die Mindestanforderungen verschieden sein können, 

die Wahrscheinlichkeiten des Ausfalls der systemfunktionen 

vom jeweiligen Ereignisablauf abhängig sind . 
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5. VERSAGEN DES SICHERHEITSBEHÄLTERS 

5.1 Allgemeines 

Gelangen bei einem Störfall radioaktive Stoffe aus dem Reaktor

kern und dem Reaktorkühlkreislauf in den sicherheitsbehälter, 

so stellt der Sicherheitsbehälter mit der umgebenden Stahlbeton

hülle die letzte Sicherheitsbarriere dar. Bleibt diese Sicher

heitsbarriere intakt, so kommt es zu keiner nennenswerten Frei

setzung von Spaltprodukten . Sollte sie jedoch versagen, so kön

nen radioaktive Spaltprodukte aus der Anlage in die Umgebung 
austreten. 

Für die Häufigkeit von Spaltproduktfreisetzungen aus dem Sicher

heitsbehälter sind zusätzlich zur Häufigkeit der Ereignisabläufe, 

die bis zur Schnittstelle "Kernschmelzen" gehen, die Versagens

möglichkeiten für den Sicherheitsbehälter und die zugehörigen 

Wahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. 

Ein Versagen bzw . eine Undichtigkeit des Sicherheitsbehälters 

bei einem Störfall oder Unfall kann zwei prinzipiell unterschied

liche Ursachen haben. Zum einen ist es möglich, daß aufgrund von 

Fehlern der Sicherheitsbehälter im Anforderungsfall nicht dicht 

abschließt, das heißt Leckagen aufweist. Ursache für ein solches 

Versagen des Sicherheitsbehälterabschlusses können z.B. Ausfälle 

der Abschlußorgane von Sicherheitsbehälterdurchführungen sein. 

Zum anderen ist es aber auch denkbar, daß der Sicherheitsbehäl

ter im Verlauf eines Störfalls bzw. Unfalls Belastungen unter

worfen wird, für die er nicht ausgelegt ist. Überschreiten sol

che Belastungen Versagensgrenzen des Sicherheitsbehälters, so 

wird er zwangsläufig beschädigt . 

Bei Versagen des Sicherheitsbehälters wird unterstellt, daß die 

Leckagen und eine eventuell damit verbundene Spaltproduktfrei

setzung unmittelbar ins Freie erfolgen. Eine mögliche Rückhalte

wirkung der Sekundärabschirmung bzw. der Ringraumabsaugung (mit 

den Störfallfiltern) wird in einem solchen Fall nicht berück
sichtigt. 
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5.2 Versagensarten des Sicherheitsbehälters 

5.2.1 Ver sag end e s S ich e r h e i t s b e h ä 1 -

t e r a b s chI u s ses 

Der Sicherheitsbehälter der Referenzanlage besteht aus einer gas

dicht verschweißten kugelförmigen Stahlhülle von 56 m Durchmes

ser. Ins Innere der Stahlhülle führen 3 druckfeste und gasdichte 

Schleusen. Daneben gibt es in der Stahlhülle eine Reihe von Rohr

leitungs- und Kabeldurchführungen, die im wesentlichen zum Be

trieb der innerhalb des Sicherheitsbehälters angeordneten Syste

me erforder lich sind. Jede die Stahlhülle durchdringende Rohr

leitung ist mit mindestens 2 hintereinandergeschalteten Absperr

armaturen versehen . Bei Eintritt eines Störfalls werden die Ab

sperreinrichtungen aller Rohrleitungen, die zur Beherrschung des 

Störfalls nicht benötigt werden, automatisch geschlossen. Wenn 

nun die hintereinandergeschalteten Absperrarmaturen einer Rohr

leitung aufgrund irgendwelcher Fehler nicht geschlossen werden 

können, so bedeutet dies bei einigen bestimmten Rohrleitungen, 

daß der Sicherheitsbehälter ebenfalls nicht dicht geschlossen 

werden kann. Er weist dann ein Leck entsprechend der Größe der 

Rohrleitung auf. 

Mögliche Leckagen des Sicherheitsbehälters bei nicht beherrsch

ten Störfällen werden mit Hilfe der Zuverlässigkeitsanalyse ein

gehend untersucht (Fachband 2). Es ist zweckmäßig, das Spektrum 

möglicher Leckagen des Sicherheitsbehälters in folgende 3 Berei

che zu unterteilen: 

große Leckage des Sicherheitsbehälters, repräsentiert durch 

ein Leck mit einem Durchmesser von 300 mm, 

mittlere Leckage des Sicherheitsbehälters, repräsentiert 

durch ein Leck mit einem Durchmesser von 80 mm, 

kleine Leckage des Sicherheitsbehälters, repräsentiert durch 

ein Leck mit einem Durchmesser von 25 mm. 

Bei beherrschten Störfällen wird nicht so weitgehend differen

ziert, sondern nur eine Leckage des Sicherheitsbehälters weiter 

untersucht. Als repräsentativ für die Ermittlung der Häufigkeit 
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eines Lecks im Sicherhei tsbehäl ter wird ein Leck mit einem 

Durchmesser von 80 mm zugrunde gelegt, d . h., es wird große und 

mittlere Leckage zusammengefaßt. 

5 . 2.2 Ver sag end e s S ich e r h e i t s b e h ä 1 -

t e r s dur c h Übe r s c h r e i t e n z u I ä s -

s i ger Bel ast u n gen 

Bei einem nicht beherrschten Störfall können je nach Ablauf der 

Ereignisse verschiedene physikalische bzw . chemische Prozesse 

auftreten , die den Sicherheitsbehälter mehr oder weniger stark 

belasten und für die der Sicherhei tsbehäl ter gegebenenfalls 

nicht ausgelegt ist . 

Insgesamt liefern die Untersuchungen folgendes Resultat (Fach

band 5): 

Eine Dampfexplosion im Reaktordruckbehälter kann nicht mit 

letzter Sicherheit ausgeschlossen werden; bei dem dann als 

pessimistischen Grenzfall möglichen Versagen des Reaktor

druckbehälters wird ein Versagen des Sicherheitsbehälters un

terstellt. 

In der Anfangsphase von Kernschmelzunfällen bleibt der Druck 

im Sicherheitsbehälter unter dem Auslegungsdruck. Ein Über

druckversagen des Sicherheitsbehälters ist in dieser zeit 

nicht zu erwarten. Die Freisetzung von Spaltprodukten und von 

Wasserstoff in den Sicherheitsbehälter spielt für den Druck

aufbau nur eine geringe Rolle, wenn eine sofortige kontinu

ierliche Verbrennung des Wasserstoffs angenommen wird. Bei 

den Kernschmelzunfällen kommt es jedoch nach Durchschmelzen 

der inneren Betonabschirmung zur Verdampfung des Sumpfwassers. 

Daraus resultiert langfristig ein starker Druckanstieg, der 

bei dichtem Sicherheitsbehälter schließlich zum Überdruckver

sagen des Sicherheitsbehälters führt. 

Unterstellt man vom Eintritt des auslösenden Ereignisses an ein 

Leck im Sicherheitsbehälter, so strömen während des gesamten Un

fallablaufs aufgrund des Druckgefälles Masse und Energie aus dem 
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sicherheitsbehälter in die Umgebung. Das führt zu einer Verrin

gerung des Sicherheitsbehälterdruckes. Für die verschiedenen 

Leckgrößen im Sicherheitsbehälter zeigt der Druckverlauf folgen

des Verhalten: 

Bei einem kleinen Leck im Sicherheitsbehälter kommt es lang

fristig zum Überdruckversagen des Sicherheitsbehälters . Da 

der Druckaufbau langsamer erfolgt als bei dichtem Sicher

heitsbehälter, tritt das Überdruckversagen entsprechend spä

ter ein. 

Bei einem mittleren Leck im Sicherheitsbehälter steigt der 

Druck im Sicherheitsbehälter ebenfalls langfristig noch an . 

Es kann auch hier noch zum Überdruckversagen der Sicherheits
behälter kommen. 

Bei einem großen Leck im Sicherheitsbehälter stabilisiert 

sich der Druck im Sicherheitsbehälter langfristig auf einen 

Wert zwischen 1 und 2 bar. Ein Überdruckversagen des Sicher

heitsbehälters findet nicht statt. 

In zwei Phasen eines Kernschmelzunfalles wird aufgrund chemi

scher Prozesse Wasserstoff gebildet und in den Sicherheitsbehäl

ter freigesetzt (Fachband 5). Sollte dieser Wasserstoff nicht 

verbrennen, so besteht die Möglichkeit, daß er sich im Sicher

heitsbehälter bis zur unteren Explosionsgrenze anreichert. Es 

könnte dann zu einer plötzlichen Verbrennung des Wasserstoffs 

kommen. In Anlehnungen an die Ausführungen zur H2-Explosion in 

WASH-1400 wird in der Phase A der Studie angenommen, daß hierbei 

kein Versagen des Sicherheitsbehälters eintritt. Die Gültigkeit 

dieser Annahme muß in Phase B der Studie noch überprüft werden. 

5.3 Ereignisablaufanalyse 

In den Abschnitten 5.1 und 5.2 wurden die verschiedenen Versa

gensmöglichkei ten des Sicherhei tsbehäl ters im Verlauf eines 

Störfalls oder Unfalls diskutiert. Demnach ist bei STÖRFÄLLEN, 
DIE VON DEN SICHERHEITSSYSTEMEN BEHERRSCHT WERDEN, die einzig 

mögliche Versagensart des Sicherheitsbehälters die Leckage. Wie 

in WASH-l400 wird hier nur zwischen den bei den Möglichkeiten 
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intakter Sicherheitsbehälter, 

Leckage des Sicherheitsbehälters 

unterschieden. 

Bei KERNSCHMELZUNFÄLLEN müssen folgende Vers agens arten des si

cherheitsbehälters berücksichtigt werden: 

a Zerstörung des Sicherheitsbehälters als Folge einer Dampf

explosion im Reaktordruckbehälter, 

ßl - große Leckage des Sicherheitsbehälters (kein Überdruckver

sagen) , 

ß2 - mittlere Leckage des Sicherheitsbehälters (evtl . Über

druckversagen) , 

ß3 - kleine Leckage des Sicherheitsbehälters (Überdruckversa

gen) , 

~ Ausfall der Ringraumabsaugung bei intaktem Sicherheitsbe-

hälter (Überdruckversagen), 

ö Überdruckversagen. 

Die griechischen Buchstaben sind die Kurzbezeichnungen für die 

Versagensarten des Sicherheitsbehälters. Die Wahl der Buchstaben 

erfolgte in Anlehnung an WASH-1400 . Das Ereignisablaufdiagramm 

ist im Bild Fl, 5-1 wiedergegeben. In WASH-1400 wird angenommen, 

daß ein Versagen des Sicherheitsbehälters mit einer Freisetzung 

in die Atmosphäre gravierendere Auswirkungen hat als ein Durch

schmelzen des Fundaments und damit verbundene Freisetzung von 

Spaltprodukten im Erdreich. Tritt vor Durchschmelzen des Funda

ments ein Versagen des Sicherheitsbehälters ein, das zu einer 

Freisetzung führt, so wird in WASH-1400 die Freisetzung in das 

Erdreich nicht weiter betrachtet. Dieses Vorgehen wird von WASH-

1400 übernommen. 

Wie die Untersuchungen im Fachband 5 zeigen, kommt es im Fall 

der deutschen Referenzanlage bei einem Kernschmelzunfall vor der 

Zerstörung des Fundaments stets auf einem anderen Weg zum Versa

gen des Sicherheitsbehälters und damit verbunden zu einer atmo

sphärischen Freisetzung. Die Freisetzung von Spaltprodukten ins 

Erdreich nach Durchschmelzen des Fundaments wird deshalb nicht 

weiter verfolgt. 
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Ereignisablaufdiagramm für das 
Sicherhe i tsbehälterversagen bei 
Kernschmelzunfällen 

5. 4 Freisetzungskategorien 

Die Unters uchungen im Kapitel 4 zeigen, daß viele Ereignisabläu

fe denkbar sind, die entsprechend der Festlegung der Mindestan

forderungen z um Schmelzen des Kerns führen können. Abgesehen vom 

z eitlichen Ablauf sind die physikalischen Vorgänge beim Kern

s c hmelzen selbst und bei der Spaltproduktfreisetzung aus dem 

Ke rn für die verschiedenen Kernschmelzunfälle sehr ähnlich. Im 

Fachband 5 wird gezeigt, daß im Rahmen dieser Studie die Zahl 

der zu untersuche nden Kernschmelzunfälle auf zwei repräsentative 

Kernschmel z unfälle reduziert werden kann, die als Folge eines 
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großen Lecks in einer Hauptkühlmittelleitung möglich sind. Bei 

Kühlmittelverluststörfällen lassen sich mit diesen beiden Un

fallabläufen alle anderen Kernschmelzunfälle sowohl hinsichtlich 

des zeitlichen Verhaltens als auch hinsichtlich der Spaltpro

duktfreisetzung in den Sicherheitsbehälter abdecken. Bei Tran

sientenstörfällen sind Unfallabläufe möglich, die zu Kernschmel
zen unter vollem Druck im Reaktorkühlkreislauf führen. Eine ge

nauere Untersuchung solcher Unfallabläufe steht noch aus. Für 
die Phase A der vorliegenden Studie wird angenommen, daß auch 

diese Kernschmelzunfälle durch die beiden Kernschmelzabläufe als 

Folge eines großen Lecks abgedeckt werden können. Zu jedem die

ser beiden Kernschmelzunfälle sind, in Kombination mit den un

terstellten Versagensarten des Sicherheitsbehälters, die Spalt

produktfreisetzungen aus der Anlage zu ermitteln (Fachband 5). 

Die so berechneten Freisetzungen lassen sich wiederum zu reprä

sentativen Freisetzungen, den sogenannten Freisetzungskategorien, 

zusammenfassen. Die Bildung dieser Freisetzungskategorien wird 

im folgenden näher erläutert. 

Analysiert man die Ergebnisse der Rechnungen zur Spaltprodukt
freisetzung aus der Anlage, so zeigt sich folgendes: 

Die Größe der Freisetzung hängt stark davon ab, ob ein Stör

fall zu Kernschmelzen führt und welche Versagensart des si
cherheitsbehälters unterstellt wird. 

Bei Kernschmelzunfällen hängt die Höhe der Freisetzung ver

gleichsweise wenig davon ab, welcher der beiden repräsentati

ven Kernschmelzabläufe den Rechnungen zugrunde gelegt wird. 

Es ist deshalb möglich, die Freisetzungen in Gruppen zusammenzu

fassen. Dabei erfolgt die Auf teilung danach, ob Kernschmelzen 

vorliegt und welche Versagensart des Sicherheitsbehälters unter
stellt wird. 

Wie in den Abschnitten 5.2 bis 5.3 dargelegt, werden bei Kern

schmelzunfällen folgende Vers agens arten des Sicherheitsbehälters 
betrachtet: 

Leckagen des Sicherheitsbehälters, eingeteilt in große, mitt

lere und kleine Leckagen, 
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Überdruckversagen des Sicherheitsbehälters mit oder ohne 

Ringraumabsaugung bis zum Zeitpunkt des Überdruckversagens, 

Dampfexplosion im Reaktordruckbehälter, die zu einer Zerstö

rung des Sicherheitsbehälters führt. 

Sowohl die systemtechnischen Untersuchungen zur Ermittlung mög

licher Leckagen des Sicherheitsbehälters als auch die Ergebnisse 

der Rechnungen zur Spaltproduktfreisetzung haben gezeigt, daß es 

zweckmäßig ist, die Vers agens art "Leckage des Sicherheitsbehäl

ters" je nach Größe des Lecks in drei Bereiche zu unterteilen. 

Bei den untersuchten Störfallabläufen, die nicht in Kernschmel

zen münden, ist lediglich die Vers agens art "Leckage des Sicher

heitsbehälters" möglich. Hier wird nicht nach der Größe des 

Lecks weiter differenziert. 

Mit Hilfe der oben erläuterten Kriterien lassen sich insgesamt 8 

Gruppen von Freisetzungen bilden. Jeder betrachtete Ereignisab

lauf kann bezüglich seiner Freisetzung einer dieser 8 Gruppen 

zugeordnet werden. Jede Gruppe wird durch eine repräsentative 

Freisetzung (Freisetzungskategorie) beschrieben. Die Bestimmung 

der repräsentativen Freisetzung erfolgt dabei analog zum Vorge

hen in WASH-1400 (Einzelheiten dazu siehe Fachband 6). Die nach 

diesem Verfahren gebildeten Freisetzungskategorien sind in Ta

belle Fl, 5-1 zusammengestellt. Sie werden im folgenden einzeln 

diskutiert. 

Freisetzungskategorie 1 umfaßt alle Kernschmelzunfälle, bei de

nen eine Dampfexplosion von solcher Größe im Reaktordruckbehäl

ter unterstellt wird, daß als Folge eine Zerstörung des Sicher

heitsbehälters eintritt. Die Spaltproduktfreisetzung aus der An

lage ist bei dieser Kategorie am größten. Dies hat im wesentli

chen zwei Gründe: Zum einen erfolgt der Hauptteil der Freiset

zung unmittelbar nach Abschmelzen des Kerns. Wegen der äußerst 

kurzen Verweildauer der Spaltprodukte in der Sicherheitsbehäl

teratmosphäre sind deshalb die Ablagerungseffekte gering. Zum 

anderen wird wie in WASH-1400 angenommen, daß die mit einer 

Dampfexplosion verbundenen Vorgänge im Vergleich zu Kernschmelz

unfällen ohne Dampfexplosion zu einer zusätzlichen Spaltprodukt

freisetzung führen. 
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Freisetzungs- Beschreibung 
kategorie 

1 Kernschmelzen mit Dampfexplosion 

2 
Kernschmelzen, großes Leck im Sicherheits-
behälter ( ill 300 mm) 

3 
Kernschmelzen, mittleres Leck 1m Sicherheits-
behälter ( ill 80 mm) 

4 
Kernschmelzen, kleines Leck im Sicherheits-
behälter ( ill 25 mm) 

5 
Kernschmelzen, Ausfall der Ringraumabsaugung, 
Uberdruckversagen 

6 Kernschmelzen, Uberdruckversagen 

7 
Beherrschter Kühlmittelverluststörfall, gr oßes 
Leck im Sicherheitsbehälter ( ill 300 mm) 

8 Beherrschter Kühlmittelverluststörfall 

Tab. F1, 5-1: 

Freisetzungskategorien 

Freisetzungskategorie 2 beinhaltet die Kernschmelzunfälle, bei 

denen ein großes Leck im Sicherheitsbehälter angenommen wird. 

Bei dieser Leckgröße findet langfristig kein wesentlicher Druck

aufbau im Sicherheitsbehälter statt. Die aus dem Kernbrennstoff 
freigesetzten Spaltprodukte gelangen nach relativ kurzer Zeit 

über das Leck im Sicherheitsbehälter ins Freie. Obwohl die Abla
gerungsprozesse auch hier noch keine große Rolle spielen, ist 

die Spaltproduktfreisetzung aus der Anlage insgesamt niedriger 

als in der Freisetzungskategorie 1. 

Die Freisetzungskategorien 3 und 4 beinhalten Kernschmelzunfäl

le, bei denen ein mittleres bzw. kleines Leck im Sicherheitsbe

hälter angenommen wird. Die Ausströmung aus dem Sicherheitsbe

hälter geht in beiden Fällen erheblich langsamer vonstatten als 
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bei einem großen Leck im Sicherheitsbehälter. Das führt dazu, 

daß die Verweildauer der Spaltprodukte im Sicherheitsbehälter 

je nach Leckgröße relativ groß wird und die Ablagerungseffekte 

zu einer deutlichen Verringerung der Freisetzung aus der Anlage 

führen. Bei der Freisetzungskategorie 3 tritt in einem Teil der 

Fälle ein Überdruckversagen des Sicherheitsbehälters auf, bei 

Freisetzungskategorie 4 ist immer mit einem solchen Überdruck

versagen zu rechnen. 

Die Freisetzungskategorien 5 und 6 umfassen Kernschmelzunfälle, 

bei denen der Sicherheitsbehälter zunächst intakt ist. Langfri

stig muß dann jedoch mit Überdruckversagen des Sicherheitsbehäl

ters gerechnet werden. Analog zu WASH-1400 wird vor dem Über

druckversagen pessimistisch eine Leckage des Sicherheitsbehäl

ters in Höhe der 10fachen Auslegungsleckage unterstellt. Diese 

Leckage gelangt in den Ringraum zwischen Sicherheitsbehälter und 

Betonabschirmung und wird von dort mit Hilfe der Ringraumabsau

gung über die Störfallfilter und den Kamin in die Umgebung abge

leitet. Bei Kategorie 5 wird im Gegensatz zu Kategorie 6 ein Aus

fall der Ringraumabsaugung unterstellt, so daß die Leckage aus 

dem Sicherheitsbehälter nicht über die Störfallfilter abgegeben 

wird. Die Rechnungen zu den Ereignisabläufen der Freisetzungska

tegorien 5 und 6 zeigen, daß die Spaltproduktfreisetzung aus der 

Anlage über einen großen Zeitbereich erfolgt und daß dabei für 

einige Gruppen von Spaltprodukten die Freisetzung vor dem Über

druckversagen ähnlich hoch ist wie beim Überdruckversagen selbst 

(Fachband 6). 

Die Freisetzungskategorien 7 und 8 enthalten vom Notkühlsystem 

beherrschte Kühlmittelverluststörfälle, die durch ein mittleres 

oder großes Leck in einer Hauptkühlmittelleitung hervorgerufen 

wurden. Bei diesen Störfallabläufen ist mit Hüllrohrschäden zu 

rechnen, ansonsten bleibt der Kern intakt. Es können deshalb le

diglich die im Spaltgasraum der Brennstäbe angesammelten gasför

migen und leichtflüchtigen Spaltprodukte aus dem Kern freige

setzt werden. Im vergleich zu Kernschmelzunfällen ist diese Frei

setzung relativ gering. Bei der Spaltproduktfreisetzung in Frei

setzungskategorie 7 wird, stellvertretend für denkbare Sicher

heitsbehälterleckagen, ein großes Leck im Sicherheitsbehälter 
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unterstellt. Bei Freisetzungskategorie 8 ist der Sicherheitsbe

hälter intakt . Jedoch wird analog zu WASH-1400 pessimistisch ei

ne 10fache Auslegungsleckage unterstellt. 

Die hier beschriebenen acht Freisetzungskategorien umfassen also 

das gesamte Spektrum von Freisetzungen, angefangen beim schwer

sten Kernschmelzunfall bis zum beherrschten Küh1mittelverlust

störfall. 

5.5 Ergebnisse ' 

Die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Vers agens arten 

des Sicherheitsbehälters sind im allgemeinen von den jeweils be

trachteten Ereignisabläufen abhängig. Daher muß ein dominanter 

Wert der Kernschmelzhäufigkeit nicht zwangsläufig zur größten 

Häufigkeit für die Spaltproduktfreisetzung führen. Die bedingten 

Wahrscheinlichkeiten Pi für die einzelnen Versagensarten i des 

Sicherheitsbehälters wurden auf unterschiedliche Weise ermit

telt: 

Für die Wahrscheinlichkeit, daß sich bei einem Kernschmelzun

fall eine Dampfexplosion ereignet, die über ein Versagen des 

Reaktordruckbehälters zu einer Zerstörung des Sicherheitsbe

hälters führt (Versagensart a), wurde der in WASH-1400 ausge

wiesene Wert übernommen (Median = 10-2 mit einem Unsicher

heitsfaktor von 10; daraus folgt ein Erwartungswert von 
- -2 Pa = 2,7·10 ). 

Die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von Lecks im si

cherheitsbehälter, zusammen mit einem Kernschmelzunfall (Ver

sagensarten ß1 , ß2 und ß3 ), bzw. für Ausfall der Ringraumab

saugung oder der Störfallfilter (Versagensart ~) wurden mit 

Hilfe von Fehlerbaumanalysen bestimmt. Dabei wurde berück

sichtigt, daß diese Wahrscheinlichkeiten im allgemeinen so

wohl vom auslösenden Ereignis als auch von einem Versagen der 

verschiedenen Systemfunktionen abhängen. 

Bei Kernschmelzunfällen tritt ein Überdruckversagen des si

cherheitsbehälters ein (Versagensart ö), falls der Sicher

heitsbehälter nicht vorher auf andere Weise versagt hat. Die 
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Wahrscheinlichkeit Pö ergibt sich deshalb aus der Differenz 

von I und der Summe der Wahrscheinlichkeiten der anderen Ver

sagensarten des Sicherheitsbehälters bei sonst gleichem Er

eignisablauf. 

Für die Wahrscheinlichkeit, daß bei einem beherrschten Kühl

mittelverluststörfall eine mittlere oder große Leckage des 

Sicherheitsbehälters vorliegt, wurde mit Hilfe der Fehler-
-4 baumanalyse ein Erwartungswert von 2·10 ermittelt. 

In der Tabelle FI, 5-2 sind zu jeder Freisetzungskategorie die 

Ereignisabläufe, die wesentlich zur Häufigkeit der Kategorie 

beitragen, zusammengestellt. Zu jedem dieser dominanten Ereig

nisabläufe ist der Erwartungswert der zugehörigen Häufigkeit an

gegeben. 

Zur Bezeichnung der Ereignisabläufe werden die in Kapitel 4 ein

geführten Abkürzungen verwendet. Zusammen mit den Abkürzungen 

für die Vers agens arten des Sicherheitsbehälters sind sie noch

mals in einer Legende zur Tabelle Fl, 5-2 erläutert. 

Die größten Beiträge zu den Häufigkeiten der einzelnen Freiset

zungskategorien liefern folgende auslösende Ereignisse: 

kleines Leck in einer Hauptkühlmittelleitung 

(Freisetzungskategorien 1,2,4 und 6), 

Notstromfall und kleines Leck am Druckhalter beim Notstromfall 

(Freisetzungskategorien 1,3,4,5 und 6), 

mittleres Leck in einer Hauptkühlmittelleitung 

(Freisetzungskategorien 7 und 8). 

Für ein Leck über eine Anschlußleitung, das außerhalb des Sicher

heitsbehälters liegt, wurde aufgrund des Vers agens von zwei Ab

sperrarmaturen eine Häufigkeit von 3·l0-8/ a abgeschätzt (Ereig

nisablauf V). Dieser in der Tabelle Fl, 5-2 nicht aufgeführte 

Wert ist in der Freisetzungskategorie 2 zu berücksichtigen, 

trägt jedoch nicht dominant zum Ergebnis bei. 

Ein Zerknall des Reaktordruckbehälters könnte, entsprechend der 

dann auftretenden Sicherheitsbehälter-Versagensart, zu einer 

Freisetzung in jeder der Kategorien führen. Es ergeben sich ver

nachlässigbare Beiträge zu den einzelnen Freisetzungskategorien . 
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Tabelle Fl, 5-3 enthält die Erwartungswerte und Parameter der Ver

teilungs funktionen für die Häufigkeiten der einzelnen Kategorien. 

Die Verteilungs funktionen werden charakterisiert durch den Median 

sowie durch die obere und untere Grenze des 90%igen Vertrauensin

tervalls. Ermittelt werden die verteilungs funktionen durch Summa

tion der Verteilungs funktionen für die Häufigkeit der Ereignisab

läufe, die in den jeweiligen Kategorien zusammengefaßt sind . 

In der Tabelle sind auch die Erwartungswerte und Parameter der 

Verteilungs funktionen für die Häufigkeiten der einzelnen Katego

rien angegeben, die man unter Berücksichtigung eines 10%igen Zu

schlags aus den benachbarten Freisetzungskategorien und eines 

l%igen Zuschlags aus den übernächsten Kategorien erhält. Dieses 

Vorgehen wurde für die vorliegende Studie aus WASH-1400 übernom

men; alle Unfallfolgerechnungen und Risikoergebnisse beziehen 

sich auf diese Werte. Damit sollen nach WASH-1400 Unsicherheiten 

in den Freisetzungsrechnungen berücksichtigt werden. Überträge 

werden nur zwischen vergleichbaren Ereignisabläufen vorgenommen, 

d . h . zwischen den Kernschmelzunfällen in den Kategorien 1 bis 6 

einerseits und zwischen den beherrschten Störfällen in den Kate

gorien 7 und 8 andererseits; keine Überträge finden zwischen den 

Kategorien 6 und 7 statt. Dieses Vorgehen aus WASH-1400 ergibt 

grundsätzlich eine Erhöhung des Risikos und läßt sich in der ge

troffenen Form nicht weiter begründen. Es ist zu vermerken, daß 

aufgrund dieses Vorgehens einige Freisetzungskategorien erheb

lich höhere Häufigkeiten ausweisen, als sich aufgrund der anla

gentechnischen Untersuchungen ergeben. So erhöht sich der Erwar

tungswert der Kategorie 7 um einen Faktor von ca. 500 und der 

Erwartungswert der Kategorie 4 um einen Faktor von etwa 4 . 

Anzumerken ist noch, daß in der Tabelle Fl, 5-2 die Zwischensum

men der Häufigkeit, die in jeder Kategorie angegeben sind, im 

allgemeinen von den Summen der Häufigkeiten der aufgeführten Er

eignisabläufe abweichen. Entsprechendes gilt in der Tabelle 

FI, 5-3 für den Erwartungswert der Häufigkeit der einzelnen Ka

tegorien. Die Abweichungen haben erstens den Grund, daß die aus

gewiesenen Ergebnisse im allgemeinen auf eine Stelle gerundet 

sind, so daß bei einer Addition Rundungsfehler entstehen können . 

Eine zweite Ursache ist, daß in der Tabelle Fl, 5-2 nur die wich

tigsten Ereignisabläufe aufgeführt sind. 



Großes Leck AH-a 

in einer Haupt- 2. \0 - 9 
kühlmitt e llei-
tung 

A 

Summe A 

Mittleres Leck 
in einer Haupt
kühlmittellei-
tung 

Sunune SI 

Kleines Leck 
in einer Haupt
kühlmittellei -
tung 

AF-a 

4. 10-9 

S,H-a 

4 .1 0-9 

S , F- a 

1.10-8 

SIE-a 

2.10- 9 

S I D- a 
4 .1 0- 9 

s le-a 
2. 10- 8 

Tab . Fl, 5- 2: 

2. 10 8 
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F r eisetz u ngskategorien 

AF-n 
1.1 0-9 

AF-o 

1. 10- 7 

Dominierende Ereignisabläufe in den einzelnen Freisetzungska
tegorien 
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F r e i s e t z u n g 5 kat e g o r i e n 

I 2 ) 4 5 6 7 8 

Transienten TIIR-a TlrR-B I T I IR-B2 TI IJQ-B) T I IJQ-~ T I IR-6 
T 1'10- 7 7. 10-9 1.10-8 ).10- 7 6.10-6 4.10-6 

TI IJQ-a TI IJQ-B I T I IJQ-B2 TI IJMQ-~ T I IJQ-6 

2. 10-7 1.10-8 1.10-7 4 .1 0-7 1. 10-6 

T2R-a 

2.10- 8 
T2R- 6 

6.10- 7 

T2IJQ-a T
2
IJQ-6 

5. 10-8 2. 10-6 

TKL-a TKL-6 

1.10-8 5.10-7 

TKM-a TKM-6 

2.10-8 7.10-7 

Summe T 4.10- 7 2.10-8 1.10-7 ).10- 7 7 . 10-6 9.10-6 

Kleines Leck Tl Si le- a T I spG-B I TI szrC-B 2 T I SZICE-B) TI SPCE-~ TI Si IC - 6 
am Druckhalter 2. 10-8 1, 5, 10-8 1.1 0-8 8.10-8 1, 5' 10-6 4.10-7 
bei Transienten 

TS
2 TISiICE-a TISiICE-BI T I SPCE-B2 TI Si IJCE-B) TI SZIJCE-n T ISPCE-6 

1.10-6 7.10-8 1.10-9 1.10-7 1.10-8 4.10- 7 

T1SiIJ-a TISiIB-BI 

5.10-9 8.10-9 
T ISZIJCE- B2 
1.10-8 

TI SZIJ-6 
2. 10-7 

T I Si IJeE-Cl 

2.10-8 

TI SZIC-a TISZICE-B I TI SZICE-B2 
4. 10-8 

TI SZICE-B) 

7. 10-8 
T J SZICE-Tl 

1,5,10-6 
TI SZICE- 6 

1.10-7 2.10-9 5. 10- 10 

TI SZICE- a TI SZIJCE- a 2 TI SZIJCE- B) 

1.10-8 
TI S2IJCE- n 

5' 10-7 
TI SZIJCE-6 

2.10-8 6.10-8 1.10-8 

T 152lJ-a 

2 .1 0-9 

TI SlIJCE-a 

2.10-8 

Summe TS 2 
3.10-7 2.10-8 2.10- 7 2. 10-7 4.10-6 4.10-6 

Die eingetragenen Werte sind Häufigkeiten pro Betriebsjahr. Dabei handelt es sich um Erwartungswerte. 

Abkürzungen: 

A 

o 
E 
F 
G 

Großes Leck in einer Hauptkühlmittelleitung 
MeBwe r te r fassung für die Notkühlvorbereitungssignale 
Hochdruck-Einspei sungen 
Druckspe leher-Ei nspe isungen 
Niederdruck-Einspeisungen für Fluten 
Niederdruck-Einspeisungen für Sumpf-Um .... älzbetrieb 
Sicherheitsbehälter-Integrität für die Notkühlung 
Langze i t-No tnachkühlung 
Hauptspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe 
Notspeisewasserversorgung und Frischdampfabgabe 
Reak torsehne llabscha 1 tung 

T2 
a 

K 
L öffnen der Druckentlastung de s Reaktorkühlkreislaufs 8

2 H SchlieBen der Druckentlastung des Reaktorkühlkreislaufs 
Q Ve rzögerte Speisewasserver sor gung und Frischdampfabgabe 8) 
R Langzeit-Speisewasserversorgung und Fr ischdampfabgabe 
SI Mittleres Leck in einer Hauptkühlraittelleitung 
S2 Kleines Leck in einer Hauptkühlmittelleitung 
T Summe aller zu en"artenden Transienten. die das Ein

greifen von Siche rheitssystemen e rfo rdern 

Tab. Fl, 5-2: 

Kleines Leck am Druckhal ter bei zu erwarten
den Transienten 
Notstromfall 
Kleines Leck am Druckhalter beim Notstromfall. 
setzt sich aus den beiden Störfällen T1S:z und 
TI S2 zusammen 
Ausfall de r Hauptspeisewasserver sorgung 
Zerstörung des Sicherheitsbehälters als Folge 
einer Dampfexplosion im Reaktordruckbehälter 
Croße Leckage des Sicherheitsbehälters 
(kein Uberdruckversagen) 
Mittlere Leckage des Sicherheitsbehälters 
(eventuell Uberdruckversagen) 
Kleine Leckage des Sicherhei tsbehäl ters 
(Uberdruckversagen) 
Uberdruckversagen des Sicherhei t sbehäl ters 
Ausfall der Ringraumabsaugung oder der Stör
fallfilter 

Dominierende Ereignisabläufe in den einzelnen Freisetzungskatego
rien (Fortsetzung) 



Ervar t ungswert 

Median 
(SO-%-Fr aktile) 

Unte re Gr enze 
(5-%-Fraktile) 

Obere Grenze 
(95-%-Frakti te) 
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Freisetzungskategorien 

Summe aller Häufigkeiten in den einzelnen Freisetzungskategorien, 
ohne Beitrag von 10 % aus den benachbarten Freisetzungskategorien 

SUlIIIle aller Häufigkeiten in den einzelnen Freisetzungskategorien. 
mit Beitrag von 10 % aus den benachbar-ten Freiseezungskategorien 

Erwartungswert 2.10-6 

Tab. F1, 5-3 : 

Summe der Fre i setzungshäufigkeiten in den e i nzelnen Frei 
setzungskategor ien 
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