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Luft- und Energieverbrauch  
deutlich senken
die luftwandtechnik der lwT gmbh, Mönchengladbach, als eigenständige 
abschirmungslösung arbeitet mit der umkehrung der klassischen luftschleierkonstruktion. 
während der luftschleier auf hohe luftleistung je Meter Tür- bzw. Torbreite ausgelegt 
ist, nämlich 4 000 bis 5 000 m³/h, bei industrietoren sogar bis zu 19 000 m³/h, arbeitet 
die luftwandtechnik mit lediglich 800 bis 1 000 m³/h, woraus eine große luftersparnis 
resultiert. Peter wiemann, Mönchengladbach

Der Luftschleier erreicht am Düsenaustritt 
(Gitter) eine Ausströmgeschwindigkeit zwi-
schen 8 und 12 m/s. Das Strömungsbild ist 
stark turbulent und vermischt sich daher 
aufgrund der hohen Luftmenge mit der 
Umgebungsluft. Die verwendeten Ventilato-
ren sind auf hohe Luftvolumina mit geringer 
Pressung ausgelegt. Bei großen Toren benö-
tigt die Luftschleiertechnik besonders große 
spezifische Luftmengen bis 19 000 m3/h je 
Düsenmeter.

hohe Pressung und geschwindigkeit
Im Gegensatz dazu arbeitet die Luftwand-
technik mit einer Pressung ab 1 000 Pa und 
einer höheren Ausströmgeschwindigkeit 
von 15 bis 30 m/s. Eine spezielle Düse, ein 
sogenanntes Drucklinearmodul, dient dabei 
als Druckspeicher und wird von einem 
externen Radialventilator versorgt. Diese 
Düse formt mit einer internen Tragfläche 
und Gleichrichtern die Luft und wirft sie mit 
einem schmalen Kernlufstrahl, einem soge-
nannten Freistrahl, weit aus. Der Düsenspalt 
ist je nach Auslegung lediglich 10 bis 18 mm 
groß. Hieraus ergibt sich ein geringes Luft-
volumen, jedoch ein kräftiger Luftimpuls, 

der mit schmalem Strömungsbild die Umge-
bungsluftmasse relativ laminar und vermi-
schungsarm abtrennt. Wegen der kleinen 
Luftmenge des Kernluftstrahls wird zum 
Aufheizen nur relativ wenig Wärmeenergie 

benötigt, etwa 25 Prozent der Menge einer 
Luftschleierkonstruktion. Die notwendige 
elektrische Energie zur Luftstrahlerzeugung 
ist bei der Luftwand gegenüber der Luft-
schleieranlage etwa 40 Prozent geringer.

Peter wiemann,
Geschäftsführer für Forschung 
und Entwicklung der LWT 
GmbH, 
Mönchengladbach

Luftwandanlagen trennen 

die Toröffnungen einer 

Logistikhalle von der 

kalten oder warmen 

Umgebungsluft ab.

Große Türöffnungen 

(zum Beispiel einer Mall)

werden durch individuell 

gestaltete Luftwand

anlagen geschützt. 



Präzise Effi zienz
Kaltwassersätze und Wärme-
pumpen von Systemair

Die Kaltwassersätze und Wärme-
pumpen von Systemair vereinen 
höchste Effi zienz mit präziser Tempe-
raturkontrolle. Gut, dass die einzigartig 
umfassende Palette von Systemair für 
jeden Anwendungsfall eine passende 
Lösung bereithält. Ob wasser- oder 
luftgekühlt mit einem Leistungsbereich 
von 20 kW bis 1.300 kW. 

Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Systemair GmbH · 97944 Windischbuch
Telefon 07930 9272-0 · www.systemair.de
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Anschaulich kann man die Luftwand- 
und die Luftschleiertechnik anhand eines 
Beispiels vergleichen: Hält man den norma-
len Rundstrahl (Luftschleier) einer Dusch-
brause in einem gewissen Abstand auf einen 
Wasserspiegel, dringt dieser eine gewisse 
Strecke in die Wassermasse ein. Stellt man 
hingegen die Brause auf einen stärker 
gebündelten Massagerundstrahl ein – was 
dem Luftwand-Kernstrahl entspricht – dann 
ist die Eindringtiefe viel größer.

auf die düse kommt es an
Für eine effektiv arbeitende Luftwand ist ein 
exakt berechnetes Ventilatoraggregat mit 
hoher interner Pressung erforderlich. Der 
Düsenspalt der Druckmodule wird anhand 
der Torgrößen und des jeweiligen Abschot-
tungsfalls berechnet und als schmaler Spalt 
ausgeformt. Um einen über die gesamte 
Länge gleichmäßigen, konstanten Luftstrahl 
zu erreichen, ist eine Vordruckspeicherung 
notwendig. Das sogenannte Drucklinear-
modul ist gemäß dem benötigten Trennluft-
volumen sowie einer internen Lufttragflä-
che ausgelegt, die eine gewisse Länge haben 
muss. Auf diese Weise wird der Längs-
luftstrahl geformt und mit gegenläufigen 
Gleichrichtern dann weit geworfen.

Durch das enge, schmale Strahlpro-
fil ergibt sich im Gegensatz zu breiten Aus-
lässen ein austauscharmer (induktionsar-
mer), hoch beschleunigter Ausblasimpuls. 
Trotz dieser relativ hohen Dynamik entsteht 
jedoch für Personen kein unangenehmer 
Zustand (Zugluft), da nur wenig Luftmasse 
bewegt wird.

Um eine stoffliche und/oder thermi-
sche Trennung zweier Luftmassen zu errei-
chen, werden die Druckmodule seitlich oder 
über der Torlaibung angeordnet. Durch die 
modulare Bauweise der Luftwandanlagen 
lassen sich Druckmodule und Ventilator-
technik auch räumlich trennen. Die Anla-
gen können mit allen Komponenten einer 
Klimaanlage ausgestattet werden, beispiels-
weise mit Schalldämpfer, Heiz- oder Kühl-
register, Filter, Ionisationsmodulen und 
Steuergeräten.

weniger luft = weniger heizenergie
Insbesondere unter dem Aspekt der Ener-
gieeffizienz erreicht eine Luftwandanlage 
hohe Wirkungsgrade, denn wenig Luft-
masse bedeutet auch wenig Heizenergie, 
soweit diese überhaupt benötigt wird. Hier 
spielt auch die Anlagenkonzeption einer 
Luftwandanlage eine große Rolle. Denn 
gerade an großen, ungeschützten Hallento-
ren wird durch einströmende Kaltluft eine 
große Wärmeenergie benötigt. Dies gilt 
auch dann, wenn beispielsweise in Produk-
tionshallen eine hohe interne Wärmelast 
unter anderem durch Prozesswärme dem 
entgegenwirkt.

In solchen Fällen kann der extern 
 angeordnete Ventilator einer Luftwand-
anlage unter dem Hallendach oder in der 
Nähe der Prozesswärmequelle platziert 
werden, um diese Überschussenergie effi-
zient am Problemort umzusetzen, nämlich 
dem offenen Tor. Diese Systematik lässt sich 
auch in Kombination mit Wärmepumpen 
umsetzen.

Kompakte Highspeed

Luftwandanlagen eignen 

sich insbesondere für die 

kleineren Türöffnungen 

von Einzelhandels

geschäften und 

Dienstleistern.
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luftwand spart kosten
Mögliche Kosteneinsparungen durch die Luft- 
wandtechnik sollen anhand eines Beispiels 
betrachtet werden. Angenommen wird ein 
3 x 4 m großes Tor, das eine mit 20 °C beheizte 
Halle von einer Außenumgebung trennt, in 
der eine Temperatur von 0 °C herrscht und 
bei der entsprechend kalter Wind mit einer 
Geschwindigkeit von 2 m/s in die unge-
schützte Halle eindringen würde. Daraus 
ergibt sich, dass pro Stunde etwa 86 000 m³ 
kalte Luft in die Halle einströmen würde, 
die mithilfe fossiler Energieträger wieder auf 
20 °C gebracht werden müsste. Der Heizölbe-
darf dafür liegt bei etwa 62 l, was bei einem 
Kostensatz von 0,92 Euro pro Liter stündliche 
Heizkosten von etwa 57 Euro ergibt.

Betrachtet man dagegen die Luftwand-
anlage, dann wird zum Abtrennen gegen 
die Außenumgebung eine stündliche Luft-
menge von etwa 9 000 m³ benötigt, die 
natürlich ebenfalls auf eine Temperatur von 
20 °C gebracht werden muss. Dafür fallen 
Kosten von 5,88 Euro an. Der Betrieb des 
Ventilators verursacht Stromkosten von wei-
teren 0,81 Euro. Daraus resultieren Gesamt-
kosten von 6,69 Euro, mit hin gut 50 Euro 
günstiger als eine ungeschützte Halle. Nicht 
berücksichtigt sind dabei die Kapitalkosten 
der Luftwandanlage, die einen Wirkungs-
grad von etwa 85 Prozent erreicht.

umfassende einsatzmöglichkeiten
Generell unterstützen Luftwandanla-
gen ein barrierefreies Arbeiten, indem sie 
den Arbeits- oder Schutzraum von einem 
Außenraum abgrenzen. Kompaktanlagen 
beispielsweise für Läden, Praxen und Dienst-
leistungsunternehmen sind als Highspeed-
Anlagen mit Heizung für Eingänge bis 3 m 

Breite oder als Anlage ohne Heizung unter 
anderem für Parkdecks, Seiteneingänge, 
Kühlhäuser oder im Nahrungsmittelbereich 
einsetzbar. Im Fall einer Außenluftanströ-
mung von Hallentoren ist eine hohe Ener-
gieeinsparung erzielbar. Geschützt werden 
können Toröffnungen von 2 x 3 m bis 
6 x 8 m Größe. Dabei gilt, dass sich die Luft-
wandtechnik umso schneller amortisiert, je 
größer das Tor ist.

Einsetzbar ist sie immer auch dann, wenn 
zwei verschiedene Raumtemperaturen benö-
tigt werden, unter anderem zum Trennen 
zweier Lagerbereiche in beheizte und unbe-
heizte Zonen. Zudem kann eine Luftwand 
eine Rauchsperre bilden und beispielsweise 
im Brandfall rauchfreie Fluchtwege schaf-
fen. Um für den Brandschutz Lagerbereiche 
mit verminderter Sauerstoffmenge zu schaf-
fen (Hochregallager etc.), ist im Rahmen der 
Stickstofftrennung eine Luftwand ebenfalls 
und zudem noch energiesparend einsetzbar. 
Wird eine zusätzliche Hallenheizung benö-
tigt, ist eine zweistufige Lösung denkbar, die 
sowohl der Außenluftabschottung dient als 
auch im Umluftbetrieb wirkt.

Im Rahmen des Tiefkühlschutzes lassen 
sich mithilfe einer Luftwand temperaturemp-
findliche Waren abtrennen. In Kühlfahrzeu-
gen ist durch 24-V-Luftwandanlagen ein im 
Gegensatz zu Schiebetüren oder Streifenvor-
hängen barrierefreies Be- und Entladen mög-
lich, ohne die Kühlkette zu unterbrechen. 
Auch Fluginsekten lassen sich durch eine 
Luftwand am Eindringen in schutzbedürf-
tige Innenräume hindern. In Abfallbehand-
lungs-, Sortier- und Verbrennungsanlagen 

kann eine Luftwand gemäß der Bundesimmi-
sionsschutzverordnung (30. BIMSchVO, § 4) 
als gleichwertige Alternative zu baulichen 
Schleusen dienen. Als Geruchsbarriere 
kann die Luftwand unangenehme und uner-
wünschte Gerüche abhalten. Beispielsweise 
lassen sich Obst-, Käse- und Fischabteilun-
gen im Einzelhandel gegen Gerüche aus dem 
restlichen Verkaufsraum abschotten. -

➔➔

In Kühlfahrzeugen ist 

durch 24VLuftwandan

lagen ein im Gegensatz 

zu Schiebetüren oder 

Streifenvorhängen 

barrierefreies Be und 

Entladen möglich.

Attraktiv gestaltete Luftwandanlage  

an einem Marktzugang.

In Abfallbehandlungs, 

Sortier und Verbren

nungsanlagen kann 

eine Luftwand als 

gleichwertige Alternative 

zu baulichen Schleusen 

dienen.

www.luftwandtechnik.de




