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Die Verfügbarkeit 
kennzeichnet die Fähigkeit von Kraft-
werken, ihre betriebliche Funktionen zu 
erfüllen, d.h. in der Regel Brennstoff-
energie in Endenergie (elektrische 
Energie und Nutzwärme) 
umzuwandeln. 
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Ebenfalls geläufig ist die Darstellung:

τN       - Nennzeit 

NVτ∆  - Nichtverfügbarkeitszeit 

Bτ      - Betriebszeit 

Rτ      - Bereitschaftszeit 
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Arbeitsverfügbarkeit:
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   Jan.           Febr.        März          April           Mai           Juni          Juli           Aug.          Sept.         Okt.           Nov.         Dez.

VD  GT = 97,39 

VD  DE =  85,51 

  VD GuD =  84,52 

Gasturbine 

Dampferzeuger 

    GuD-Anlage 
100

%
0

Verfügbarkeit einer GUD-Anlage in Abhängigkeit 
der Verfügbarbeit der Komponenten



Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 34 von 42

Betrieb und Instandhaltung von Energieanlagen 



Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 35 von 42

Betrieb und Instandhaltung von Energieanlagen 



Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 36 von 42

Betrieb und Instandhaltung von Energieanlagen 



Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 37 von 42

Betrieb und Instandhaltung von Energieanlagen 



Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 38 von 42

Betrieb und Instandhaltung von Energieanlagen 



Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 39 von 42

Betrieb und Instandhaltung von Energieanlagen 

Schadensursachen: Produktfehler / Betriebsfehler
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Beispiel:
Dokumentation eines 
Betriebsablaufes
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Erhöhen der Verfügbarkeit:
• Weiterentwicklung in überschaubaren Schritten
• bewährte Bauelemente
• Nutzen von Betriebserfahrungen
• Turbinenbypass,  Gleitdruck
• Sorgfältige Planung (Simulation...)
• Reserven bei Bemessung (Sicherheitszuschläge)
• Prüfung bei Herstellung und Montage
• geeignete Leittechnik
• Wartungsfreundliche Konstruktion
• Motivation und Schulung des Personals
• vorbeugende Reparaturen und Änderungen auch 

bei unvorhergesehenen Stillständen


